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1 Einleitung
Die Solarkraftwerke funktionieren nach demselben thermischen Kreisprozess, der
auch in den konventionellen Kraftwerken gefahren wird. Der in den Solarfeldern
erzeugte, komprimierte Dampf wird in einer Turbine entspannt, die einen Gene-
rator zur Stromerzeugung antreibt. Es gibt drei Arten Solarthermischer Kraftwer-
ke (STKW) das Turmkraftwerk, das Rinnenkraftwerk und Paraboloidkraftwerke.
Der grundsa¨tzliche Unterschied ist der Konzentrationsfaktor, er bestimmt wie viele
Sonnen auf ein Wa¨rmetra¨germedium u¨bertragen werden. Die Betrachtungen dieser
Arbeit konzentrieren sich auf die Rinnenkraftwerke, bei denen Wasser entlang der
Brennlinie von Parabolrinnen erhitzt wird. Dabei werden Konzentrationsfaktoren
von rund 80 Sonnen erreicht. Die Rinnenkraftwerke zeichnen sich vor allem durch
ihre weit fortgeschrittene Marktreife aus. Die SEGS-Kraftwerke1 in der kalifornischen
Mojawewu¨ste werden seit 1984 erfolgreich betrieben. Sie ko¨nnen nach mehreren Aus-
baustufen bis Anfang der 90er Jahre elektrische Leistungen von bis zu 354MW erzeu-
gen. Dabei werden Stromgestehungskosten von weniger als 15 US-Ct/kWh erreicht.
Sie stellen momentan die weltweit einzigen, kommerziell betriebenen Solarkraftwerke
dar. Angestoßen durch unterschiedliche Fo¨rderprogramme werden inzwischen in ver-
schiedenen La¨ndern der Erde wieder solarthermische Kraftwerke gebaut. Die gro¨ßte
Baustelle befindet sich zurzeit in Spanien westlich der Stadt Sevilla. Dort wird das
solare Turmkraftwerk PS10 mit einer elektrischen Leistung von 10MW installiert.
Entwickelt wurde das Kraftwerk in Unterstu¨tzung mit den deutschen Partnern In-
genieurbu¨ro Fichtner und Deutsches Zentrum fu¨r Luft- und Raumfahrt [5]. Die In-
betriebnahme ist Mitte 2006 geplant. Das spanische Fo¨rderprogramm, vergleichbar
mit dem deutschen Energieeinspeisegesetz, vergu¨tet den Strom aus dem Kraftwerk
mit etwa 22 EUR-Ct/kWh.
1MW an elektrischer Leistung soll das im Bau befindliche Parabolrinnenkraft-
werk in Arizona, USA, erzeugen [7]. Der Wa¨rmeertrag aus dem Parabolrinnenfeld
wird in einem OCR-Kreislauf in Strom umgewandelt. Die Absorberrohre stammen
aus deutscher Fertigung. In Italien entsteht derzeit ein hochinnovatives Demonstra-
tionsturmkraftwerk mit Luftreceivertechnik [3]. Das Konzept dieser Technik und die
Schlu¨sselkomponente, der Solarreceiver, wurden vom DLR geliefert. Hier wird mit
Heißluft von 800 ◦C und einem Druck von 10 bar eine Mikrogasturbine betrieben, sie
1Solar Energy Generating System
1
1 Einleitung
erzeugt eine elektrische Leistung von 350 kW. Die Abwa¨rme wird in einem benach-
barten Krankenhaus zur Beheizung bzw. Ku¨hlung verwendet, dadurch nutzt das
Gesamtsystem die gesammelte Wa¨rme sehr effizient aus. Auch in Australien ent-
stehen Projekte im Hochtemperaturbereich der Solarthermie. Dort sollen in einer
ersten Ausbaustufe etwa 1MW thermischer Energie in ein 650MW-Kohlekraftwerk
eingespeist werden [12]. Die Energie ersetzt hochwertigen Dampf, der normalerweise
aus den Turbinen entnommen werden muss, um die Vorwa¨rmung des Speisewas-
sers zu gewa¨hrleisten. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme ist ein weiterer Ausbau
bereits beantragt. Insgesamt sollen so 38MW an a¨quivalenter elektrischer Leistung
durch die Solarkollektoren bereitgestellt werden. Weitere STKW sind in Planung, so
plant die deutsche Solarmillenium-Gruppe sieben 50MW-Parabolrinnenkraftwerke
in Spanien. Fu¨r zwei von ihnen ist die Projektentwicklung bereits abgeschlossen
und der Baubeginn steht kurz bevor. Der spanische Anlagenbauer, dessen Tochter
bereits das Turmkraftwerk PS10 errichtet, plant weitere Systeme mit einer Gesamt-
leistung von mindestens 100MW. Grundlage dieses rasanten Anstiegs des Interesses
in Spanien ist die Deckelung der Fo¨rderbedingung bis maximal 500MW installierter
Leistung. Aber auch in den USA ru¨stet man sich fu¨r den Wiedereinstieg in die solar-
thermische Stromerzeugung. Solargenix hat den Abschluss eines Stromliefervertrags
fu¨r ein 65MW-Parabolrinnenkraftwerk in Nevada angeku¨ndigt [14], das 2007 ans
Netz gehen soll, Abbildung 1.1. Im sonnenreichen Kalifornien verku¨ndete ku¨rzlich
die amerikanische Firma SES den Vertragsabschluss mit einem Energieversorger fu¨r
Dish-Stirling-Systeme mit einer Leistung von insgesamt 850MW, die stufenweise
bis zum Jahr 2010 errichtet werden sollen [15]. Die Weltbank unterstu¨tzt ebenfalls
Projekte, solarthermischen Strom zu erzeugen. Die Ausschreibungen liegen fu¨r die
La¨nder Marokko, Mexiko, A¨gypten und Indien vor. Ebenfalls befasst man sich in
den La¨ndern Israel, Australien, Algerien und den Iran mit Projekten zur solaren
Stromerzeugung [1].
Rinnenkraftwerke stellen derzeit mit Stromgestehungskosten von bis zu 12 ct/kWh
die kostengu¨nstigste Mo¨glichkeit der solaren Stromerzeugung dar. Fu¨r eine breite
Markteinfu¨hrung sind jedoch weitere Kostensenkungen erforderlich, die z.B. durch
eine Substitution des bisher als Wa¨rmetra¨ger verwendeten Thermoo¨ls durch Was-
ser realisiert werden ko¨nnten. Durch die solare Direktverdampfung entfiele nicht
nur das teure Thermoo¨l, der O¨l-Dampf-Wa¨rmetauscher und weitere Komponenten,
sondern insbesondere auch die durch das Thermoo¨l vorgegebene maximale Betrieb-
stemperatur. Neben Kostensenkungen zwischen 10 und 25% ließe sich durch die
daraus resultierende Steigerung des thermodynamischen Wirkungsgrades zudem die
Stromausbeute deutlich steigern. Ziel des vom BMU gefo¨rderten Projektes SOLDI
ist die Weiterentwicklung der solaren Direktverdampfung [4]. Dazu geho¨rt unter an-
derem eine die Untersuchung von Betriebs- und Wartungsprozeduren hinsichtlich
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Abbildung 1.1: Abbildung des geplanten Solarthermischen Kraftwerks (STKW) Solar One in Ne-
vadas Wu¨ste
ihres Optimierungs- und Automatisierungspotenzials. Auf dieser Grundlage wer-
den bisherige Berechnungsmodelle modifiziert und validiert. Im Zuge des spanischen
Stromeinspeisegesetzes werden derzeit verschiedene solarthermische Kraftwerke pro-
jektiert. Eines davon ko¨nnte, auf Basis der in diesem Projekt gesammelten Erfahrun-
gen, mit solarer Direktverdampfung betrieben werden. Dies wa¨re ein großer Schritt
in Richtung Markteinfu¨hrung dieser viel versprechenden Technik.
3
2 Aufgabenstellung und Motivation
Solarthermische Kraftwerke mit direktverdampfenden Parabolrinnenkollektoren stel-
len heutzutage eine aussichtsreiche Option zur Kostensenkung bei der Erzeugung so-
laren Stroms dar. Zu ihrem ta¨glichen Betrieb geho¨ren die An- und Abfahrvorga¨nge.
Die am Abend im System verbliebene thermische Energie wird gespeichert und kann
somit morgens zur Vorheizung und somit zum schnelleren Anfahren des Kraftwerks
genu¨tzt werden. Die Speicherung der thermischen Energie erfolgt je nach Jahreszeit
mit unterschiedlichen Strategien. Wa¨hrend in den Sommermonaten das Volumen im
Solarfeld mit Dampf gefu¨llt wird, wird in den Winterna¨chten das warme durch kaltes
Wasser ersetzt. Das warme Wasser wird in dafu¨r vorgesehenen, isolierten Beha¨ltern
gespeichert. In dieser Arbeit werden die Anfahrvorga¨nge des Winters behandelt, da
sie zum einen aufwa¨ndiger in ihrer Durchfu¨hrung sind und zum anderen eine ho¨here
Ausnutzung der gespeicherten Energien versprechen.
Die Entladung der Tanks ist in mehreren Varianten denkbar. Vorteilhaft erscheint
die Verdra¨ngung des kalten Wassers in entgegengesetzter Richtung zum Normal-
betrieb. Somit wa¨rmt das heiße Wasser der Tanks zuerst dort die Rohrwa¨nde auf,
wo auch im Normalbetrieb die ho¨chsten Temperaturen zu beobachten sind. Weiter
stromabwa¨rts im Rohrsystem ku¨hlt das heiße Wasser an den Rohrwa¨nden ab, somit
a¨hnelt das erhaltene Temperaturprofil ebenfalls demjenigen wa¨hrend des Normal-
betriebs. Dieses Profil verspricht bei Einkopplung der konzentrierten Solarstrahlung
und Zufuhr aus dem Speisewassertank weniger Instabilita¨ten, da mit der Einkopp-
lung die Temperatur der Kollektorrohre gleichzeitig entlang des gesamten Strangs
angehoben wird. Damit setzt die Verdampfung zuerst am Ende des U¨berhitzers ein
und wandert mit fortschreitender Erwa¨rmung weiter nach vorne, somit ko¨nnen die
Instabilita¨ten, die bei Entladung in Stro¨mungsrichtung des Normalbetriebs entste-
hen, vermieden werden.
Diese Variante des Anfahrens soll vor allem mit dem Ziel der Automatisierung
analysiert werden. Die Automatisierung des Vorgangs fu¨hrt zu folgenden Vorteilen.
Durch eine intelligente Steuerung kann das Gesamtsystem sicher betrieben werden.
Die Steuerung u¨berwacht wa¨hrend des Anfahrens alle wesentliche Feld-, Fluid- und
Strahlungsparameter und leitet kontrolliert die notwendigen Schritte ein, um das
Solarkraftwerk in den Zustand der Stromproduktion zu bringen. Die Automatisie-
rung verspricht weiterhin eine Wirkungsgradsteigerung des Gesamtsystems, da der
schnelle, gesteuerte Ablauf eine Stromproduktion zu einem fru¨heren Zeitpunkt nach
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Sonnenaufgang ermo¨glicht. Somit ko¨nnen die Zeiten der Stromproduktion ausge-
dehnt werden. Der ta¨glich zusa¨tzlich erzeugte Strom mindert somit in der Gesamt-
bilanz die Stromgestehungskosten. Außerdem ko¨nnen durch ein automatisch durch-
gefu¨hrtes Anfahren Personalkosten eingespart werden, da sa¨mtliche Beobachtungen
von der Steuereinheit u¨bernommen werden ko¨nnen. Die Einsparung des Personals
mindert in der Bilanz die Ausgabenseite des Systems.
Um die Variante der Anfahrvorga¨nge mit wechselnden Stro¨mungsrichtungen un-
tersuchen zu ko¨nnen, wird in dieser Arbeit die Entwicklung eines numerischen Simu-
lationstools vorgestellt. Mit ihm wird es nach Abschluss der Arbeit mo¨glich sein, die
eingangs beschriebene Variante zu simulieren und daraus weitergehende Vorgehens-
weisen zur Optimierung des Anfahrvorgangs abzuleiten. Die Simulationsgrundlage
ist die Programmierumgebung Modelica/Dymola. Ausgehend von der am DLR ent-
wickelten Bibliothek DissDyn [8] wird ein neuer Konnektoransatz in die Modelle
eingefu¨hrt. Mit ihm lassen sich wechselnde Stro¨mungsrichtungen deutlich erleichtert
abbilden. Die fu¨r das System des Solarfeldes notwendigen Modelle werden vorgestellt.
Dabei werden sowohl die auftretenden Probleme wa¨hrend der Implementierungspha-
se, wie auch die zu deren Beherrschbarkeit dienenden Lo¨sungsansa¨tze beschrieben.
Sehr problematisch zeigten sich Stro¨mungssituationen, in denen es zum Druckaus-
gleich vieler benachbarter, diskretisierter Volumenelemente kam. Auf diese Situation
wird im Kapitel Modellbildung genauer eingegangen. Es werden die verschiedenen
Ansa¨tze beschrieben, um u¨ber dieses Problem Herr zu werden.
Basierend auf den erstellten Grundmodellen wird ein System eines 5MW Solar-
kraftwerks aufgebaut, um erste Fragenstellungen bei dieser Art des Anfahrens be-
antworten zu ko¨nnen. Schrittweise wird in der Arbeit die Vorgehensweise von Beginn
bis zur Fertigstellung des Gesamtsystems aufgezeigt. Somit kann nachvollzogen wer-
den, welche Probleme in welchen Stadien des Anfahrvorgangs auftauchen werden.
Daraus abgeleitet wird ein Steuerungslayout vorgestellt, dass im Sinne der Auto-
matisierbarkeit den Anfahrvorgang, u¨berwacht durch verschiedene Feldparameter,
durchfu¨hrt. Mit diesem System wird eine Parameterstudie durchgefu¨hrt, mit der es
in der Auslegungsphase des realen Kraftwerks ermo¨glicht wird, bei gewu¨nschtem
Vorwa¨rmgrad die notwendigen Speicherkapazita¨ten zu bestimmen. Den Abschluss
dieser Arbeit bildet eine komplette Abbildung des Anfahrvorgangs an einem Winter-
morgen. Damit wird zum einen die Leistungsfa¨higkeit des entwickelten Werkzeugs
gezeigt und zum anderen ist es mit der detaillierten Beschreibung fluid- und ther-
modynamischer Vorga¨nge mo¨glich, weitergehende, optimierte Betriebsstrategien fu¨r
den Anfahrvorgang solarer, direktverdampfender Kraftwerke abzuleiten.
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Die Simulation soll aufwendige Testla¨ufe an realen Modellen ersetzen und dadurch
kostengu¨nstig erste Ergebnisse und Abscha¨tzungen liefern. Damit die Ergebnisse
in Rahmen einer bestimmten Genauigkeitsanforderung liegen, mu¨ssen die imple-
mentierten Modelle die maßgeblichen Zusammenha¨nge der Physik abbilden ko¨nnen.
Dabei ist zu erwa¨hnen, dass ein Modell nie die Realita¨t in ihrer kompletten Vielfalt
nachbilden kann, da zum einen der Implementierungsaufwand und zum anderen der
Ressourcenbedarf extrem ansteigen wu¨rden, außerdem existieren fu¨r verschiedene
natu¨rliche Pha¨nomene noch keine Modelle. Der Ansatz der Modellierung ist somit,
die wesentlichen Zusammenha¨nge bei den bestimmten, zu betrachtenden Vorga¨ngen
zu implementieren und mittels einer Validierung der Simulationsergebnisse die Ge-
nauigkeit der Abbildung sicherzustellen. Neben der Implementierung, also dem Ein-
bau der Gleichungen, ist ebenfalls das Lo¨sen der Gleichungen von Bedeutung. Im
Rahmen der Diplomarbeit wurde das Simulationswerkzeug Dymola verwendet. Im
ersten Teil dieses Kapitels soll vor allem auf die Simulationstheorie dieses Werkzeugs
eingegangen werden. Anschließend sind die einzelnen erstellten und vera¨nderten Mo-
delle vorgestellt. Abschließend wird noch die Validierung der erzielten Ergebnisse
anhand bereits bestehender (und validierter) Modelle durchgefu¨hrt und die Genau-
igkeit der Abbildung gezeigt.
3.1 Theorie der objektorientierten Modellierung
3.1.1 Beschreibung von differential-algebraischen Gleichungen
Dieser Teil soll eine U¨bersicht der Methodik der objektorientierten Modellierung
und der Lo¨sung von DAE-Systemen1 geben, die durch die Simulationssprache Mo-
delica [10] und das Werkzeug Dymola [6] bereitgestellt wird. Modelica arbeitet mit
sogenannten akausalen Modellen, was als Verallgemeinerung der Blockdiagramm-
Modellierung angesehen werden darf. Zu Simulationsbeginn sind die Abha¨ngigkeiten
der Gro¨ßen in den Gleichungen akausaler Modelle noch nicht festgelegt. Wa¨hrend
des Kompilierens entscheidet das Simulationstool, ob es sich um eine abha¨ngige
oder unabha¨ngige Variable handelt. Bei den Dymola-Modellen ist die Kapselung
1DAE: differential algebraic equations
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der Zusta¨nde zu Objekten das wesentliche Merkmal. Als Zusta¨nde werden alle phy-
sikalischen Gro¨ßen angesehen, mit denen sich der augenblickliche Zustand des Sys-
tems eindeutig beschreiben la¨sst. Dies ist besonders sinnvoll, da die realen Syste-
me ebenfalls Objekte mit eigenen, beschreibenden Zustandsgro¨ßen und spezifischem
Verhalten sind. Die Aufteilung in eigensta¨ndige Modelle ermo¨glicht eine multidis-
ziplina¨re Modellierung verschiedener Einzelsysteme zu einem Gesamtsystem (bspw.
ein geregeltes, fluidhydraulisches Rohrsystem zum Antrieb eines mechanischen Ro-
tors). Die Modellierung solcher Systeme fu¨hrt zu großen, du¨nnbesetzten differential-
algebraischen Gleichungssystemen
0 = f1(x˙,x,y,u,p, t) . (3.1)
Hierin stellt der Vektor x die abgeleitet auftretenden Gro¨ßen dar. Der Vektor y
beinhaltet alle Variablen, die in algebraischer Form von x und den zeitvera¨nderlichen
Randbedingungen u abha¨ngen. Der Vektor p beschreibt verschiedene Parameter und
t ist die Zeit. Dieses Gleichungssystem kann mittels symbolischer Transformationen
in die Zustandsform [
x˙z
y
]
= f2(x˙z,y,u, t) (3.2)
u¨berfu¨hrt werden [11], solange die Jacobimatrix von Gleichung (3.1) bezu¨glich x˙
und y ∣∣∣∣ ∂f∂x˙ ... ∂f∂y
∣∣∣∣ 6= 0 (3.3)
regula¨r ist. Bei DAE-Systemen kann die Jacobi-Matrix ebenfalls singula¨r sein, das
bedeutet, dass abgeleitet auftretende Gro¨ßen voneinander abha¨ngig sind. Um eine
effiziente Lo¨sung der Zustandsform zu ermo¨glichen, wird diese durch eine Sortierung
nach expliziten xe,ye und impliziten Unabha¨ngigen xi,yi strukturiert. 0x˙e
ye
 =
f r(x˙i,xi,yi,ui,p, t)fx(x˙i,xi,yi,ui,p, t)
fy(x˙i,xi,yi,ui,p, t)
 (3.4)
Diese Form wird nun mittels numerischer Integrationsverfahren gelo¨st. Bei Simu-
lationen ist es oft von Bedeutung, die Dauer mo¨glichst gering zu halten. Dieser
Anspruch wird bei Echtzeitsimulationen noch deutlich versta¨rkt. Dabei sind vor al-
lem die impliziten Variablen nur zeitaufwendig zu lo¨sen, dies gilt umso mehr wenn
die Dimension von f r groß ist. Vor diesem Hintergrund muss die Modellierung der
physikalischen Systeme durchgefu¨hrt werden, d.h. trotz der Mo¨glichkeiten des Com-
pilers, die Systeme (3.1) selbsta¨ndig umzuformen, sollte der Modellierer bereits in
der Implementierungsphase darauf achten, mo¨glichst eine explizite Darstellung zu
wa¨hlen [8].
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3.1.2 Ereignisse
In der Modelica Sprachspezifikation werden Ereignisse, sogenannte
”
events“, be-
schrieben. Sie werden in den Simulationen ausgelo¨st, wenn sich diskrete Werte, wie
beispielsweise Ganzzahlen oder boolesche Ausdru¨cke a¨ndern. Bei jedem Ereignis
wird der Lo¨ser angehalten, ein Nullstellenproblem zu lo¨sen, um den Zeitpunkt des
Events exakt zu iterieren. Zu diesem Zeitpunkt geschieht die A¨nderung des diskre-
ten Wertes oder des Ausdrucks. Anschließend wird von diesem Punkt die Simulation
mit den gea¨nderten Werten fortgesetzt. Dies ist sinnvoll, um etwa nach Eintreten
einer sprunghaften A¨nderung einer Systemgro¨ße einen definierten Endpunkt vor der
A¨nderung und einen definierten Startpunkt fu¨r die verbleibende Simulationszeit zu
gewa¨hrleisten. Es ist klar, dass durch die exakte Bestimmung des Ereigniszeitpunkts
ein erho¨hter Rechenaufwand notwendig ist und dass eine Vielzahl von Events die Re-
chendauer deutlich erho¨ht. Somit ist es eine Frage der geschickten Implementierung,
nicht sinnvolle Ereignisse zu identifizieren und zu unterdru¨cken. Dies kann beispiels-
weise der Fall sein, wenn der U¨bergang von stu¨ckweisen Funktionen stetig ist und
deren Ableitung wa¨hrend der Lo¨sung nicht beno¨tigt wird. Die Abfrage, in welchen
Abschnitt der Funktion man sich befindet, wu¨rde von sich aus bei Abschnittswechsel
ein Ereignis erzeugen. Da allerdings der U¨bergang nicht sprunghaft stattfindet, gibt
es keine Notwendigkeit, den exakten Zeitpunkt des Wechsels vom Lo¨ser bestimmen
zu lassen. In diesem Fall wird die Zeitschrittweite nicht durch die Bestimmung des
Ereigniszeitpunkts bestimmt, sondern ha¨ngt weiterhin lediglich von den Toleranzan-
forderungen an den Lo¨ser ab.
3.2 Modellbeschreibungen
Im vorliegenden Abschnitt werden sa¨mtliche Anpassungen an den aus der Arbeit
von Hirsch [8] entstandenen Modelle und die neu entwickelten Modelle beschrieben.
Im Zentrum dieser Beschreibungen steht das fluidhydraulische System der Rohr-
stro¨mung bzw. des daraus abgeleiteten Modells des Absorberrohrs. Hierbei wird vor
allem auf die Aufhebung der Restriktion der gerichteten Stro¨mung, die sich dar-
aus ergebenden Schwierigkeiten und deren Lo¨sungsansa¨tze eingegangen. Außerdem
wird ein neuer Konnektoransatz, der die Implementierung wechselnder Stro¨mungs-
richtungen begu¨nstigt, beschrieben. Um das System eines solarthermischen Para-
bolrinnenfeldes abbilden zu ko¨nnen, wurden weitere Komponenten beno¨tigt, auch
sie sind hier dokumentiert. Beginnen wird dieses Kapitel mit der Unterteilung der
gesamten Struktur eines thermohydraulischen Modells, um einen U¨berblick der Zu-
sammenha¨nge zu bekommen.
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3.2.1 Grundlegende Struktur des Rohrstro¨mungsmodells
Die hier verwendeten thermohydraulischen Modelle lassen sich in folgende vier Funk-
tionseinheiten unterteilen: Erhaltungsgleichungen, Druckverlustbeziehungen, Schnitt-
stellen und Schließungsgleichungen zur Bestimmung von abha¨ngigen Gro¨ßen, also
dem Stoffmodell, dem Wa¨rmeu¨bergangsmodell usw. Die Struktur wird durch Abbil-
dung 3.1 veranschaulicht. Die Erhaltungsgleichungen beschreiben die aus der Konti-
DruckverlustbeziehungKonnektor
Wandelement
Kontrollvolumen
Bilanzleichung
Schließungs-
gleichung
Abbildung 3.1: Grundlegender Aufbau des Rohrstro¨mungsmodells
nuummechanik bekannten grundlegenden Gleichungen fu¨r Masse-, Energie- und Im-
pulserhaltung. Sie mu¨ssen fu¨r alle Kontrollvolumina erfu¨llt sein. Die Druckverlustbe-
ziehungen berechnen den Massenaustausch zwischen den benachbarten Kontrollvo-
lumina und koppeln somit die Zustandsgro¨ßen der Volumina. Die Schnittstellen eines
Modells sind Tra¨ger der Informationen zwischen den Kontrollvolumina, dabei un-
terscheidet man Flussvariablen und Zustandsvariablen. Die Flussvariablen genu¨gen
der Kontigleichung, d.h. die Summe der in einem Konnektor angeschlossenen Fluss-
variablen ergibt Null. Die Zustandsvariablen sind Potentiale, d.h. in einem Konnek-
tor haben die Zustandsvariablen denselben Wert. Fu¨r die thermo-fluidmechanischen
Verbindungen sind die Enthalpie und der Druck als Zustandsvariablen und der Mas-
senstrom und Enthalpiestrom als Flussvariablen definiert. Die scheinbar redundante
Definition des Enthalpiestroms im Konnektor
H˙ = hm˙ (3.5)
ist der wesentliche Ansatz, um wechselnde Stro¨mungsrichtungen zu beschreiben. In
den bisherigen Modellen war diese Gro¨ße nicht in dem Konnektor enthalten. Bei stets
einheitlicher Stro¨mungsrichtung war die Wahl der zu transportierenden Enthalpie
immer eindeutig. Zusammen mit dem Massenstrom wurde der Enthalpiestrom, mit-
tels einer Upwind-Diskretisierung der Enthalpie in Stro¨mungsrichtung, berechnet.
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In Situationen wechselnder Stro¨mungsrichtungen konnte dieser Ansatz nicht weiter
verwendet werden. Die Berechnung der Energiea¨nderung im Volumenelement er-
fordert die Auswertung der transportierten Enthalpie und des Massenstroms. Die
Entscheidung, welche der an den Konnektorenden anliegenden spezifischen Enthal-
pie zum Energietransport verwendet wird, wird zur Laufzeit in Abha¨ngigkeit der
Flussrichtung entschieden. Diese Entscheidung wird im Druckverlustmodell getrof-
fen. Als letzte Einheit komplettieren die Berechnungsmodelle der abha¨ngigen Gro¨ßen
die Gesamtstruktur eines Modells. Sie berechnen mit den Zustandsgro¨ßen sa¨mtliche
in den Berechnungen und Auswertungen beno¨tigten abha¨ngigen Werte.
3.2.2 Das Rohr- bzw. das Absorberelement
Das Rohr- und Absorberelement setzt sich aus dem fluiddurchstro¨mten Innenraum
und der thermisch tra¨gen Rohrwand zusammen. Anschließend werden die Modell-
gleichung des Rohr- und Absorberelements na¨her erla¨utert.
3.2.2.1 Thermofluidmechanik
Die Absorberrohre eines Rinnenkraftwerks stellen an sich ein kompliziertes tech-
nisches System dar. Es besteht etwa aus einer evakuierten Glasummantelung, die
als Isolierung dient und einer selektiven Beschichtung, die die Wa¨rmebilanz auf der
Oberfla¨che verbessert. Grundlegend betrachtet zeigt sich der Absorberstrang aller-
dings als einfaches Rohrelement. Fu¨r ein solches gelten die fundamentalen Bilanz-
gleichungen fu¨r Masse, Impuls und Energie
∂ρ
∂t
+ div(ρ~v) = 0
∂(ρ~v)
∂t
+ div(ρ~v ~v) = divT − grad p+ ~f
∂E
∂t
+ div(E~v) = div q˙
(3.6)
Hier ist T der Tensor der Normal- und Scherspannungen, E die Energie, ~f die
a¨ußeren Kra¨fte und q˙ die zugefu¨hrte Wa¨rme. Ausgehend von diesem nicht-linearen
System partieller Differentialgleichungen, den Navier-Stokes-Gleichungen, wurden
verschiedene Vereinfachungen getroffen. So wurde die Rohrstro¨mung als eindimen-
sionale Stro¨mung angenommen, da das Absorberrohr einen sehr kleinen Durchmesser
(etwa 6 cm) im Vergleich zu seiner La¨nge besitzt (etwa 1000m pro Absorberstrang).
Aufgrund der eindimensionalen Betrachtung kann es zu keinen Scherspannungen
zwischen den Fluidelementen kommen, der Term in der Impulsgleichung zur Be-
schreibung der Normal- und Scherspannungen entfa¨llt. Die Zeitkonstanten der Im-
pulsausbreitung liegen deutlich unter denen der Energie und Masse, somit konnte die
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Impulsgleichung quasi-statoina¨r abgebildet werden. Es wird eine homogene Zweipha-
senstro¨mung im thermodynamischen Gleichgewicht vorausgesetzt. Damit besitzen
die Bilanzgleichungen auch ihre Gu¨ltigkeit im zweiphasigen Bereich. Der Einfluss der
zeitlichen Drucka¨nderung auf die Energiegleichung wurde ebenfalls vernachla¨ssigt.
Nachfolgend sind die Vereinfachungen nochmals zusammengefasst.
• eindimensionale Rohrstro¨mung
• quasistationa¨re Lo¨sung der Impulsgleichung
• scherspannungsfreie Stro¨mung
• homogene Zweiphasenstro¨mung
Um den Anforderungen fu¨r eine zweiphasige Stro¨mung und einer expliziten Darstel-
lung gerecht zu werden, wurden die Zustandsgro¨ßen Enthalpie und Druck fu¨r die
Bilanzgleichungen gewa¨hlt [8]. Aus den Vereinfachungen, der quasistationa¨ren Be-
trachtung der Impulsbilanz und der Wahl der neuen Zustandsgro¨ßen la¨sst sich nun
das Gleichungssystem (3.6) mit fu¨nf Gleichungen als System mit drei Gleichungen
∂h
∂t
=
1
γp
(
γph
Aρ
∂m˙
∂z
−
γp
Aρ
∂(hm˙)
∂z
−
γp
ρV
Q˙
)
∂p
∂t
=
1
γp
(
−
γhh+ ρ
Aρ
∂m˙
∂z
−
γh
Aρ
∂(hm˙)
∂z
−
γh
ρV
Q˙
)
∂p
∂z
=
∂p
∂z
(m˙, p, h)
(3.7)
schreiben, wobei
ρ = ρ(p, h), γh(p, h) =
∂ρ
∂h
∣∣∣∣
p
, γp(p, h) =
∂ρ
∂p
∣∣∣∣
h
.
Das Gleichungssystem bildet die Basis der thermo-fluidmechanischen Berechnun-
gen. In den Abschnitt zur Ortsdiskretisierung wird dargestellt, wie die Beziehungen
fu¨r die numerischen Berechnungen aufbereitet werden. In Abbildung 3.2 sind die
verwendeten Gro¨ßen bzw. das Koordinatensystem dargestellt.
3.2.2.2 Wa¨rmespeicherung in der Rohrwand
Neben dem Fluid stellt auch die Rohrwand eine Kapazita¨t zur Speicherung thermi-
scher Energie in dem System des Absorbers dar. Zu ihrer Beschreibung wird ihre
Temperatur als Zustandsgro¨ße gewa¨hlt. Die Rohrwand selbst stellt außerdem die
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Q˙fluid
Q˙sol
Q˙loss
Bilanzraum der Rohrwand
i
a Bilanzraum des Fluids
r i
r
a r
r
z
TW
T fluid
m˙
A
Abbildung 3.2: Die relevanten Gro¨ßen zur physikalischen Beschreibung des Rohr- bzw. Absorbe-
relementes
Verbindung zwischen dem Fluid und der konzentrierten Solarstrahlung bzw. der
Umgebung dar. Fu¨r die Rohrwand gilt die Bilanz
cWρWV
∂TW
∂t
= Q˙sol − Q˙fluid − Q˙loss , (3.8)
dabei ist Q˙sol die absorbierte solare Wa¨rme, Q˙loss der konvektive Wa¨rmeverlust
an die Umgebung u¨ber die Rohraußenseite, Q˙fluid der Wa¨rmeu¨bergang zwischen der
Wand und dem Fluid, cW die spez. Wa¨rmekapazita¨t der Rohrwand, ρWV die Wand-
masse und TW die Wandtemperatur. Innerhalb der Wand kommt es aufgrund der
o¨rtlichen Temperaturverteilungen zu Wa¨rmeleitung. Da der Temperaturgradient in
axialer Richtung im Vergleich zur radialen klein ist, kann vereinfachend angenom-
men werden, dass eine Wa¨rmeleitung nur in radialer Richtung stattfindet. An den
Oberfla¨chen wird die Wa¨rme konvektiv an das vorbeistro¨mende Fluid abgegeben.
Die Wa¨rmebilanz an der Innenseite ergibt sich zu
Q˙fluid = kAi
∂TW
∂r
∣∣∣∣
i
= αAi(T fluid − TW|i) . (3.9)
Fu¨r den Wa¨rmeu¨bergang an der Außenseite wird der Nettowa¨rmestrom durch vor-
handene Modelle fu¨r den thermodynamischen Wirkungsgrad aus der einfallenden
Solarstrahlung berechnet. Die Bilanz an der Außenseite ist mit
Q˙sol − Q˙loss = kAa
∂TW
∂r
∣∣∣∣
a
(3.10)
beschrieben. Eine detaillierte radiale Diskretisierung ist nicht notwendig, da diese
Informationen nicht beno¨tigt werden und somit der zusa¨tzliche Rechenaufwand nicht
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gerechtfertigt wa¨re. Die Implementierung beschra¨nkt sich auf drei Temperaturen der
Rohrwand, der Innen- TW|i bzw. Außenseite TW|a und der Kerntemperatur TW, zur
Beschreibung der Wa¨rmestro¨me, wobei nur eine als Zustandsvariable fungiert. Die
anderen bilden abha¨ngige Gro¨ßen.
3.2.2.3 Druckverlustkorrelation
Fu¨r den Zusammenhang des Druckverlustes und des Massenstroms wurde die Kor-
relation nach Heck-Mu¨ller-Steinhagen verwendet [9]. Dabei wurde auf die invertierte
Form, d.h. nach dem Massenstrom aufgelo¨ste Form, zuru¨ckgegriffen, da somit auch
der Massenstrom als eine explizit von den Zustandsgro¨ßen abha¨ngige Gro¨ße dar-
stellbar ist. Der Massenstrom ist in dieser Korrelation außer von der Druckdifferenz
noch von den Stoffwerten und der Rohrgeometrie abha¨ngig.
m˙ = −
(
1
β1(p, h)β2(d)
∂p
∂z
) 4
7
(3.11)
Hier stellt β1 den Einfluss der Stoffgro¨ßen Viskosita¨t, Dampfgehalt und Dichte dar
und β2 den Einfluss der Rohrgeometrie. Der Massenstrom fließt in Richtung des
Druckabfalls ∂p∂z
2 im Rohr. Bei der Abbildung wechselnder Stro¨mungsrichtungen
wechselt der Druckgradient sein Vorzeichen. Dabei durchwandert er den Wert null.
Dieser Punkt stellt in der Ableitung des Massenstroms eine Polstelle dar
∂m˙
∂(∂pz)
= −
4
7
(
1
β1β2
) 4
7
(
1
∂pz
) 3
7
, (3.12)
d.h. die Steigung der Kurve bei ausgeglichenem Druck geht gegen unendlich, Ab-
bildung 3.3. Diese Singularita¨t fu¨hrt bei numerischen Lo¨sern zu sehr kleinen Zeit-
schrittweiten oder schlechtesten Falls zum Simulationsabbruch. Dies ist beispielhaft
2im Folgenden gilt die symbolische Schreibweise ∂pz :=
∂p
∂z
∂p
∂z
m˙
∂m˙
∂(∂pz)
→∞↘
Abbildung 3.3: Die urspru¨ngliche Korrelation besitzt im
Ursprung eine Polstelle
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leicht nachzuvollziehen, wenn man Gleichung (3.11) als Nullstellenproblem
f(p) = m˙+
(
1
β1β2
∂p
∂z
) 4
7
= 0 (3.13)
umwandelt und es mittels der Newton-Methode zu lo¨sen versucht
pj+1 = pj +
f(pj)
∂f
∂p
∣∣∣
j
. (3.14)
Hierbei ist f(p) das Nullstellenproblem. Mit dem Druckausgleich geht die Ableitung
im Nenner gegen unendlich was den Bruch gegen Null gehen la¨sst. Dies hat zur Folge,
dass in Situationen mit sehr kleinen Druckgradienten die Konvergenzgeschwindigkeit
stark absinkt, da aufgrund der immer kleiner werdenden Differenzen zwischen den
Folgewerten pj+1 und pj es mehr Iterationsdurchga¨nge braucht, um ein vorgegebenes
Toleranzkriterium zu erreichen.
Die Singularita¨t hat keinen physikalischen Hintergrund, damit bedeutet eine Be-
hebung dieser Stelle keine Einschra¨nkung der Gu¨ltigkeit der physikalischen Zusam-
menha¨nge. Der Ansatz, die Polstelle zu entfernen, ist in Gleichung (3.15) gezeigt.
m˙ = −
1
β
4
7
∂pz
C + |∂pz|
3
7
(3.15)
mit
β := β1β2, C > 0 und C 6= C(∂pz)
Die Ableitung des Massenstroms nach den Druckgradienten
∂m˙
∂(∂pz)
= −
1
β4/7 (C + |∂pz|3/7)
+
3 |∂pz|
3/7
7β4/7 (C + |∂pz|3/7)2
(3.16)
ist nun an der Stelle ∂pz = 0 auf den Wert
∂m˙
∂(∂pz)
∣∣∣∣
∂pz=0
= −
1
C β
4
7
(3.17)
beschra¨nkt und sie la¨uft mit steigenden bzw. fallenden Druckgradienten asympto-
tisch an die Ableitung von Gleichung (3.11)
∂m˙
∂(∂pz)
∣∣∣∣
∂pzC
= −
4
7
1
β4/7 |∂pz|3/7
. (3.18)
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Fu¨r eine geeignete Wahl des Korrekturterms C bietet sich die Berechnung nach
dem Hagen-Poiseuilleschen-Gesetz an, das fu¨r laminare Stro¨mungen gilt, die auch in
guter Na¨hrung in den Rohren mit geringen Druckgradienten vorliegen. Das Gesetz
von Hagen-Poiseuille umgeformt ergibt
m˙ = −
ρ
η
d2
128
∂pz (3.19)
und deren Ableitung
∂m˙
∂(∂pz)
= −
ρ
η
d2
128
(3.20)
Nach Gleichsetzen von Gleichungen (3.17) und (3.20) folgt fu¨r C
C =
η
ρ
128
d2
β4/7 . (3.21)
Der Korrekturterm C ist indirekt u¨ber die Stoffgro¨ßen vom Druck und der Enthal-
pie abha¨ngig, nicht aber, wie weiter vorne vorausgesetzt, vom Druckgradienten. Zu
beachten ist, das der Gu¨ltigkeitsbereich des Hagen-Poiseuille’schen Gesetzes auf ein-
phasige Stro¨mungen begrenzt ist, d.h. die geforderte Gleichheit in Gleichung (3.21)
ist nur bei unterku¨hlten oder u¨berhitzten Stro¨mungen gewa¨hrleistet. In der Simula-
tion ko¨nnen allerdings auch zweiphasige Stro¨mungen auftreten, womit die geforderte
Gleichheit verloren geht. Es gilt aber auch hier, dass bei großen Druckgradienten der
Korrekturterm wiederum eine untergeordnete Rolle spielt. Zu kleinen Druckgradi-
enten hin nimmt der Einfluss des Korrekturterms zu. Hier ist der absolute Fehler
allerdings klein, da mit dem Druckgradienten ohnehin auch der Massenstrom klein
ist.
3.2.3 Ra¨umliche Diskretisierung des Absorbermodells
Bei den im Kapitel 3.2.2 entwickelten Gleichungen handelte es um partielle Dif-
ferentialgleichungen in der Zeit und im Ort. Um diese Gleichungen als System
gewo¨hnlicher Differentialgleichungen in der Zustandsraumdarstellung
dx
dt
= f1(x,u,t) (3.22)
y = f2(x,u, t)
schreiben zu ko¨nnen, mu¨ssen die Gleichungen in Ortsrichtungen diskretisiert werden.
Hierfu¨r bietet sich die vertikale Linienmethode [2] an. Das Gleichungssystem wird
somit in ein System mit gewo¨hnlichen Differentialgleichungen transformiert, wobei
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die Dimension sich um den Faktor N vergro¨ßert. Dabei steht N fu¨r die Anzahl der
Kontrollelemente. Die Diskretisierung selbst wird mit der Finite-Volumen-Methode3
durchgefu¨hrt.
3.2.3.1 Fluidhydraulik
Die grundlegende Struktur zur Beschreibung des fluid-hydraulischen Gleichungs-
systems, Gleichung (3.7), ist ein parabolisches Randwertproblem. Das Stro¨mungs-
volumen ist somit unter den Randbedingungen Wandtemperatur respektive des
Wa¨rmestroms durch die Wand zu diskretisieren. Dabei wird ein versetztes Gitter fu¨r
Druck/Enthalpie und Massenstrom/Enthalpiestrom verwendet. In Abbildung 3.4 ist
die Diskretisierung skizziert. Der Massenstrom des versetzten Gitters berechnet sich
pi−1 pi pi+1 pi+2 pi+3
hi−1 hi hi+1 hi+2 hi+3
m˙i−1 m˙i m˙i+1 m˙i+2
Q˙i−1 Q˙i Q˙i+1 Q˙i+2 Q˙i+3
H˙i−1 H˙i H˙i+1 H˙i+2
∆z
Abbildung 3.4: Ra¨umliche Diskretisierung der Absorberstrecke
folgendermaßen, der i-te Massenstrom ist von den Zustandsgro¨ßen des i-ten und
(i+1)-ten Elements abha¨ngig. Dies gilt analog fu¨r den konvektiven Enthalpiestrom.
Die i-te Temperatur der Wandoberfla¨che stellt die zugeho¨rige Randbedingung fu¨r
das i-te Kontrollvolumen dar. Die Diskretisierung der Absorberstrecke mit der Li-
nienmethode und der FVM fu¨hrt auf Gleichung (3.23). Durch die Vereinfachung zu
einer ein-dimensionalen Betrachtung ist die Diskretisierung der FVM a¨quivalent zu
der der Finiten-Differenzen
dhi
dt
=
1
γp,i
[
γp,ihi
Aρi
m˙i+1 − m˙i
∆z
−
γp,i
Aρi
H˙i+1 − H˙i
∆z
+ γp,i
Q˙
V ρi
]
(3.23)
dpi
dt
=
1
γp,i
[
−
ρi + γh,ihi
Aρi
m˙i+1 − m˙i
∆z
+
γh,i
Aρi
H˙i+1 − H˙i
∆z
− γh,i
Q˙i
V ρi
]
. (3.24)
3Finite-Volumen-Methode: FVM
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Dabei wird γp bzw. γh numerisch berechnet,
γp,i =
{
ρ(pi,hi)− ρ(pi−ε,hi)
ε
ρ(pi+ε,hi)− ρ(pi,hi)
ε
wenn
{
hi ≥ h
′
i
hi < h
′
i
, (3.25)
γh,i =
{
ρ(pi,hi+ε)− ρ(pi,hi)
ε
ρ(pi,hi)− ρ(pi−ε,hi)
ε
wenn
{
hi ≥ h
′
i
hi < h
′
i
. (3.26)
Da sich das Verhalten der Dichtea¨nderungen im unterku¨hlten und gesa¨ttigten Be-
reich stark unterscheidet, werden die Ableitungen fu¨r diese Bereiche unterschiedlich
berechnet. In den Gleichungen ist h′i die Sa¨ttigungsenthalpie im i-ten Element.
3.2.3.2 Druckverlustelement und Konnektorendefinition
Die Massen- und die Enthalpiestro¨me zwischen zwei Kontrollvolumina werden aus
den Zusta¨nden zweier benachbarter Kontrollvolumina berechnet. In die Massen-
stromberechnungen gehen die Stoffgro¨ßen Dichte, Viskosita¨t und Dampfgehalt ein.
Sie ha¨ngen von Druck und Enthalpie ab. Bei wechselnden Stro¨mungsrichtungen ist
nicht klar, welcher Zustand zu ihrer Berechnung herangezogen werden soll. Die Im-
plementierung verwendet die transportierten Zustandsgro¨ßen, also den Zustand des
Kontrollvolumens, aus dem der Fluidstrom kommt. Die Dru¨cke werden mittels einer
Upwind-Diskretisierung
ptrans = max (pi, pi+1) (3.27)
berechnet. Beim Wechsel der Stro¨mungsrichtung kommt es zu einem stetigen Wech-
sel des verwendeten Drucks, da die Stro¨mungsrichtungsa¨nderung sich bei ausge-
glichenem Druck vollzieht. Grundsa¨tzlich ist eine gleiche Diskretisierung fu¨r die
Enthalpie denkbar. Sie hat jedoch den Nachteil, dass sich dadurch die Werte der
transportierten Enthalpie bei Wechsel der Stro¨mungsrichtung sprunghaft a¨ndern
ko¨nnen, was weder der tatsa¨chlichen Physik entspricht, noch zutra¨glich fu¨r die Si-
mulationsperformance ist. Bei der Enthalpie wird deshalb ein kleiner ε-Bereich beim
Druckausgleich eingefu¨hrt, innerhalb dessen die transportierte Enthalpie linear zwi-
schen den Enthalpien der benachbarten Kontrollvolumina u¨ber den Druckgradienten
∂p/∂z interpoliert wird, Abbildung 3.5. Die Upwind-Diskretisierung fu¨r die trans-
portierte Enthalpie wird mit
htrans,i =

hi ∂pz < −ε
hi(ε−∆pi)+hi+1(ε+∆pi)
2ε wenn |∂pz| < ε
hi+1 ε < ∂pz
(3.28)
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ε−ε ∂pz
htrans
hi
hi+1
Abbildung 3.5: ε-Bereich bei der Upwind-
Diskretisierung der Enthalpie,
um Unstetigkeiten zu vermeiden
berechnet, wobei
∆pi =
1
∆z
(pi+1 − pi) .
Weiterhin bedeutet das Vermeiden der Unstetigkeit fu¨r die Simulation, dass am
Massenstromumkehrpunkt kein Ereignis erzeugt werden muss, was sich positiv auf
die Simulationsdauer auswirkt. In den Simulationen hat sich ein Wert von ε = 2 Pam
als sinnvoll gezeigt. Der ε-Bereich kann physikalisch interpretiert werden, als Ein-
fluss der diffusen Wa¨rmeleitung bei sehr geringen Volumenstro¨men. Mit den derart
berechneten Stoffgro¨ßen la¨sst sich die Druckverlustkorrelation, Gleichung (3.15), dis-
kretisieren zu
m˙i =−
(
1
β1(ptrans,i, htrans,i)β2
) 4
7
pi+1−pi
∆z
Ci +
∣∣∣pi+1−pi∆z ∣∣∣ 37 . (3.29)
Dabei gilt die Gleichung fu¨r jeden Zeitschritt explizit, da sich der Massenstrom als
abha¨ngige Gro¨ße der Zustandsvariablen Enthalpie und Druck darstellt4. Das Modell
fu¨r Absorber und Rohrelement la¨sst fu¨r den Korrekturterm C den Ansatz nach
Gleichung (3.21) oder die Annahme eines konstanten Wertes zu. Die Entscheidung
sollte im Einzelfall zwischen Genauigkeits- und Zeitanforderungen fallen. Der Wert
fu¨r den konstanten Korrekturterm C ist auf 10−3 Pa3/7 festgelegt.
Nach berechnetem Massenstrom und transportierter Enthalpie kann nun der Ent-
halpiestrom berechnet werden. Dabei wird abha¨ngig von der Stro¨mungsrichtung
bzw. dem Vorzeichen des Massenstroms die entsprechende Enthalpie aus dem je-
weils stromaufwa¨rts gelegenen Kontrollvolumina mit dem Massenstrom multipli-
ziert. Somit ist der Energietransport zwischen den kapazitiven Elementen aufgrund
der Informationen von Druck p und Enthalpie h eindeutig bestimmt. Der konvekti-
ve Energietransport und der Massentransport bestimmen wiederum die A¨nderung
4Gleichung (3.29) ist als Funktion implementiert
18
3.2 Modellbeschreibungen
der Dru¨cke und Enthalpien in den kapazitiven Kontrollvolumina. Damit ist leicht
abzuleiten, dass eine wechselnde Anordnung der kapazitiven und der Druckverlust-
Elemente erfolgen muss. In Abbildung 3.6 sind die Zusammenha¨nge graphisch zu-
sammengefasst. Man erkennt das Zusammenspiel der kapazitiven Elemente und der
m˙ m˙
H˙ H˙
p p
ppp
h h hhh
∂h
∂t
= f(t, m˙, H˙)
∂p
∂t
= f(t, m˙, H˙)
m˙ = f(t, p, h)
Bilanzvolumen Druckverlust
Element mit Kapazita¨t Element ohne Kapazita¨t
Zustandsgro¨ßen
Massen- und Enthalpiestrom
Abbildung 3.6: In der Modellierung des hydraulischen Systems alternieren die kapazitiven und
die Druckverlustelemente
Druckverlustelemente.
3.2.3.3 Wandwa¨rmestrom
Der Wa¨rmestrom durch die Rohrwand wird u¨ber die Temperaturen im Kern der
Wand und an der Innen- und Außenseite beschrieben, dabei ist die Wandtempe-
ratur in der Rohrwandmitte gleichzeitig eine Zustandsgro¨ße des Systems. Die Dis-
kretisierung wurde von Hirsch [8] u¨bernommen. Eine Anpassung musste lediglich
bei der Berechnung der Wa¨rmeu¨bergangskoeffizienten vorgenommen werden. Der
Wa¨rmeu¨bergangskoeffizient wird fu¨r jedes kapazitive Element berechnet und ist
u.a. vom Massenstrom abha¨ngig. Die Wahl des Massenstrom ist bei wechselnden
Stro¨mungsrichtungen nicht mehr eindeutig, außerdem kann es zu Situationen kom-
men bei denen zu beiden Seiten Masse aus- bzw. eintritt. Gleichung (3.30) zeigt
die Berechnung des Massenstroms in Abha¨ngigkeit der an beiden Seiten fließenden
Massenstro¨me. Der Massenstrom wird berechnet als
m˙α,i =
|m˙i−1 + m˙i|
2
. (3.30)
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m˙i−1 beschreibt den Fluss an der linken und m˙i den Fluss der gegenu¨berliegenden
Seite des Volumenelements. Durch die Bilanz an der Rohrinnenseite zwischen Wa¨r-
meu¨bergang und Wa¨rmeleitung sind die Randbedingungen der Rohrelemente be-
stimmt. Die Rohrwand selbst stellt durch ihre Masse und hohe Wa¨rmekapazita¨t fu¨r
die Fluidelemente einen Tiefpass dar, d.h. hohe Frequenzen bei sich a¨ndernden Ein-
strahlbedingungen werden von der Rohrwand geschluckt, niedrige hingegen werden
weitergegeben. Fu¨r die Simulation bedeutet dies, dass sprungfo¨rmige A¨nderungen
der Bestrahlung geda¨mpft auf den Wa¨rmeu¨bergang in das Fluid auswirken, also
weniger kritisch bzgl. der Simulation sind.
3.2.4 Drucktank
Nach Sonnenuntergang mu¨ssen Felder der solarthermischen Kraftwerke herunter-
gefahren werden. Dabei versucht man, das heiße Fluid in verschiedene Tanks zu
fu¨llen. Somit wird die thermische Energie, die zum einen im Fluid selbst und in
den Rohrwa¨nden gespeichert ist, zum gro¨ßten Teil vor einem Ausku¨hlen u¨ber Nacht
bewahrt. Im betrachteten System ko¨nnen dafu¨r u.a. der Puffertank und der Spei-
sewassertank genutzt werden. Abbildung 3.7 skizziert den Aufbau der Tanks. Die
Tanks besitzen eine starke Isolierung, um mo¨glichst viel Energie u¨ber die Nacht
zu sichern. Sie sind fu¨r die Simulation mit drei Anschlu¨ssen versehen. Der Druck-
p, h
isolierte Wand
m˙1
m˙2
H˙1
H˙2
h1
h2
h3
m˙3, H˙3
l
Abbildung 3.7: Aufbau des Drucktanks in dem
das Fluid gespeichert wird.
tank gleicht strukturell einem Rohrelement. Es gelten daher auch hier die Bilanz-
gleichungen im Volumen (3.7) und die Wa¨rmeleitgleichung in der Wand (3.9). Der
Wa¨rmeaustausch mit der Umgebung wurde gea¨ndert, da es zu keiner solaren Ein-
strahlung kommt und auf der Tankaußenseite eine Isolierung aufgebracht ist. Der
Drucktank wird als einzelnes Rohrelement mit den Zustandsgro¨ßen p, h und TW, die
damit fu¨r den gesamten Tank gelten, abgebildet. Er wird im gesamten Bereich von
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Unterku¨hlung bis U¨berhitzung betrieben, diese Bereiche sind analog zum Rohrele-
ment ebenfalls abbildbar. Ist der Drucktank nicht komplett gefu¨llt, befindet er sich
dementsprechend im Sa¨ttigungszustand, wobei es zu einer scharfen Trennung der
beiden Phasen kommt. Um den Einbau des Tanks flexibel zu gestalten, ko¨nnen die
Anschlu¨sse i = 1, 2 in ihrer Position vera¨ndert werden. Es ist mo¨glich, sie im Kopf
oder im Sumpf anzuschließen, je nach Befu¨llung wird dadurch eine Phasentrennung
nach
hsumpf, i =

h+ xx′lim (h
′′ − h) 0 < x < x′lim
h′′ wenn x′lim < x < 1
h sonst.
(3.31)
bzw.
hkopf, i =

h′ 0 < x < x′′lim
h′ + x−x
′′
lim
1−x′′lim
(h− h′) wenn x′′lim < x < 1
h sonst.
(3.32)
erreicht. Die an den O¨ffnungen anliegende Enthalpie ist damit bestimmt und kann
von anliegenden Druckverlustmodellen transportiert werden. Der Druck wird an
allen O¨ffnungen gleich berechnet, d.h. der statisch aufgepra¨gte Druck des Wasser-
spiegels auf die Ausga¨nge am Sumpf bleibt unberu¨cksichtigt. Die Ho¨he des Tanks
betra¨gt je nach Auslegung etwa 3m, was bei vollem Tank eine maximale Abwei-
chung von 0,3 bar bedeutet. Die Abweichung ist tolerierbar, da der Systemdruck des
Rinnenkraftwerks i.d.R. ho¨her als 20 bar liegt.
3.2.5 Zusa¨tzliche Komponenten
Um den Prozess des Anfahrvorgangs darstellen zu ko¨nnen sind weiter Komponenten
notwendig. Sie sind hier zusammengefasst.
3.2.5.1 Ru¨ckschlagventile
Die Ru¨ckschlagventile sind Druckverlustmodelle, die in Abha¨ngigkeit des anliegen-
den Druckgefa¨lles einen Massenstrom berechnen. Die Widerstandszahl und der Zu-
sammenhang zwischen Druckverlust und Massenstrom fHMS werden analog zur Be-
rechnung im Rohrelement ermittelt. Der errechnete Massenstrom wird, bevor er in
die Bilanzgleichungen eingeht noch mit einem Faktor k zur Ventilstellung manipu-
liert. Abschließend wird u¨berpru¨ft, ob es sich um eine erlaubte Stro¨mungsrichtung
handelt. Wenn ja, wird der manipulierte Massenstrom u¨bergeben bzw. im gegentei-
ligen Fall unterdru¨ckt. Das Modell ist so gestaltet, dass der Faktor k als Signal von
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außen aufgegeben werden kann, um es fu¨r Steuerungen verwendbar zu gestalten.
Die erlaubte Stro¨mungsrichtung ist als Parameter r = {0, 1} vor Simulationsstart
festzulegen.
m˙ =
k fHMS
(
∂p
∂z , p, h
)
0
wenn
{
(−1)r ∂p∂z > 0
sonst.
(3.33)
Die Verwendung des Modells als regelbares, in beide Richtungen durchstro¨mbares
Ventil ist ebenfalls als Erweiterung dieses Modells implementiert.
3.2.5.2 Ein- und Ausstro¨mrandbedingungen
Die Randbedingungen stellen prinzipiell ein Element mit unendlicher Kapazita¨t dar.
Der festgelegte Zustand aus Enthalpie h und Druck p wird durch Massen- und
Enthalpiestro¨me in und aus angrenzenden Elementen nicht vera¨ndert. Neben der
Randbedingung aus Druck und Enthalpie ist ebenfalls eine Vorgabe des Massen-
stroms zusammen mit der Enthalpie mo¨glich. Das zwischen der Randbedingung und
dem na¨chsten kapazitiven Elemente befindliche Druckverlustelement setzt unter der
Vorgabe des Massenstroms und des Drucks im kapazitiven Element den Druck der
Randbedingung. Das Randelement besitzt drei Signaleinga¨nge. Sind sie aktiviert,
dann werden die jeweiligen zeitabha¨ngigen Eingangssignale in die Zusta¨nde Druck,
Enthalpie und Massenstrom u¨bersetzt.
3.2.5.3 Abscheider
Der Abscheider wurde als idealer Aberscheider konzipiert, der zu jeder Stro¨mungs-
geschwindigkeit eine vollsta¨ndige Trennung der flu¨ssigen bzw. gasfo¨rmigen Phase
erreicht. Der Abscheider wurde als Element ohne eigene Kapazita¨t abgebildet, im
Systemaufbau muss er deshalb direkt an ein kapazitives Element angeschlossen wer-
den. An welchen der O¨ffnungen das Element Anschluss findet, muss dem Abscheider
als Parameter u¨bergeben werden. Dabei ist zu beachten, dass das kapazitive Ele-
ment den Zustand am verbindenden Konnektor und im Abscheider vorgibt. Die
Abscheiderformeln gleichen, zur Bestimmung der Enthalpien an den Konnektoren,
denen des Puffertanks, Gleichungen (3.31) und (3.32). In Abbildung 3.8 ist dar-
gestellt, wie der Abscheider in das System integriert werden muss, damit er seine
Funktion abha¨ngig von der Flussrichtung erfu¨llt. Der Abscheider trennt die Pha-
sen, sobald das Wasser vom direkt angeschlossenen kapazitiven Element in den
Abscheider fließt. Das Abscheidermodell berechnet anhand der vom Rohrelement
u¨bergebenen Zustandsgro¨ßen p, h die spezifische Enthalpie in Kopf und Sumpf. An-
schließend werden sie an die stormabwa¨rts liegenden Konnektoren weiter gegeben.
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mit Abscheidefunktion
ohne Abscheidefunktion
Abbildung 3.8: Der Abscheider erfu¨llt seine Aufgabe nur in eine erlaubte Flussrichtung
Dort werden sie von den angeschlossenen Druckverlustmodellen transportiert. In
umgekehrter Stro¨mungsrichtung wird der Enthalpie-/Massenstrom in den Abschei-
der fließen, dieser gibt ihn direkt an das Volumenmodell weiter und mischt sich dort
mit dem vorhandenen Wasser. Der angrenzende Konnektor zum Druckverlustmodell
gibt den Zustand des gemischten Fluids weiter.
3.3 Implementierung
Nachdem die grundlegenden Modellgleichungen und Diskretisierungen erla¨utert und
dargestellt wurden, wird in diesem Abschnitt deren Implementierung in Modelica
beschrieben. Dabei werden ausgehend von der ersten Implementierung die auftau-
chenden Probleme bei Simulationsstudien beschrieben. Darauf folgend werden die
Systemgleichungen analysiert bzw. die Stabilita¨t untersucht, um die Ursachen fu¨r die
auftretenden Pha¨nomene einzugrenzen. Es werden Matrixstabilita¨tstests in verschie-
denen Ruhelagen durchgefu¨hrt, in diesem Rahmen werden auch das Eigenwertver-
halten bei verschiedenen Anfangsbedingungen und die Kondition der Systemmatrix
untersucht. Weiterhin wird das Verhalten einer Regelstrecke mit verschwindendem
Sollmassenstrom untersucht. Daraus werden unterschiedliche Lo¨sungsansa¨tze her-
geleitet, mit denen das Systemverhalten verbessert werden soll. Am Ende folgt die
Festlegung auf einen Ansatz, der fu¨r die weiteren Studien verwendet wird. Beginnend
wird die Art der ersten Implementierung und der verwendeten Modelle beschrieben.
3.3.1 Die erste Implementierung
Die Implementierung erfolgt in der Sprache Modelica. Sie ist eine objektorientierte
Sprache, dass bedeutet, dass man verschiedene Hierarchieebenen verwenden kann,
um wiederkehrende Konstrukte, Modelle o.a¨. einmal zu definieren und in mehreren
Modellen zu verwenden. Neben dem Vorteil der Wiederverwendbarkeit ist ebenfalls
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eine Vermeidung redundanter Elemente ein positiver Aspekt dieser Modellierungs-
art. Auf der anderen Seite kann eine zu tiefe Unterteilung in immer kleiner wer-
dende Einheiten zu Unu¨bersichtlichkeiten fu¨hren, wenn na¨mlich nicht mehr klar ist,
auf welchen Ebenen welche Variablen gesetzt werden bzw. diese an der hierarchisch
obersten Ebene nicht mehr zugreifbar sind. Fu¨r die Modellierung der in dieser Arbeit
eingefu¨hrten Modelle ist der Ansatz, einen mo¨glichst flachen Modellcode zu erstel-
len, d.h. die Modelle wurden i.d.R. nur auf einer Ebene implementiert. Die erste
Implementierung ist die reine U¨bersetzung der im vorigen Abschnitt beschriebenen
Modellgleichungen und ihren o¨rtlichen Diskretisierungen in den Programmcode. Ei-
ne nochmalige Beschreibung an dieser Stelle eru¨brigt sich.
3.3.2 Probleme beim Modellverhalten
In Situationen einheitlicher Stro¨mungsrichtungen zeigen die Modelle ein gutartiges
Verhalten, wenn auch ein Anstieg der Simulationsdauer im Vergleich zum Ausgangs-
modell festzustellen war, siehe dazu Abschnitt 3.4. Ebenfalls gelingt grundsa¨tzlich
die Stro¨mungsabbildung mit Richtungswechsel. Allerdings ko¨nnen bei verschwin-
dendem Massenstrom starke Ausschla¨ge um den Nullwert beobachtet werden. Die
starken Ausschla¨ge zeigen zum einen eine Abweichung von den tatsa¨chlichen Werten
und zum anderen aufgrund ihrer sehr hohen Frequenzen und den damit verbundenen
kleinen Zeitschrittweiten einen stark erho¨hten Zeitbedarf. Die Probleme zeigen sich
vor allem bei
• Anfahren aus Nullmassenstro¨men
• Auslenkung aus stationa¨ren Arbeitspunkten in der Na¨he von Nullmassen-
stro¨men
Diese Probleme werden versta¨rkt, wenn die Situationen dort auftreten, wo es gleich-
zeitig zu einem Phasenu¨bergang kommt. Der Zeitaufwand steigt dabei rasch mit
der Anzahl direkt benachbarter Elemente, die auf gleichen Druck liegen an. Ab-
bildung 3.9 zeigt das Verhalten des Druckes eines in fu¨nf Elemente aufgeteilten
Rohrstu¨cks beim Wechsel der Stro¨mungsrichtung. Die einhu¨llenden Geraden stel-
len dabei die herrschenden Druckrandbedingungen dar. Die eingeschlossenen Linien
zeigen den berechneten Druck in den einzelnen Volumenelementen. Anfa¨nglich sind
bei der Stro¨mungsrichtung nach rechts keine Probleme zu beobachten. Na¨hert sich
der Druck der benachbarten Elementen an, so stellen sich hochfrequente Oszillatio-
nen ein. Diese dauern bis nach dem Stro¨mungsrichtungswechsel fort und ho¨ren dann
plo¨tzlich auf. Um das Verhalten an der kritischen Stelle des Nulldurchgangs besser
einordnen zu ko¨nnen, wurden verschiedene Testla¨ufe gestartet. Dabei wurden nicht
maßgebliche Parameter konstant gehalten, wie beispielsweise die Geometrie und die
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Abbildung 3.9: Druckverlauf der fu¨nf einzelnen Elemente (–) und der Druckrandbedingung (- -)
beim Wechsel der Stro¨mungsrichtung
Stoffwerte. Die angeschlossene Beheizung war bei diesen Rechnungen deaktiviert,
da es sonst bei stehenden Fluid zu einer Erwa¨rmung des Wassers bis zur Verdamp-
fung ka¨me. Vielmehr wurde sie als a¨ußere, kurzfristige Sto¨rquelle benutzt. Die Zu-
standsvariablen des Systems waren, wie im Abschnitt 3.2 beschrieben, der Druck,
die Enthalpie und die Wandtemperatur des Volumenmodells. Untersucht wurden
Auswirkungen von Sto¨rungen aus der Ruhelage bei verschiedenen Massenstro¨men.
Dabei zeigte sich, dass bei fest vorgegebenen Dru¨cken an den Ra¨ndern immer ein
stationa¨rer Zustand erreicht werden kann. Der Spezialfall einheitlicher Dru¨cke und
damit einem verschwindenden Massenstrom war mit exakten Anfangsvorgaben des
Drucks in allen Elementen ohne Oszillationen zu bewerkstelligen.
Wird auf das System von außen eine Sto¨rung aufgebracht, hier ein Wa¨rmeimpuls,
so liegen unterschiedliche Verhalten je nach Na¨he des Massenstroms zum ruhenden
Fluid vor. Bei Druckunterschieden von etwa 1Pa oder mehr klingen die Zustands-
gro¨ßen wieder auf den Ausgangszustand ab. Unterhalb von 1Pa gera¨t das System
ins Schwingen, d.h. die Zusta¨nde pendeln um die eigentlichen Ruhelage ohne ab-
oder aufzuklingen. Die Amplitude der Schwingungen nimmt dabei mit sinkenden
Massenstro¨men zu. Eine Verkleinerung der Genauigkeitstoleranzen in den Simula-
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tionen fu¨hrt hierbei zu einer weiteren Verringerung dieser Amplituden. Im Rahmen
der Genauigkeitsmo¨glichkeiten ist ein ga¨nzliches Vermeiden der Schwingungen nicht
zu erreichen, die Amplituden konvergieren zu einen bestimmten Wert. Das glei-
che Pha¨nomen tritt auf, wenn man von einem anfa¨nglichen Druckgradienten einen
Druckausgleich erreichen mo¨chte. Anfangs erfolgt die erwartete exponentielle Ab-
nahme des Druckunterschieds bis es schließlich zu Schwingungen um den Bereich
des totalen Druckausgleichs kommt.
Bei zeitliche vera¨nderlichen Druckrandbedingungen, die eine Stro¨mungsumkehr
provozieren, fu¨hrt dieses Verhalten auf eine Verla¨ngerung der Simulationszeit, da bei
der Stro¨mungsumkehr die starken Gradienten der Oszillationen innerhalb der Ge-
nauigkeitsanforderungen nachgefahren werden, siehe Abbildung 3.3.2. Dieser Nach-
teil ist sta¨rker bei sehr langsamen Massenstroma¨nderungen, da hier der Zustand
la¨nger im kritischen Bereich bleibt. Werden die Nulldurchga¨nge steiler durchfahren,
so spielt dieses Verhalten eine sehr untergeordnete oder gar keine Rolle. Ein Anstieg
der Simulationszeit ist hier nicht zu beobachten.
3.3.3 Problemanalyse
Die Ursachen fu¨r die Oszillation bei verschwindenden Massenstro¨men ko¨nnen Insta-
bilita¨ten im Differentialgleichungssystem, die Numerik oder die Grenzen der Rech-
nergenauigkeit sein. Diese drei Felder werden in diesem Abschnitt genauer unter-
sucht.
3.3.3.1 Stabilita¨tstest
Die Grundgleichung des Systems ist durch eine Zahl nicht-linearer partieller Differen-
tialgleichungen beschrieben. Mit der Linienmethode wurden die o¨rtlichen Abha¨ngig-
keiten durch konzentrierte Parameter ersetzt. Folglich kann das System als gewo¨hn-
liches Differentialgleichungssystem
x˙ = f(x(t),u(t)), x(0) = x0 (3.34)
y(t) = g(x(t),u(t))
beschrieben werden. Eine Voraussetzung zur Durchfu¨hrung analytischer Stabilita¨ts-
test ist die zeitliche Konstanz der dynamischen Eigenschaften des Systems, so dass
die Differentialgleichungen konstante Koeffizienten besitzen. Um dies zu gewa¨hr-
leisten, wird das System im interessierenden, stationa¨ren Zustand (Index s) lineari-
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siert. Im linearisierten Modell mu¨ssen die Variablen neu interpretiert werden,
xˆ(t) = x(t)− xs ,
uˆ(t) = u(t)− us ,
yˆ(t) = y(t)− ys .
Sie stellen nun die Abweichungen von dem stationa¨ren Zustand dar. Die Informa-
tionen u¨ber das Systemverhalten sind ausschließlich in der Vektorfunktion f in Glei-
chung (3.34) enthalten. Somit ist es ausreichend, sie allein zu linearisieren. Die li-
nearisierten Gleichungen lassen sich nun folgendermaßen schreiben
dxˆ
dt
= Axˆ(t) +Buˆ(t) . (3.35)
Hier sind
A =
∂f
∂x
∣∣∣∣
xs,us
,
B =
∂f
∂u
∣∣∣∣
xs,us
.
Die Systemmatrix A ist die Jacobimatrix der Vektorfunktion f im Arbeitspunkt.
Anhand der linearisierten Systemmatrix wird eine Analyse der Systemeigenschaf-
ten mittels ihrer Eigenwerte durchgefu¨hrt. In Abbildung 3.10 sind die Verla¨ufe der
Eigenwerte eines betrachteten Kontrollvolumens aufgetragen. Alle Eigenwerte sind
reelle Werte, worauf man schließen kann, dass das System nicht von sich aus schwin-
gungsfa¨hig ist. Außerdem kann man sehen, dass fu¨r sa¨mtliche Eigenwerte λi < 0 gilt,
womit das System stabil ist, d.h. alle Auslenkungen aus der Ruhelage sollten wieder
abklingen. In Abbildung 3.10 ist zu erkennen, dass kritische Situationen entstehen,
sobald die Druckdifferenz auf Null absinkt. Hier laufen die Eigenwerte gegen Null,
der Eigenwert deutet darauf hin, dass das System in diesen Zustand grenzstabil ist,
d.h. die Auslenkungen klingen weder auf noch ab, sie bleiben konstant. Die not-
wendige und hinreichende Bedingung sind fu¨r instabile Systeme sind jedoch positive
Eigenwerte, daraus la¨sst sich schließen, dass das System nicht grundsa¨tzlich instabil
ist.
3.3.3.2 Kondition der Matrix
Nach der Theorie der Rechnerarithmetik ko¨nnen bei den verschiedenen Rechenope-
rationen Fehler entstehen, die sich wa¨hrend der Rechnung fortpflanzen. Eine Kenn-
zahl zur Lo¨sbarkeit linearer Gleichungssysteme ist die Konditionszahl der Matrix
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Abbildung 3.10: Verla¨ufe der Eigenwerte bei verschiedenen Druckdifferenzen im Rohr
A. Sie hat einen Wertebereich von 1 bis +∞. Die Konditionszahl kann anschau-
lich als Maßstab angesehen werden, der angibt, wie sensibel die erhaltene Lo¨sung
auf Abweichungen in den Eingangsgro¨ßen reagiert. Die Konditionszahl ist definiert
als [13]
κ(A) := ‖A‖ ‖A−1‖. (3.36)
Hierbei sind kleine Konditionszahlen bei 1 Anzeichen fu¨r eine gute Lo¨sbarkeit von
linearen Gleichungssystemen, ho¨here Zahlen lassen auf verminderte Genauigkeit des
Ergebnisses bei kleinen Eingabefehlern schließen, die durch die Genauigkeit der Wer-
te in Rechnerdarstellung begrenzt wird. Eine obere Grenze der relativen Genauigkeit
kann mit
‖∆z‖
‖z‖
≤
2 εκ(A)
1− εκ(A)
(3.37)
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wobei
z
”
zu berechnende Gro¨ße“
‖∆z‖
”
absoluter Fehler“
ε
”
Gleitkommagenauigkeit“
κ(A)
”
Konditionszahl der Matrix A“
berechnet werden. Es zeigt sich, dass fu¨r kleine Konditionszahlen der Nenner in
guter Na¨herung eins wird und damit der Fehler in der Gro¨ßenordnung der Genau-
igkeit der Gleitkommadarstellung liegt. Bei sehr großen Konditionszahlen allerdings
nimmt der relative Fehler stark zu. In Abbildung 3.11 sind die errechneten Kon-
ditionszahlen fu¨r ein System mit einem Volumenelement dargestellt. Es zeigt sich,
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Abbildung 3.11: Entwicklung der Konditi-
onszahl bei verschiedenen
Druckdifferenzen
dass bis kurz vor dem Stillstand des Fluids die Konditionszahl Werte von 6,7 · 1019
erreicht. Die Dymola-Ergebnisse werden im Datentyp double ausgegeben, der eine
Genauigkeit von ε = 2,2204 · 10−16 besitzt. In wiefern der implementierte Lo¨ser eine
Konditionsabscha¨tzung wa¨hrend der Simulation durchfu¨hrt und ggf. eine Erho¨hung
der Gleitkommagenauigkeit in kritischen Bereichen und eine Vorkonditionierung des
Systems durchfu¨hrt, konnte nicht ermittelt werden. Wird keine Anpassung vorge-
nommen, so errechnet man mit Gleichung (3.37), dass keine der errechneten Stellen
sicher Gu¨ltigkeit besitzt. Dabei sei nochmals darauf hingewiesen, dass dies eine kon-
servative Abscha¨tzung ist.
Um die Ursache fu¨r die schlecht konditionierten Systemmatrizen genauer eingren-
zen zu ko¨nnen, wurden unterschiedliche Tests durchgefu¨hrt. Es wurden verschieden
diskretisierte Absorberstrecken, eine gea¨nderte Druckverlustkorrelation bzw. Stoff-
wertroutine und das Verhalten im ein- bzw. zweiphasigen Bereich untersucht. In
Tabelle 3.1 sind die Ergebnisse zusammengetragen. Die Ergebnisse lassen darauf
schließen, dass die Ursachen in den Systemgleichungen liegen. Die A¨nderung der
verwendeten Stoffwertroutinen und Druckverlustmodellen zeigte keine Verbesserung.
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Tabelle 3.1: Zusammenfassung der verschiedenen Untersuchungen der Systemmatrix zur Eingren-
zung der Ursache
Elem. ∆p-Modell Stoffwertroutinen Dampfgehalt Toleranz Dimension Rang κ
1 HMS DissDyn 2ph 10−5 3 2 ∞
2 HMS DissDyn 2ph 10−5 6 4 ∞
3 HMS DissDyn 2ph 10−5 9 6 ∞
5 HMS DissDyn 2ph 10−5 15 10 ∞
10 HMS DissDyn 2ph 10−5 30 20 ∞
5 p ∝ m˙2 DissDyn 2ph 10−5 15 10 ∞
5 HMS ideales Gas 1ph 10−5 15 10 8,5 · 1022
5 HMS DissDyn 1ph 10−5 15 10 2,3 · 1024
1 HMS DissDyn 2ph 10−4 3 2 2,4 · 1018
1 HMS DissDyn 2ph 10−6 3 2 ∞
Ebenfalls zeigte sich das Verhalten unabha¨ngig von der Anzahl vorliegender Pha-
sen. Die Ergebnisse zeigen auch, dass das System beim Nullmassenstrom numerisch
singula¨r wird.
3.3.4 Lo¨sungsansa¨tze
Das vorangegangene Kapitel deutet darauf hin, dass die Instabilita¨ten auf eine
schlecht konditionierte Systemmatrix zuru¨ckzufu¨hren ist. Nun werden die verschiede-
nen Ansa¨tze beschrieben, mit denen eine Verbesserung des Verhaltens erzielt werden
soll. Die Ansa¨tze zur Verbesserung der Kondition sind die Normierung der Zustands-
gro¨ßen und das Verhindern von Auslo¨schungen. Weiter wurde versucht, das System
durch eine direkte Zuweisung bzw. Vera¨nderung des Massenstroms im kritischen
Bereich des Druckausgleichs zu einem gutartigen Verhalten bei verschwindenden
Massenstro¨men zu zwingen. Die starken Schwingungen im Druck u¨bertragen sich
direkt auf alle Parameter des Systems, da der Druck eine Zustandsgro¨ße darstellt.
Dies versta¨rkte die Probleme weiterhin. Um diesen direkten Zusammenhang abzu-
schwa¨chen, wurde versucht, mit einem Da¨mpfungsglied erster Ordnung einen glatten
Verlauf des Drucks und damit aller abha¨ngigen Variablen zu erreichen. In Rechnun-
gen zeigte sich, dass vor allem der U¨bergang in und aus dem zweiphasigen Bereich
die Probleme noch versta¨rkt. Der erste Ansatz bescha¨ftigt sich deshalb mit diesem
Aspekt.
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3.3.4.1 Analytische Ableitung der Dichte
Beim U¨bergang vom unterku¨hlten, quasi-inkompressiblen Medium in das zweipha-
sige, kompressible Wasser-Dampf-Gemisch kommt es zu starken A¨nderungen der
Dichte. In Gleichung (3.25) wird die numerische Berechnung der Ableitungen nach
den Zustandsgro¨ßen beschrieben. Die abha¨ngige Variable Dichte ist von Hirsch [8]
als verschachteltes Polynom in Druck und Enthalpie implementiert worden. Um eine
exakte Berechnung der Ableitung zu erreichen, wurde zusa¨tzlich die analytische Ab-
leitung in das System eingefu¨gt. Abbildung 3.12 zeigt die analytische Ableitung und
die numerische Ableitung der Dichte. In den Simulationen zeigt sich die analytische
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Abbildung 3.12: Vergleich von numerischer und analytischer Ableitung.
Ableitung als schwieriger zu simulieren, da beim U¨bergang sehr starke Gradienten
herrschen und daraus sehr kurz Zeitschrittweiten resultieren. Die numerischen zen-
tralen Differenzen hingegen
”
ku¨ndigen“ den U¨bergang mit langsam abfallenden Ver-
lauf der Dichte
”
an“ bevor der eigentliche Phasenumschlag stattfindet. Dies fu¨hrt
in diesem Bereich zu Abweichungen zum analytischen Ergebnis. In den spa¨teren
Validierungsrechnungen wird sich zeigen, dass sie sich nicht wesentlich auf die Ge-
nauigkeit auswirken. Die Gla¨ttung der Kanten wirkt sich insgesamt positiv fu¨r den
Rechenaufwand der Simulation auf, da, wie bereits erwa¨hnt, sich die Zeitschrittweite
nicht derart stark verkleinert und die Gla¨ttung sogenanntes staggering5 verhindert.
In den weiteren Simulationen wird die numerische Ableitung verwendet, wobei fu¨r
den in Gleichung (3.25) beschriebenen ε-Wert 1Pa bzw. 1 J angesetzt wird. Das
Problem beim Nulldurchgang konnte mit diesem Ansatz nicht behoben werde.
5Bezeichnung in Dymola eines la¨nger andauernden, sprunghaft Wechsels zwischen zweier Ergeb-
nisse
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3.3.4.2 Normierung der Zustandsgro¨ßen
Die Zustandsgro¨ßen des Systems liegen in sehr verschiedenen Gro¨ßenordnungen.
So werden bspw. Dru¨cke von bis zu 100 bar in Pascal berechnet, die Dichte im
u¨berhitzten Medium liegen indes bei etwa 15 kg/m3. Daher wurde eine Verbesse-
rung der Kondition durch einen Normierung der Zustandsgro¨ßen angestrebt. Als
zu normierende Gro¨ßen wurden Druck, Enthalpie, Dichte, Wand-, Fluidtemperatur,
Wa¨rmestrom, sowie die Ableitungen des Drucks nach der Enthalpie bzw. des Drucks
ausgewa¨hlt. Damit vera¨nderten sich die Bilanzgleichungen zu
∂p˜
∂t
=
1
γ˜p ρ0
[
−
ρ˜+ γ˜hh˜
A ρ˜
∂m˙
∂z
+
γ˜h
A ρ˜
∂(hm˙)
∂z
−
γ˜h Q˙0
V ρ˜ h0
˜˙Q]
∂h˜
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=
1
ρ0
[
h˜
A ρ˜
∂m˙
∂z
−
1
A ρ˜
∂(h˜m˙)
∂z
+
Q˙0
V h0 ρ˜
˜˙Q]
bzw. die Wa¨rmetransportgleichungen zu
∂T˜W
∂t
=
k A
cm
[
∂T˜W
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∣∣∣∣∣
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−
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∣∣∣∣∣
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]
˜˙Q = k ATW0
Q˙0
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∣∣∣∣∣
i˜˙Q = αAT0
Q˙0
(T˜ i − T˜ f) .
Hierbei sind
p˜ :=
p
p0
; h˜ :=
h
h0
; ˜˙Q := Q˙
Q˙0
; T˜ :=
T
T0
γ˜p :=
∂ρ˜
∂p˜
∣∣∣∣
h
=
p0
ρ0
∂ρ
∂p
∣∣∣∣
h
=
p0
ρ0
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γ˜h :=
∂ρ˜
∂h˜
∣∣∣∣
p
=
h0
ρ0
∂ρ
∂h
∣∣∣∣
p
=
h0
ρ0
γh.
Bei den Testla¨ufen zeigte sich, dass ein kompletter Druckausgleich ohne Oszillatio-
nen wiederum nicht zustande kommt. Auch hier sind die bekannten Schwingungen
um den Nullpunkt des Massenstroms zu beobachten. Eine Analyse der Systemma-
trix kam zu den gleichen Ergebnissen wie bei den urspru¨nglichen Gleichungen. Die
Eigenwerte sind alle negative, wobei zwei von ihnen bei absinkendem Massenstrom
gegen Null laufen. Die Kondition der Matrix zeigt sich nur leicht verbessert. Die
Verbesserung auf Gro¨ßenordnungen von 1018 reicht allerdings nicht aus, um das
Simulationsverhalten ausreichend zu verbessern.
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3.3.4.3 Fehlerfortpflanzung bei den arithmetischen Operationen
Durch die endliche Genauigkeit der in Maschinenformat dargestellten Werte kann
jeder Wert nur mit einer bestimmten Genauigkeit a˜, b˜ dargestellt werden, d.h. die
Werte a, b besitzen alle einen gewissen Defekt ∆a,∆b
a˜ = a+∆a b˜ = b+∆b ,
der sich bei den verschiedenen arithmetischen Operationen weiter fortpflanzen kann.
Kritisch bei der Fehlerfortpflanzung ist die sogenannte Auslo¨schung bei Subtrakti-
on zweier a¨hnlich großer Zahlenwerte. Die Auslo¨schung fu¨hrt zu eine sehr starken
Versta¨rkung des relativen Fehlers.
|a˜− b˜− (a− b)|
|a− b|
≤
|a|
|a− b|
|∆a|
|a|
+
|b|
|a− b|
|∆b|
|b|
Die Bru¨che |a||a−b| bzw.
|b|
|a−b| wirken hier als Versta¨rkung. Dabei wird klar, dass bei
der Subtraktion zweier gleich großer Zahlen diese Versta¨rkung gegen Unendlich geht.
Bei der Implementierung tritt der Effekt der Auslo¨schung beim Druckausgleich auf,
da die Berechnung des Massenstroms mittels des Druckgradienten u¨ber das Rohrseg-
ment erfolgt. Um diese Auslo¨schung zu vermeiden, wurde versucht, mittels einer for-
malen A¨nderung des diskretisierten Druckgradienten, die Fehlerfortpflanzung durch
Ersetzen der Subtraktion durch die weniger kritische Division zu unterdru¨cken.
m˙ = f
(
1
∆z
(p2 − p1)
)
= f
(
1
∆z
ln
(
ep2
ep1
))
Bei der Implementierung wurde dabei die normierten Gleichungen verwendet, um die
Werte der e-Funktion im Wertebereich der Rechnerdarstellung zu halten. Weiterhin
wurden alle Differnzen aus der o¨rtlichen Diskretisierung analog vera¨ndert. Eine Ver-
besserung der Lo¨sbarkeit des Gleichungssystems im kritischen Bereich um den Mas-
senstrom 0 konnte nicht beobachtet werden. Dymola verwendet wa¨hrend der Simula-
tion Routinen zur analytischen Umformung von Gleichungen. Inwiefern dies bei den
Simulationen stattgefunden hat, kann mit den Ausgabedateien/Analysewerkzeugen
nicht beurteilt werden. Allerdings ist denkbar, dass diese Routinen den natu¨rlichen
Logarithmus wieder in eine Differenz auflo¨sen.
3.3.4.4 Setzen des Massenstroms unterhalb eines Schwellenwertes
Ein Ansatz, um einen Nullmassenstrom zu erzwingen, ist die Vera¨nderung der Sys-
temgleichungen in den Bereichen des Druckausgleichs. Fa¨llt die Massena¨nderung
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durch den Masseneintrag u¨ber die Oberfla¨che des Kontrollvolumens unter einen vor-
zugebenden Schwellenwert, so ist die Massena¨nderung ku¨nstlich zu Null zu setzen,
∆m˙i =
{
m˙i+1 − m˙i
0
wenn
|m˙i+1|+ |m˙i| > ε
|m˙i+1|+ |m˙i| ≤ ε .
Analog wird dieser Ansatz fu¨r den Enthalpiestrom eingefu¨hrt. Somit werden die
zeitlichen A¨nderungen des Drucks, die durch die Massen- und Energiestro¨me verur-
sacht werden, Gleichung (3.23), unterdru¨ckt. In den Simulationen zeigt sich, dass es
mit diesem Ansatz nicht mo¨glich ist, einen Nullmassenstrom anzufahren. Die Viel-
zahl aneinander gereihter Elemente mit unterschiedlichen Dru¨cken verhindern dies.
Sobald ein erstes Element unter die Schwelle fa¨llt und somit seine Oberfla¨chen kei-
nen Massenstrom mehr passieren lassen, steigt der Druck im benachbarten Element
sta¨rker an, da es dort zu keinem Abfließen mehr kommt. Nachdem die Druckdiffe-
renz wieder angestiegen ist, entleert sich nun das benachbarte Druckelement in einem
Schwall. Was den Druck im ersten Element wieder stark anwachsen la¨sst, welches
sich wiederum schwallartig in das na¨chste Element entleert. In einer langen Kette
von Volumenelementen la¨sst dieses Verhalten die Oszillationen weiter aufklingen.
3.3.4.5 Gewichtungsfaktor fu¨r die Druckverlustberechnung
Aus den Beobachtungen des vorangegangenen Ansatzes ist deutlich, dass vor allem
die schwallartigen Stro¨me die Problematik bei Nullmassenstrom anfachen. Deshalb
wird ein neuer Ansatz gewa¨hlt, die ermittelten Druckgradienten und damit indirekt
auch die Massenstro¨me mit einem Faktor fG zu gewichten,
∆pi = (pi+1 − pi) fG . (3.36)
Unterhalb eines anzugebenden Schwellenwertes ε1 ist der Wert fG0, danach steigt er
stetig auf den Wert 1 an, Abbildung 3.13 links. Dieser Ansatz zeigte grundsa¨tzlich
das gleiche Verhalten wie der vorangegangene Ansatz. Ein weiterer Ansatz fu¨r den
Gewichtungsfaktor, nicht nur einen stetigen, sondern einen stetig-differenzierbaren
U¨bergang zu realisieren, wird mittels einer eingearbeiteten Sinus-Funktion erreicht,
Abbildung 3.13 rechts. Auch dieser Ansatz zeigte kein gutartiges Verhalten bei sehr
kleinen Massenstro¨men. Es sind weiterhin die kurzwelligen Oszillationen zu beob-
achten.
3.3.4.6 Einfu¨hren eines Da¨mpfungsglieds fu¨r die Druckberechnung
Durch die starken Schwankungen des Drucks beginnen auch die abha¨ngigen Gro¨ßen,
z.B. Massenstrom, Dichte, Fluidtemperatur usw., zu schwanken. Daru¨ber wird wie-
derum ein Ru¨ckschluss auf die unabha¨ngigen Zustandsgro¨ßen Druck und Enthalpie
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Abbildung 3.13: Linearer und sinusfo¨rmiger Ansatz zur Bestimmung des Gewichtungsfaktors
hergestellt. Außerdem regt der Massenstrom die anliegenden Elemente ebenfalls zum
Schwingen an. Um diese nicht-physikalischen Schwankungen zu unterdru¨cken, wur-
de ein Verzo¨gerungsglied erster Ordnung implementiert. In Gleichung (3.7) wird ∂p∂t
durch ∂pˆ∂t ersetzt, wobei die Gro¨ßen der rechten Seite weiterhin von p abha¨ngig sind.
∂pˆ
∂t
=
1
γp(p, h)
(
−
γh(p, h)h+ ρ
Aρ(p, h)
∂m˙
∂z
−
γh(p, h)
Aρ(p, h)
∂(hm˙)
∂z
−
γh(p, h)
ρ(p, h)V
Q˙
)
(3.37)
Der Zusammenhang zwischen dem zeitverzo¨gerten Wert p und dem nicht ver-
zo¨gerten Wert pˆ wird durch ein PT1-Glied geda¨mpft,
T
∂p
∂t
+ p = kpˆ . (3.38)
Das System besitzt nun eine weitere Zustandsgro¨ße pˆ. k ist der Versta¨rkungsfaktor
der immer den konstanten Wert 1 besitzt. Die Zeitkonstante des PT1-Glieds ist frei
wa¨hlbar. Durch die zusa¨tzlich eingefu¨hrte Kapazita¨t ist der Druckterm nun schwing-
fa¨hig. In Simulationsstudien zeigte sich, dass bei gerichteten Stro¨mungen eine kleine
Zeitkonstante zu schnelleren Rechenzeiten fu¨hrt, da das System dann schneller ein-
schwingen kann. Bei wechselnden Stro¨mungsrichtungen ist eine gro¨ßere Zeitkonstan-
te von Vorteil, da hier die starken urspru¨nglichen Schwingungen deutlicher geda¨mpft
sind. Das hochfrequente Verhalten des Ausgangssystems wird in der Frequenz deut-
lich herabgesetzt, wodurch die automatische Zeitschrittweitensteuerung des Lo¨sers
das Gitter der Zeitschritte nicht so stark verfeinern muss. Dies wirkt sich vorteilhaft
auf die Rechenzeiten bei sehr kleinen Massenstro¨men aus. Ursache ist, dass in die
rechte Seite der Gleichung (3.37) die geda¨mpften, glatteren Werte eingesetzt werden
und somit die durch den Ru¨ckschluss u¨ber die abha¨ngigen Gro¨ßen angeregten Os-
zillationen abgeschwa¨cht werden. In Abbildung (3.14) sind die Druckverla¨ufe des
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Abbildung 3.14: Vergleich der Druckverla¨ufe in den fu¨nf Rohrelementen des urspru¨nglichen (· · · )
und des Systems mit Da¨mpfungsglied (–). Ebenfalls sind die vorgegebenen
Druckrandbedingungen (- -) dargestellt.
urspru¨nglichen Systems und des geda¨mpften Systems verglichen. Das Rohrelement
wurde dabei in 5 Elemente unterteilt. Man erkennt die starken Schwankungen (in
grau) beim Nulldurchgang des urspru¨nglichen Systems. Der geda¨mpfte Verlauf zeigt
ein stark verbessertes Verhalten, das Ergebnis ist ein glatter Verlauf. Die verwendete
Zeitkonstante lag hier bei T = 0,1 s. Bei genauerer Analyse der Ergebnisse sind sehr
langwellige Schwingungen der Kurven zu beobachten, die eine neue Eigenschaft des
Systems widerspiegeln.
In dem Modell ist eine dynamische Anpassung der Zeitkonstanten implementiert.
Unter der Vorgabe der Zeitkonstante T0 fu¨r den erliegenden Massenstrom und der
unteren Schwelle εPT1 wird die dynamische Zeitkonstante T (t) berechnet. Abbil-
dung 3.15 zeigt den berechneten Rampenverlauf der Zeitkonstante. Bei ha¨ufigen
Wechseln oder bei la¨ngerem Verweilen in Bereichen des Druckausgleichs fu¨hrt dies
allerdings nicht mehr zu Zeitvorteilen, da sta¨ndig Berechnungen zur Anpassung der
Konstante vorgenommen werden mu¨ssen. Es ist somit von Fall zu Fall zu entschei-
den, ob eine dynamische Anpassung der Zeitkonstante gewu¨nscht ist. Kommt es
wa¨hrend der Simulation ha¨ufig zum Erliegen des Massenstroms wird vorgeschlagen
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Abbildung 3.15: Verlauf der Zeitkonstante T bei dynamischer Anpassung wa¨hrend der Simulation
auf eine dynamische Anpassung zu verzichten, da sich das Aufhalten in den ein-
gefu¨hrten Bereich der Anpassung nachteilig auf die Simulationsdauer auswirkt. Eine
feste, relativ groß gewa¨hlte6 Zeitkonstante ist hier vorzuziehen. Treten allerdings vor
allem Situationen auf, in denen der Stro¨mungswechsel schnell und stetig vollzogen
wird, wie es beispielsweise meist bei unterku¨hlten Systemen der Fall ist, so verspricht
die dynamische Anpassung spu¨rbare Vorteile.
Durch die Einfu¨hrung des Da¨mpfungsglieds konnte das Verhalten bei verschwin-
denden Massenstro¨men deutlich verbessert werden. Auf der anderen Seite ist durch
die Einfu¨hrung einer neuen Zustandsgro¨ße der Druck schwingfa¨hig gemacht wor-
den, was zu ho¨heren Anforderungen an die Initialisierung bzw. der Startwertvorga-
be fu¨hrt. Die optimale Initialisierung des Druck bildet einen stationa¨ren Systemzu-
stand nach. Je sta¨rker die Abweichung ist, desto schneller kommt es, vor allem bei
unterku¨hlten Systemen, zu starke Druckausgleichen und somit starken Gradienten.
Die angeregten Schwingungen, die durch die neu eingefu¨hrte Kapazita¨t nun mo¨glich
sind, verursachen wegen ihrer Gradienten verku¨rzte Zeitschrittweiten zu Beginn der
Simulation, demzufolge steigt der Zeitaufwand. Um dem Rechnung zu tragen wur-
den weitere Konnektoren an die fluidhydraulischen kapazitiven Elemente angebracht,
die den Rohrelementen ein Signal u¨bergeben, welcher Druck zur Startzeit anliegt.
Daraus und aus einer Angabe des Startmassenstroms wird ein Druckprofil berech-
net, dass eine sehr gute Na¨herung des Anfangszustandes darstellt. Somit ko¨nnen die
Initialisierungszeiten deutlich gesenkt werden.
3.3.5 Gewa¨hlter Ansatz
In den folgenden Validierungen und Simulationen wurde der zuletzt besprochene
Ansatz des Verzo¨gerungsglieds verwendet. Mit diesem Ansatz konnte gezeigt wer-
6hier wird die U¨bernahme des default-Wertes vorgeschlagen
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den, dass damit gerichtete Stro¨mungen und Stro¨mungswechsel abbildbar sind. Die
physikalisch nicht sinnvollen hochfrequenten Schwankungen ko¨nnen damit vermie-
den werden. Weiterhin zeigt sich das Anfahren des Nullmassenstroms problematisch.
Es ist mit dem Modell zwar mo¨glich, einzelne benachbarte Elemente auf anna¨hernd
gleichen Druck mit vertretbarem Zeitaufwand zu simulieren, jedoch gelingt es auch
hier nicht, einen totalen Druckausgleich mehrerer Elemente im zeitlichen Rahmen
abzubilden. Ebenfalls ist es nicht mo¨glich, aus einem ruhenden Fluid langsam eine
Stro¨mung zu entwickeln. Diese Zusta¨nde sollten in der Simulation vermieden werden.
In den Untersuchungen der Anfahrvorga¨nge wird sich zeigen, dass es ha¨ufig zu Situa-
tionen kommt in denen der Massenfluss zum Erliegen kommt, dementsprechend wur-
de eine konstante Zeitkonstante des Verzo¨gerungsglied gewa¨hlt. Die anderen Ansa¨tze
wurden aus den endgu¨ltigen Versionen der fluidhydraulischen Komponenten ent-
fernt. Außerdem wurden den Komponenten Schalter hinzugefu¨gt, mit denen man vor
der Simulation bereits festlegen kann, ob in den Simulationen das Verzo¨gerungsglied
aktiviert werden soll und ob Stro¨mungsrichtungswechsel abgebildet werden mu¨ssen.
Damit ko¨nnen die entstehenden Zeitnachteile durch die zusa¨tzliche Zustandsvariable
bzw. der komplizierteren Druckkorrelation fu¨r Systeme rein gerichteter Stro¨mungen
gemildert werden.
3.4 Validierung
Die in den vorigen Kapiteln beschriebenen Modelle basieren auf physikalischen Zu-
sammenha¨ngen. Allerdings wurden verschiedene Annahmen bzw. Vereinfachen ge-
troffen, um unno¨tigen Verbrauch von Rechenressourcen zu vermeiden. Um die Gu¨l-
tigkeit der getroffenen Annahmen fu¨r den Anwendungsbereich der Anfahrvorga¨nge
nachzuweisen, wird eine Validierung vorgenommen. Dazu wird eine einfache Absor-
berro¨hre abgebildet, deren Verhalten in verschiedenen Validierungsszenarien unter-
sucht wird. Als Vergleich fu¨r Konfigurationen mit eindeutiger Stro¨mungsrichtungen
kann auf Simulationsmodelle zuru¨ckgegriffen werden, die bereits anhand von Messda-
ten validiert wurden [8]. Die Auswertung erfolgte hinsichtlich der U¨bereinstimmung
der Berechnungen der Zustandsgro¨ßen Enthalpie und Druck. Außerdem wurde der
Zeitaufwand sowohl bei der Initialisierung als auch der Simulation ausgewertet. Der-
zeit existieren keine Daten fu¨r Absorberstrecken mit wechselnder Stro¨mungsrichtung,
was eine direkte Validierung unmo¨glich macht. Um dennoch Aussagen u¨ber die Plau-
sibilita¨t der Ergebnisse zu machen, wurde das System auf Symmetrie untersucht.
3.4.1 Validierung der gerichteten Stro¨mung
Fu¨r alle Untersuchungen wurde ein einheitlicher Aufbau der Absorberstrecke verwen-
det. Er ist in Abbildung 3.16 dargestellt und zeigt ein Absorberrohr von 500m La¨nge,
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Tabelle 3.2: Basiskonfiguration der Validierungsrechungen
Gro¨ße Parameter Wert Einheit
Absorberla¨nge lAbs 500 m
Absorberinnendurchmesser dAbs 55 mm
Aperturweite lAp 5,76 m
Anfangsenthalpie h0 800
kJ
kg
Anfangsdruck p0 40 bar
Einstrahlung Q0 1000
W
m2
Simulationsumgebung
Lo¨ser dassl
Toleranz 10−6
Zeitschrittweite automatisch
dem eine solare Beheizung beaufschlagt ist. Die Grundkonfiguration ist Tabelle 3.2
beschrieben. Davon ausgehend wurden insgesamt acht verschiedene Sto¨rszenarien,
siehe Tabelle 3.3, untersucht, bei denen unterschiedliche o¨rtliche Diskretisierun-
gen von 10, 25 bzw. 50 Elementen verwendet wurden. Dies fu¨hrt zu insgesamt
16 Testla¨ufen. Die Testla¨ufe spiegeln alle Szenarien mit eindeutigen Stro¨mungs-
richtungen wieder, d.h. sie ko¨nnen mit den Modellen von Hirsch [8] validiert werden.
In den Vergleichen wurden die ra¨umlichen Diskretisierungen fu¨r das Referenzmodell
und den neuen Modellen jeweils gleich gewa¨hlt. Es kann gezeigt werden, dass die
Q˙
m˙
p1
h1
p2
h2
Abbildung 3.16: Aufbau der Teststre-
cke zur Validierung
Erweiterung der Modelle, die Ergebnisse fu¨r die gerichtete Stro¨mung nur unwesent-
lich vera¨ndern. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.4 zusammengefasst. Abbildung 3.17
zeigt die graphische Gegenu¨berstellung der Zustandsgro¨ßen aus den Ergebnissen des
neuen und des Referenzmodells. Sie stellt Szenario 8, in dem die Strahlung Q˙ fu¨r
100 s um 60% einbricht, dar. Die A¨nderung der Einstrahlung findet dabei mit je
6%s statt. Die Zusammenfassung aller Auswertungen einschließlich der Beschreibun-
gen der Testfunktionen wird in Tabelle 3.4 dargestellt. Dabei wurde die maximale
absolute Abweichung
Fmax, abs = max
(i,j)
|yij − yˆij |, (3.39)
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Tabelle 3.3: Beschreibung der acht Testszenarien
Fkt. Beschreibung A¨nderung Dauer
[s]
1 Erho¨hung des Massenstroms +30% 1000
2 Absenken des Massenstroms −30% 1000
3 Erho¨hung des Austrittsdrucks +5 bar 100
4 Absenken des Austrittsdrucks −5 bar 100
5 Erho¨hung der Einstrahlsta¨rke (hier: Q0 = 400
W
m2
) +600 W
m2
10
6 Absenken der Einstrahlsta¨rke −600 W
m2
10
7 Zwischenzeitliche Erho¨hung der Einstrahlung (hier: Q0 = 400
W
m2
) ±600 W
m2
10
8 Zwischenzeitliches Absenken der Einstrahlung ∓600 W
m2
10
die maximale relative Abweichung
Fmax, rel =
max(i,j) |yij − yˆij |
yˆij
(3.40)
und die durchschnittliche Abweichung
F¯ rel =
xende∫
xstart
tende∫
tstart
|y(τ, ξ)− yˆ(τ, ξ)|dτ dξ
(tende − tstart)(xstart − xende)
(3.41)
gegenu¨bergestellt. Hierbei entspricht
yij bzw. y(t, x) Funktionswert der ru¨ckstro¨mungsfa¨higen Modelle
yˆij bzw. yˆ(t, x) Funktionswert der validierten Referenzmodelle
yij := y(xi, tj) Index i fu¨r den Ort und j fu¨r die Zeit.
3.4.2 Plausibilita¨t wechselnder Stro¨mungsrichtungen
Im Gegensatz zur gerichteten Stro¨mung sind fu¨r Stro¨mungen mit wechselnden Stro¨-
mungsrichtungen keine Messdaten vorhanden, an denen die Modelle direkt validiert
werden ko¨nnen. Um dennoch eine Aussage u¨ber die Plausibilita¨t der Ergebnisse
machen zu ko¨nnen, wurde das System auf Symmetrie u¨berpru¨ft. Es ist festzustellen,
ob die Modelle die gleichen Ergebnisse liefern, wenn die Randbedingungen getauscht
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Tabelle 3.4: Zusammenfassung der Abweichungen aus den Validierungsrechnungen zwichen dem
neuen ru¨ckstromfa¨higen Modell und dem validierten Referenzmodell
Druck p Enthalpie h Temperatur TW
Fmax,abs Fmax,rel F¯ rel Fmax,abs Fmax,rel F¯ rel Fmax,abs Fmax,rel F¯ rel
Fkt. Diskr. [Pa] [%] [Pa]  J
kg 
[%]  J
kg 
[K] [%]
 
10−3K
1 10 9744 0, 226 173 41015 2, 996 217 0, 761 0, 292 2, 780
25 1149 0, 027 65 3869 0, 160 30 0, 114 0, 044 0, 891
50 281 0, 007 47 423 0, 017 6 0, 039 0, 015 0, 504
2 10 135 0, 003 34 26 0, 001 1 0, 002 0, 001 0, 450
25 4778 0, 111 75 38033 1, 420 170 0, 063 0, 024 0, 925
50 839 0, 020 38 5101 0, 203 36 0, 544 0, 202 0, 991
3 10∗)
25 2109 0, 048 89 13542 0, 490 79 0, 257 0, 098 0, 988
50 706 0, 015 65 4639 0, 186 33 0, 123 0, 046 0, 514
4 10 921 0, 022 129 2852 0, 121 30 0, 013 0, 005 1, 867
25 690 0, 017 67 2641 0, 110 21 0, 009 0, 004 0, 866
50 2178 0, 054 65 16135 0, 671 54 0, 126 0, 049 0, 690
5 10 9895 0, 226 258 28811 1, 565 290 0, 870 0, 333 4, 480
25 3555 0, 082 122 9411 0, 549 143 0, 557 0, 212 1, 741
50 4469 0, 103 97 5644 0, 309 61 0, 284 0, 109 1, 092
6 10 43688 1, 089 114 51695 2, 102 527 1, 450 0, 571 5, 947
25 3262 0, 076 38 9178 0, 399 72 0, 351 0, 138 0, 866
50 3175 0, 074 63 4767 0, 219 41 0, 151 0, 059 0, 927
7 10 9670 0, 223 89 20811 1, 236 70 0, 870 0, 333 1, 561
25 7826 0, 183 57 9304 0, 549 45 0, 464 0, 178 0, 787
50 4256 0, 099 87 4653 0, 280 25 0, 257 0, 098 0, 624
8 10 43688 1, 089 277 51695 2, 102 562 1, 450 0, 571 6, 367
25 3262 0, 079 108 18773 0, 827 199 0, 351 0, 138 1, 530
50 4708 0, 109 100 16008 0, 714 138 0, 151 0, 059 0, 982
∗) die Rechnungen konvergierten nicht.
werden. In einem Versuchslauf wurde der Massenstrom am Rohreingang u¨ber die Zeit
integriert
m =
∫ t2
t1
m˙ dt = 0 (3.42)
und dabei die Druckrandbedingungen mit einer Rampenfunktion synchron so vera¨n-
dert, dass beim Erreichen der Endzeit t2 getauschte Dru¨cke vorliegen. Damit sum-
mieren sich die Massenstro¨me bis zum Zeitpunkt t1+t22 auf, um anschließend mit ne-
gativen Werten das Integral wieder auf Null abzubauen. In verschiedenen Testla¨ufen,
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Abbildung 3.17: Modellverhalten bei zwischenzeitlichen Strahlungseinbruch von 60% fu¨r Modell
mit Ru¨ckstromfa¨higkeit (–) und dem Referenzmodell (- -).
mit unterschiedlichen Steigungen in den Rampen und bei den Fluidzusta¨nden, konn-
te gezeigt werden, dass die Abweichung unter 0,2% bezogen auf die Masse zum Zeit-
punkt t1+t22 lag. Ebenfalls lag der Zeitpunkt des Stro¨mungsrichtungswechsels immer
innerhalb von 0,1% um den Zeitpunkt t1+t22 bezogen auf die Gesamtzeit t2− t1. Das
bedeutet also, dass das fu¨r gerichtete Stro¨mungen validierte Modell beim Wechsel
der Stro¨mungsrichtung plausible Ergebnisse liefert. Die erwartete Symmetrie wird,
innerhalb tolerabler Fehler, vom fluidhydraulischen Modell korrekt abgebildet.
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3.4.3 Rechenzeitvergleich
Durch die komplizierteren Berechnungen der Fluidmassenstro¨me und der verwen-
deten Da¨mpfung fu¨r die Druckvariablen erho¨ht sich der Zeitaufwand deutlich. In
Tabelle 3.5 ist die Dauer der Simulation fu¨r die jeweiligen Testfunktionen ange-
geben. Hierbei muss man zwischen dem zeitlichen Aufwand zur Initialisierung und
der eigentlichen Simulationsdauer unterscheiden. Die Verwendung eines PT1-Gliedes
zur Da¨mpfung der Druckgradienten an den kritischen Stellen hat zur Folge, dass ei-
ne weiter Zustandsvariable pro Element7 fu¨r das System gebraucht wird. Sie stellt
nach der Systemtheorie eine weitere Kapazita¨t dar, die zusammen mit dem Druck
ein schwingendes System bildet, das zu Beginn bei der Vorgabe der Randbedin-
gungen zu schwingen beginnt. Die Dauer nach der Initialisierung erho¨ht sich vor
Tabelle 3.5: Unterschiede in den Simulationszeiten zwischen den aktivierten ru¨ckstromfa¨higem
Modell und dem Referenzmodell bei gerichteten Stro¨mungen
Simulationsdauer in [s]
Diskr. ru¨ckstromfa¨hig Fkt. 1 Fkt. 2 Fkt. 3 Fkt. 4 Fkt. 5 Fkt. 6 Fkt. 7 Fkt. 8
10
√
9,1 3,4 ∗) 3,2 18,7 26,8 19,6 21,3
- 3,3 2,5 ∗) 2,1 6,6 7,2 5,5 6,7
25
√
42 24 48 15 1231 315 386 169
- 18,6 15,2 13,8 7,6 43,4 32,3 29,6 27,7
50
√
116 149 198 114 3236 451 781 543
- 202 86 35 41 178 83 112 88
Initialisierungsdauer in [s]
Diskr. ru¨ckstromfa¨hig Fkt. 1 Fkt. 2 Fkt. 3 Fkt. 4 Fkt. 5 Fkt. 6 Fkt. 7 Fkt. 8
10
√
63,7 32,9 ∗) 63,5 45,7 63,6 45,8 63,8
- 12,7 5 ∗) 12,6 8,1 12,5 8,2 12,8
25
√
1200 1097 1204 1202 464 1208 464 1204
- 60,6 28,1 60,2 60,2 36,9 60,3 37 60,8
50
√
2646 5338 2646 2640 1046 2652 1051 2641
- 244 112 243 250 121 243 121 245
∗) die Rechnungen konvergierten nicht
allem, da sich durch die Schwingungen sta¨rkere Gradienten bilden, die eine Herab-
setzung der automatisch berechneten Zeitschrittweite hervorrufen. Dies wirkt sich
vor allem zu Beginn aus, d.h. bis die Schwingungen abgeklungen sind und sich das
System auf einen stationa¨ren Zustand einpendelt. Kritische Situationen, bei denen
das System angeregt wird, sind sprunghafte A¨nderungen der Randbedingungen. Bei
7der geda¨mpfte Druck
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A¨nderungen, die sich langsamer als die Zeitkonstante des schwingenden Systems
vollziehen, verliert dieser Effekt an Bedeutung.
Um die reinen Simulationszeiten zu verbessern, kann in den Modellen je nach
Anforderungen die Ru¨ckstromfa¨higkeit aktiviert bzw. deaktiviert werden. Letzteres
bedeutet, dass sich die transportierte Enthalpie und Druck, siehe Gleichungen (3.27)
bzw. (3.28), immer aus dem Zustand des Elements stromaufwa¨rts bestimmen, dass
die Druckverlustkorrelation ohne den eingefu¨hrten Faktor zur Vermeidung der Un-
beschra¨nktheit bei ∆p = 0 berechnet wird und keine zusa¨tzliche Zustandsgro¨ße
eingefu¨hrt wird. In ausgewa¨hlten Versuchsrechnungen bei 50 Diskretisierungsele-
menten kann gezeigt werden, dass die Initialisierungszeiten durch Ausschalten der
Ru¨ckstro¨mungsfa¨higkeit auf etwa 20 % und die Simulationszeiten auf 15% bis 50%
zu vermindern sind. Dies bedeutet fu¨r die reinen Simulationszeiten einen anna¨hernd
gleichen Wert im Vergleich zum Referenzmodell ohne Ru¨ckstromfa¨higkeit. Bei den
Initialisierungszeiten kommt es zu einer Anna¨herung, wobei ein noch immer deutli-
cher Unterschied (Faktor 4) vorliegt.
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wa¨hrend des Anfahrvorgangs
Die im vorigen Kapitel beschriebene Modellierung aller notwendigen Komponen-
ten des Solarfeldes la¨ßt nun die Abbildung von Anfahrvorga¨ngen zu. Somit wurde
ein Werkzeug erstellt, um theoretische Lo¨sungsansa¨tze am Rechner zu simulieren,
nachzuvollziehen und zu beurteilen. Alle eingefu¨hrten Modelle beherrschen die Ab-
bildung von wechselnden Stro¨mungsrichtungen, damit ist es mo¨glich neue Varianten
von Anfahrstrategien zu untersuchen.
Die Anfahrvorga¨nge von solarthermischen Kraftwerken haben eine viel bedeu-
tendere Rolle als bei konventionellen Kraftwerken. Beispielsweise mu¨ssen sie bei
Grundlastkraftwerken nur nach Wartung oder Sto¨rfa¨llen durchgefu¨hrt werden. Sie
sind auch nicht zu vergleichen mit denen der Mittel- und Spitzenlastkraftwerke, hier
werden aufgrund ihres Einsatzes im Verbundnetz viele Leistungsa¨nderungen gefah-
ren. Allerdings ist das Kraftwerk fu¨r diesen Betrieb vorgesehen, somit werden die
thermischen Tra¨gheiten immer auf Temperatur gehalten, um schnelle Reaktionen
auf Lastanforderungen nachfahren zu ko¨nnen. Im Unterschied dazu beginnen die
Anfahrvorga¨nge von solarthermischen Kraftwerken zu Beginn eines Tages aus dem
ausgeku¨hlten Zustand. Somit ist er bei solarthermischen Kraftwerken eine ta¨glich zu
erfu¨llende Aufgabe.
Mit den im Kapitel 3 vorgestellten Modellen soll die Mo¨glichkeit gezeigt werden,
diese Anfahrvorga¨nge abbilden zu ko¨nnen. Beginnend vom Aufbau eines 5MW Ge-
samtsystems wird der Umgang mit dem neuen Werkzeug beschrieben. Dabei wird auf
mo¨gliche kritische Systemzusta¨nde eingegangen, die bei der Entwicklung des Systems
auftauchen ko¨nnen. Es werden die Steuerungen und Regelungen des Feldes na¨her
beschrieben, die notwendig sind, um das Feld in einen betriebsbereiten Zustand zu
fahren. Die Kapazita¨ten der Speichertanks des Inditep-Kraftwerks sind 15m3 fu¨r
den Speisewassertank und 8m3 fu¨r den Puffertank und stellen die Referenzkapazita¨t
dar. Ausgehend von diesen Gro¨ßen wurde eine Parameterstudie durchgefu¨hrt, um
anhand vom Druckniveau und gewu¨nschter Vorwa¨rmung die Kapazita¨ten bestimmen
zu ko¨nnen. Außerdem wird gezeigt, dass mit dem Werkzeug, nicht nur die Aufheiz-
vorga¨nge abbildbar sind, sondern auch eine solare Einkopplung in das System bis
zur ersten Stromerzeugung des Tages mo¨glich ist. Einleitend wird der grundsa¨tzliche
Aufbau des solarthermischen Kraftwerks und seiner Komponenten beschrieben.
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4.1 Systemaufbau
In diesem Abschnitt wird das grundlegende System beschrieben. Das Vorbild der
Anlage ist das Inditep-Kraftwerk [17]. Es handelt sich hier um die Auslegung ei-
nes Demonstrationskraftwerk mit 5MW elektrischer Leistung. Eingangs werden die
wichtigsten Parameter des Kraftwerkblocks aufgefu¨hrt. Der Kraftwerksteil wird im
spa¨teren Simulationsmodell nicht abgebildet, allerdings sind die Daten insofern ent-
scheidend, da sie die Zielgro¨ßen des Anfahrvorgangs darstellen. Der zweite Abschnitt
befasst sich mit dem Aufbau des Solarfeldes. Es werden die Spezifikationen des ver-
wendeten Kollektortyps und der integrierten Tanks dargestellt und deren Aufbau
und Funktion im Feld beschrieben.
4.1.1 Kraftwerkslayout
Beim Kraftwerk handelt es sich um das Design einer 5MW-Demonstrationsanlage
mit direktverdampfenden Solarrinnenkollektoren. Der Kraftwerksblock besteht aus
einer Turbine fu¨r u¨berhitzten Dampf, die Frischdampfparameter liegen bei 70 bar/
400◦C. Der Massenfluss fu¨r den nominalen Betrieb betra¨gt 8,4 kgs . Im Kondensator
herrscht ein Druck von 100mbar. Die Simulationen befassen sich ausschließlich mit
den Anfahrvorga¨ngen des Feldes, d.h. bis zum Erreichen der Frischdampfparameter
am Austritt des letzten Absorbers im Strang. Der Kraftwerksblock selbst muss somit
nicht in das Systemmodell integriert werden.
4.1.2 Feldlayout
Das nord-su¨d-ausgerichtete Rinnenfeld besteht aus sieben Stra¨ngen mit je zehn Pa-
rabolrinnenkollektoren des Typs ET-100 [17]. Jeder einzelne Kollektor ist 98,5m
lang und hat eine Aperturfla¨che von 5,76m. Die zehn Kollektoren teilen sich in drei
zur Vorwa¨rmung, fu¨nf zur Verdampfung und zwei zur U¨berhitzung auf. In Abbil-
dung 4.1 ist der schematische Aufbau des Feldes gezeigt. Eine detaillierte Auflistung,
der fu¨r die Simulation wesentlichen Parameter des Parabolrinnenkollektors, ist in
Tabelle 4.1 gezeigt. Tabelle 4.2 zeigt die Zusammenfassung der Feldparameter.
Der Auslegungsmassenstrom wird von der Zuleitung zum Speisewasserverteiler in
die einzelnen Kollektorstra¨nge gefu¨hrt, dabei teilt er sich auf je 1,2 kgs pro Strang
auf. Zusa¨tzlich zirkuliert ein Fluidstrom von etwa 0,3 kgs durch den Vorwa¨rmer-
/Verdampferteil u¨ber den Abscheider und Puffertank. Der eben beschriebene Fluid-
weg liegt bei lokaler Rezirkulation vor, sie verbessert die Regelbarkeit des Systems
wa¨hrend des Normalbetriebes. Der Frischdampfsammler an den Ausga¨ngen der Kol-
lektorstra¨nge fu¨hrt den Dampf in das Maschinenhaus zur Turbine zuru¨ck. Das Vo-
lumen im Feld, einschließlich aller Leitungen von und zum Maschinenhaus, sowie
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Abbildung 4.1: Schematischer Aufbau des Solarfeldes
Tabelle 4.1: Zusammenfassung der Parameter des Parabolrinnenkollektors ET-100 [17]
Parameter Wert Einheit
Gesamtla¨nge des einzelnen Kollektors 98,5 m
Apertur 5,76 m
Aperturfla¨che 548,35 m2
Außendurchmesser des Absorbers 70 mm
Innendurchmesser des Absorbers 55 mm
mittlerer optischer Wirkungsgrad 68 %
La¨nge der Verbindungsleitungen zwischen den Kollektoren 5 m
der Abscheider, betra¨gt 20,9m3, dies entspricht 20,4 t kalten Wassers. Die Wasser-
masse befindet sich dabei vor allem im Absorber (18,5 t). Die Stahlmassen des Felds
betragen 91,8 t, ihre spezifische Wa¨rmekapazita¨t betra¨gt 540 JkgK . Im Gesamtsys-
tem sind mehrere Tanks integriert. Zur Speicherung des warmen Fluids werden der
Puffertank und der Speisewassertank verwendet. Die Volumina betragen 15m3 fu¨r
den Speisewasser- und 8m3 fu¨r den Puffertank. Die Tanks sind zu Aufwa¨rmbeginn
auf Sa¨ttigung und haben einen Fu¨llstand von rund 80%. Im Referenzmodell ist das
Druckniveau des Speisewassertanks bei 8 bar und des Puffertanks bei 70 bar. Dies
entspricht Sa¨ttigungstemperaturen von 170,0 ◦C bzw. 286,3 ◦C. In Tabelle 4.3 sind
die Parameter des Referenzmodells zusammengefasst.
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Tabelle 4.2: Zusammenfassung der Feldparameter
Parameter Wert Einheit
Anzahl der Kollektoren fu¨r einen Strang 10
Anzahl der Stra¨nge pro Feld 7
La¨nge der Zuleitung vom Kraftwerksblock zum Speisewasserverteiler 50 m
La¨nge des Speisewasserverteilers 210 m
Innendurchmesser des Speisewasserverteilers und der Zuleitung 60 mm
Außendurchmesser des Speisewasserverteilers und der Zuleitung 70 mm
Innendurchmesser des Frischdampfsammlers 100 mm
Außendurchmesser des Frischdampfsammlers 120 mm
La¨nge des Frischdampfsammlers 160 m
Tabelle 4.3: Zusammenfassung der Parameter des Referenzmodells.
Parameter Wert
Massenstrom 8,4 kg
s
Massenstrom in Kollektorstra¨ngen 1,2 kg
s
Rezirkulationsmassenstrom 0,3 kg
s
Volumen im Rohrsystem 20,9m3
Wassermasse im Rohrsystem am Morgen 20,5 t
davon in den Kollektoren 18,5 t
Stahlmassen des Solarfeldes 91,8 t
Volumen des Puffertanks 8m3
Druckniveau des Puffertanks 70 bar
Sa¨ttigungstemperatur im Puffertank 286,3 ◦C
Volumen des Speisewassertanks 15m3
Druckniveau im Speisewassertank 8 bar
Sa¨ttigungstemperatur im Speisewassertank 170,0 ◦C
Fu¨llstand der Tanks am Morgen 80%
4.2 Energietechnischer Hintergrund
Fu¨r das 5MW-Inditep-Kraftwerk sind unterschiedliche Anfahrvorga¨nge je nach Jah-
reszeit vorgesehen. Fu¨r die Sommerna¨chte wird das heiße Wasser im Feld durch
Dampf ersetzt, da dieser weniger Energiegehalt besitzt und somit Verluste minimiert
werden ko¨nnen. Die Winterna¨chte sind la¨nger und ka¨lter, daher wird hier versucht,
sa¨mtliche Energie, die im Feld gespeichert ist, zu sichern. Das bedeutet, dass das
warme Fluid zu Nachtzeiten in Speichertanks gedra¨ngt wird, ebenfalls wird die ge-
speicherte thermische Energie der großen Stahlmassen der Absorberstrecke und der
Zuleitungen durch das Fluid in die Speicherbeha¨lter transportiert. Der Anfahrvor-
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gang im Winter ist aufwa¨ndiger und die Speicherung der Energie effizienter, da ohne
Speicherung deutlich ho¨here Verluste im Feld zu erwarten sind. In dieser Arbeit wer-
den ausschließlich die Anfahrvorga¨nge des Winters betrachtet. In Tabelle 4.4 sind
die einzelnen Phasen des betrachteten Anfahrvorgangs definiert.
Tabelle 4.4: Beschreibung der einzelnen Phasen des Anfahrvorgangs im Winter
Phase Beschreibung
0 Abfahren des Solarkraftwerk und Speicherung der thermischen Energien
1 Entleeren des Speisewassertanks
2 Entleeren des Puffertanks
3 Einleitung des Rezirkulationsbetriebs
4 Globale Rezirkulation und Fokussierung der Parabolspiegel
5 Einkopplung des erzeugten Dampfs in die Turbine
Ausgangspunkt der Simulation wird immer ein mit kaltem Wasser gefu¨lltes Pa-
rabolrinnenfeld sein. Das Verdra¨ngen des kalten Wassers im Feld durch das warme
Wasser aus den Speichertanks erfolgt in der umgekehrten Stro¨mungsrichtung zum
letztendlichen Normalbetrieb, da ein Verdra¨ngen des kalten Wassers in den Konden-
sattank stattfinden soll, Abbildung 4.2 links. Ziel dieses Vorgehens ist eine mo¨glichst
hohe Reduzierung der im Absorbersystem enthaltenen Wassermasse. Die anfa¨nglich
große Wassermasse stellt eine thermische Tra¨gheit dar, die viel Energie aufnehmen
muss bis sie ihren Endzustand erreicht. Dies hat eine lange Dauer des Aufheizens
zur Folge. Im Normalbetrieb ist im Absorbersystem allerdings lediglich ein Drittel
der anfa¨nglichen Masse enthalten, somit ist es nicht notwendig die Gesamtmasse zu
erwa¨rmen. Kann die Wassermasse vor dem Beheizen der Absorberrohre reduziert
werden, dann reagiert das System weniger tra¨ge und eine Verku¨rzung des Anfahr-
vorgangs wird erreicht. Außerdem wird erwartet, dass man durch die Beladung des
Feldes in umgekehrter Stro¨mungsrichtung zum Normalbetrieb ein o¨rtliches Profil
der Zustandsgro¨ßen, das dem im Normalbetrieb a¨hnelt, erreicht. Dies verspricht die
Umgehung von Instabilita¨ten wa¨hrend des Anfahrvorgangs.
Wichtig fu¨r die Prozessfu¨hrung ist dabei, dass die Prozessabfolge des Anfahrvor-
gangs automatisierbar ist. Der Beginn bzw. der Abschluss verschiedener Anfahrpha-
sen wird durch das Eintreten festgelegter, bestimmbarer Kriterien gesteuert. Die Zie-
le der Automatisierung sind das sichere Betreiben, die Wirkungsgradsteigerung der
solaren Direktverdampfungsanlage und das Einsparen von Personalkosten. Nachdem
das Wasser verdra¨ngt ist, erfolgt die Umschaltung zum Rezirkulationsbetrieb. Hier
wird das Wasser im Kreis u¨ber das Feld und den Puffertank gepumpt. Wa¨hrend
dieser Betriebsphase erfolgt die solare Einkopplung. Die Stromrichtungen sind in
Abbildung 4.2 dargestellt. Die konzentrierte Solarstrahlung erhitzt das Fluid bis
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Abbildung 4.2: Schematische Darstellungen der Flussrichtungen in den einzelnen Phasen.
Wa¨hrend Phase 3 erfolgt die Umschaltung der Stro¨mungsrichtung.
Verdampfung eintritt. Mit der Volumenausdehnung des Fluids steigt der Druck im
System an bis die Frischdampfparameter erreicht sind. Nun kann der in den Pa-
rabolrinnen erzeugte Dampf zum Maschinenhaus gefu¨hrt und zur Stromerzeugung
genutzt werden.
4.3 Untersuchung von Teilprozessen
In diesem Abschnitt wird auf Ergebnisse eingegangen, die beim Aufbau des Zielsys-
tems von Bedeutung sind. Damit sich eine Stro¨mung im globalen Rezirkulationsbe-
trieb ausbilden kann, ist ein stetig fallendes Druckprofil notwendig. Problematisch
ist diese einleuchtende Voraussetzung beim U¨bergang zwischen Frischdampfsammler
und Puffertank, da der Puffertank zu Anfang unter hohem Druck steht. Eingangs
sind denkbare Lo¨sungsansa¨tze beschrieben. Die Auswahl fu¨r das Referenzsystem,
welche diesem Problem am besten gerecht wird, ist anschließend erla¨utert. In Ab-
bildung 4.3 ist der grundlegende Aufbau des Systems an einem Strang verdeutlicht,
darin ist ebenfalls die Nummerierung der einzelnen Ventile, die fortan verwendet
wird, ersichtlich.
Der Puffertank im System darf weder komplett gefu¨llt werden, noch darf er ent-
leert werden. Durch die dynamischen Vorga¨nge im Rohrsystem bildet sich ein stark
variierender Zufluss in den Puffertank aus. Hier wird na¨her erla¨utert, welche Ursa-
chen es fu¨r die starken Variationen des Massenstroms gibt und welche Ansa¨tze fu¨r
Regeleingriffe, mit dem Ziel eines kontinuierlichen Puffertankzuflusses, daraus abge-
leitet werden. Außerdem wird ein Lo¨sungsansatz beschrieben, mit dem der Fu¨llstand
innerhalb eines vorgeschriebenen Bereichs gehalten werden kann. Aus diesen Er-
50
4.3 Untersuchung von Teilprozessen
Turbine/
Entnahmestelle
Kondensator
Kondensator
Ablassventil
S
p
ei
se
w
a
ss
er
v
er
te
il
er
F
ri
sc
h
d
a
m
p
fs
a
m
m
le
r
Zuleitung
Speisewassertank
Puffertank
level
le
v
e
l
p
m˙
T
V4 V21 V2 V14
Ventilschaltungen:
(Phase 1 und 2 / Phase 3 bis 5)
Ventil 2: geschlossen / geo¨ffnet
Ventil 4: geschlossen / geo¨ffnet
Ventil 14: geo¨ffnet / geschlossen
Ventil 21: geo¨ffnet / geschlossen
Abbildung 4.3: Bezeichnungen und Detailansicht des verwendeten Aufbaus mit notwendigen Meß-
stellen und Ventilen, dargestellt an einem einzelnen Strang.
kenntnissen wird ein grundsa¨tzlicher Aufbau der Steuerung abgeleitet, er soll hier
abschließend und detailliert beschrieben werden.
4.3.1 Druckverlauf beim Umschalten in den Rezirkulationsbetrieb
Im Rezirkulationsbetrieb wird das Wasser ausgehend vom Puffertank in den Speise-
wasserverteiler u¨ber das Kollektorfeld zum Frischdampfsammler und wieder zuru¨ck
in den Tank im Kreis gepumpt, Abbildung 4.2 rechts. Der Puffertank ist zu Beginn
des Tages auf 70 bar aufgeladen und ist im gesa¨ttigten Zustand zu 80% gefu¨llt. Im
Kondensator herrschen 2 bar. Wa¨hrend der Entladung, Abbildung 4.2 links, des Puf-
fertanks auf 30% Fu¨llstand fa¨llt der Druck auf etwa 60 bar ab. Zu diesem Zeitpunkt
herrscht am Ende des Frischdampfsammlers lediglich ein Druck unter 25 bar. Nach-
dem die Ventile fu¨r den Rezirkulationsbetrieb geschaltet sind, kommt es folglich zu
keinem Massenfluss vom Frischdampfsammler in den Puffertank. Dennoch wird in
der Rezirkulationsphase aus dem Sumpf des Puffertanks Wasser entnommen, um es
in den Frischdampfsammler einzuspeisen. Durch den ausbleibenden Zufluss sinkt der
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Wasserspiegel im Tank ab. Um den Tank nicht vollkommen zu entleeren wird eine
Fu¨llstandregelung realisiert. Sie aktiviert bei unterschreiten einer Schwelle eine Pum-
pe die (kaltes) Wasser in den Tank fo¨rdert. Somit wird zum einen Wasser niedriger
Enthalpie dem System zugefu¨hrt, was die spezifische Enthalpie des System absinken
la¨sst. Und außerdem werden zusa¨tzliche Wassermassen eingebracht, die die ther-
mische Tra¨gheit des Systems erho¨hen und somit den Anfahrprozess verlangsamen.
Beide Effekte sind in dieser Phase unerwu¨nscht, es mu¨ssen weitere Lo¨sungsansa¨tze
gesucht werden.
Ziel beim Wechsel von der Entladephase in den Rezirkulationsbetrieb muss es
sein, einen kontinuierlichen Massenfluss aus dem Frischdampfsammler in den Puf-
fertank zu gewa¨hrleisten. Neben der Einspritzung kalten Wassers in den Puffertank
zur Druckabsenkung beim Wechsel zwischen den beiden Betriebsphasen sind zwei
Lo¨sungsansa¨tze denkbar. Die Druckangleichung kann dabei feldseitig durch die An-
hebung des gesamten Druckniveaus im Rohrsystem schon wa¨hrend der Entladungs-
phase infolge einer Androsselung des Ausflusses in den Kondensatortank erfolgen.
Außerdem kann die Druckangleichung auch tankseitig durch die geregelte Druck-
absenkung durch Ablassen der Dampfphase aus dem Puffertank erfolgen. Letzterer
Ansatz wird nochmals unterschieden in zwei weitere Varianten. Zum einen kann der
Dampf in das Rohrsystem eingebracht werden oder er wird dem aus dem System
des Solarfeldes abgelassen. Nachfolgend werden alle Lo¨sungsansa¨tze beschrieben, be-
gonnen werden soll jedoch mit der Beschreibung der Druckangleichung von Solarfeld
und Puffertank durch Einspritzung kalten Wassers in den Puffertank.
4.3.1.1 Einspritzung in den Puffertank zur Druckabsenkung
Nun sollen die Auswirkungen ermittelt werden, die sich bei Erniedrigung des Druck-
niveaus im Puffertank durch Einspritzung von kaltem Wasser ergeben. Der Ent-
ladevorgang der Tanks untergliedert sich in zwei Abschnitte, der Entladung des
Speisewassertanks auf 10% seines Fu¨llstandes und der Entladung des Puffertanks
auf 30% des Fu¨llstandsniveaus. Da das Druckniveau des Rohrsystems von Beginn
der Entladung an sehr niedrig ist, kommt es schon beim Entspannen des Speisewas-
sertanks zur Verdampfung. Der im Mittel aus dem System verdra¨ngte Massenstrom
wa¨hrend des Entladens des Speisewassertanks betra¨gt 11,6 kgs und steigert sich beim
Wechsel zm ho¨her temperierten Puffertank auf 20,6 kgs . Dem gegenu¨ber steht der
dem Rohrsystem zugefu¨hrte konstante Wasserstrom der Tanks von 8,4 kgs . Die im
Rohrsystem enthaltene Masse sinkt kontinuierlich von 20,4 t auf 16,5 t nach der Spei-
sewassertankentleerung und auf 11,2 t bis vor dem Beginn der Druckangleichung mit
dem Puffertank ab. Die somit in den Kondensator entweichende Wassermenge be-
tra¨gt 22,8 t. Vor Beginn der Druckangleichung liegt der Druck des Puffertanks mit
60,5 bar um 37,6 bar u¨ber dem des Frischdampfsammlers. Ein Massenfluss ist so-
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mit nicht mo¨glich. Der Druck im Puffertank wird dann mittels Einspritzung kalten
Wassers aus dem Kondensator herabgesetzt. Wird ein Druckniveau erreicht, ab dem
Wasser aus der Frischdampfleitung selbsta¨ndig nachfließen kann, wird die Einsprit-
zung deaktiviert. Zur Druckangleichung ist eine Einspritzmenge an kaltem Wasser
von 1,2 t notwendig. Das erreichte Druckniveau im Puffertank betra¨gt dann 20,3 bar.
4.3.1.2 Androsselung des Ausflusses in den Kondensatortank
Der Kondensatortank liegt auf einem tiefen Druckniveau von etwa 2 bar. Das Ende
der Speisewasserleitung, das an dem Kondensator angeschlossen ist, liegt somit auf
einem a¨hnlich niedrigen Druck. Von dort aus bildet sich wa¨hrend der Entladung ein
steigendes Druckprofil entlang der Rohr- und Absorberleitungen bis zu den Pumpen
aus. Die mittlere Ho¨he des Druckprofils ist dabei im Wesentlichen von zwei Parame-
tern abha¨ngig, dem Druck am Ende der Speisewasserleitung und dem Massenstrom.
Der Massenstrom sei in den Simulationen vorgegeben durch die Fo¨rdermenge der
Pumpe, sie liegt bei 8,4 kgs . Das ho¨here Druckniveau la¨sst sich folglich nur durch eine
Androsselung des Ventil 14, siehe Abbildung 4.3, das sich zwischen Speisewasserver-
teiler und Kondensator befindet, erreichen. In Simulationen zeigte sich, dass mit
der Androsselung eine Anhebung des Drucks am Ende der Speisewasserleitung auf
59 bar notwendig ist, um nach Ende der Entladephase eine Druckgleichheit zwischen
Rohrsystem und Puffertank gewa¨hrleisten zu ko¨nnen.
Der hohe Druck in den Leitungen des Feldes hat zur Folge, dass es beim Ent-
leeren des Speisewassertanks zu keiner Verdampfung kommt. Somit kann in dieser
Phase nur 8,8 kgs kaltes Wasser, was etwa dem Vorgabemassenstrom der Pumpe
von 8,4 kgs entspricht, aus dem System verdra¨ngt werden. Das zusa¨tzlich verdra¨ngte
Wasser stammt aus der Dichteabnahme des gemischten Fluids. Der Rohrdruck bleibt
wa¨hrend dieses Entladevorgangs konstant.
Mit Beginn der Entladung aus dem Puffertank setzt die Verdampfung in den Zu-
leitungen ein. Der Verdampfungsbereich dehnt sich in der Folgezeit u¨ber die gesamte
Frischdampfsammlerstrecke aus. In dieser Phase steigt die Verdra¨ngung auf 9,9 kgs
im Mittel an. Das gesamte aus dem System verdra¨ngte Wasser betra¨gt 14,8 t. Die
Wassermassen im System fallen nach Ende der Speisewassertankentleerung auf 20,0 t
bzw. der Puffertankentleerung auf 19,3 t. Somit wird mit diesem Ansatz nur eine ge-
ringe Abnahme der Gesamtmasse erreicht, was sich nachteilig auf die Anfahrdauer
des Systems auswirken wird. Das Druckprofil erstreckt sich von 55,2 bar am Auslass
in den Kondensatortank bis zu 57,7 bar an der Pumpe. Nachdem das Auslassven-
til 14 geschlossen und die Entleerung des Puffertanks abgeschlossen wurde, lag das
Druckniveau des Puffertanks auf Ho¨he des Frischdampfsammlers bei 60,7 bar.
Nachteilig an dieser Strategie ist sicherlich der geringe Massenverlust, der auf
das Ausbleiben der Verdampfung zuru¨ckzufu¨hren ist. Damit konnte die gespeicherte
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Enthalpie nicht genutzt werden, um kaltes Wasser aus dem System zu verdra¨ngen.
Im System liegt kaum Dampf vor, was ein Umschalten der Stro¨mungsrichtungen und
die Ausbildung eines kontinuierlichen Massenstroms deutlich vereinfacht. Damit ist
die Steuerbarkeit des Systems verbessert. Allerdings ist bei der solaren Einkopplung
und der sich daraus ergebenden Dichteabnahme des Fluids zu erwarten, dass ein
erho¨hter Massenstrom sich Richtung Puffertank ausbreitet und sich der Puffertank
dadurch schnell fu¨llen wird. Zu diesem Zeitpunkt wird das warme Wasser, das aus
den Tanks stammte, wieder in den Puffertank zuru¨ck gedra¨ngt und außerdem die
U¨berlaufregelung aktiviert. Damit muss Wasser auf hohem Enthalpieniveau dem
System entnommen werden. Der eigentliche sinnvolle Einsatz des warmen Wassers
wird somit hinfa¨llig. Somit u¨berwiegen bei dieser Variante die Nachteile klar.
4.3.1.3 Entspannen der Dampfphase in das Rohrsystem
Ein weiterer Ansatz der Druckangleichung zwischen Feld und Puffertank nach der
Entladung des Tanks ist die Entspannung der Dampfphase. Der anfa¨ngliche Verlauf
des Entladevorgangs gleicht der Beschreibung in Abschnitt 4.3.1.1 bis zur Einsprit-
zung des kalten Fluids. Statt der Einspritzung wird hier ein Ventil im Kopf des
Puffertanks zum Frischdampfsammler geo¨ffnet. Beim O¨ffnen des Ventils stellt sich
ohne weiteres Zutun ein Druckausgleich zwischen Tank und Rohrsystem ein. Die im
Tank als Druck gespeicherte Energie geht nicht verloren. Sie wird zur Druckerho¨hung
im Feld herangezogen. Dabei verdra¨ngt der Dampf weiteres kaltes Wasser aus dem
Rohrsystem. Die zusa¨tzlich verdra¨ngte Masse betra¨gt etwa 700 kg. Das Druckniveau
im Feld kann um weitere 0,2 bar angehoben werden.
Energetisch stellt dies die gu¨nstigste der bisher vorgestellten Varianten dar. Al-
lerdings ist durch die weite Ausbreitung der Dampfzone im Rohrsystem ein Wechsel
der Stro¨mungsrichtung schwieriger zu erreichen, da durch die kompressiblen Dampf-
zone eine erhebliche Kapazita¨t entsteht, in der das nachfließende Wasser eingespei-
chert werden kann, anstatt es weiter in den Puffertank zu transportieren. In Ab-
schnitt 4.3.3 wird diese Variante detailliert beschrieben und die sich aus ihr erge-
benden Schwierigkeiten wa¨hrend des Rezirkulationsbetriebs ero¨rtert.
4.3.1.4 Entspannen der Dampfphase u¨ber ein Ablassventil
Wa¨hrend des Entspannens der Dampfphase in das Rohrsystem zeigte sich, dass
nur eine geringe Menge an Dampf notwendig ist, um den Druck des Puffertanks
an das Rohrsystem anzugleichen. Die geringe notwendige Dampfmasse bedeutet nur
einen geringen Energieverlust. In den Simulationen zeigte sich, dass ein ausgepra¨gter
Dampfbereich im Frischdampfsammler den Massenstrom wa¨hrend der Rezirkulati-
onsphase zum Erliegen bringen kann. Daher ist es vertretbar, den Energieverlust aus
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dem Rohrsystem hinzunehmen, um im Gegenzug ein verbessertes Betriebsverhalten
des Gesamtsystems zu erreichen. Weiterhin ist es vorstellbar, die aus dem System der
Absorberstra¨nge entnommene Energie zur Vorwa¨rmung weiterer, im Gesamtsystem
Solarkraftwerk enthaltenen Komponenten zu verwenden.
Fu¨r das Referenzsystem wird diese Variante verwendet, da die Druckabsenkung
durch eine geringe Dampfentnahme erreicht werden kann. Außerdem wird der aus-
gepra¨gte Dampfbereich, der im System eine schwierigere Betiebsfu¨hrung nach sich
zieht, vermieden. Die geringe Energieentnahme des Systems wird in Kauf genommen,
um eine verbesserte Steuerbarkeit zu erreichen. In Tabelle 4.5 sind die Ergebnisse
nochmals zusammengefasst.
Tabelle 4.5: Zusammenfassung der Bewertungskriterien. Betrachtungen reichen bis zum Ende der
Tankentladungen.
Einspritzung Drosselung Entspannung
Rohrsystem Ablassventil
Enddruck [bar] 20,3 60,7 20,5 20,3
Fluidmasse [t] 11,2 19,3 9,3 10,0
Betriebsfu¨hrung ⊕ ⊕⊕ 	 ⊕
Energienutzung  		 ⊕⊕ ⊕
Bewertungsreihenfolge: ⊕⊕ > ⊕ >  > 	 > 		
4.3.2 Masseneintrag in den Puffertank nach Umschalten in den
Rezirkulationsbetrieb
Nachdem die ersten beiden Abschnitten der Vorwa¨rmphase, na¨mlich die Entleerung
der beiden Beha¨lter, abgeschlossen sind, liegen in dem Rohrsystem unterschiedli-
che Zusta¨nde vor. Im Bereich der Zuleitung und der Frischdampfsammler befindet
sich das Fluid im Zweiphasenbereich. Das Zweiphasengebiet reicht etwa 250m in
die Absorberstrecke hinein. Die mittleren Rohrwandtemperaturen zu diesem Zeit-
punkt liegen bei 89 ◦C im gesamten Speisewasserverteiler und 231 ◦C im Frisch-
dampfsammler. Das Temperaturgefa¨lle liegt komplett in den Absorberstra¨ngen. Das
Druckniveau liegt im Gesamtsystem bei etwa 20,2 bar. Die Ventile sind so geschal-
tet, dass die Masse im Puffertank in Richtung des Normalbetriebs gepumpt wird.
Der Massenzufluss in den Puffertank ist durch die ausgepra¨gte Dampfphase vor dem
Tank und dem nicht ausreichenden Druckgefa¨lle zwischen Tank und Frischdampf-
sammler gehemmt. Dem Tank wird durch die Pumpe mehr Wasser entnommen als
u¨ber den Frischdampfsammler nachfließt. Folglich sinkt der Fu¨llstand weiter ab. Um
ein Unterschreiten der minimalen Fu¨llstandsho¨he zu vermeiden, wird kaltes Wasser
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in den Tank eingespritzt. Dadurch wird zum einen direkt ein Befu¨llen des Tanks
erreicht und zum anderen der Druck im Tank abgesenkt. Das entstehende Druck-
gefa¨lle unterstu¨tzt den Massenfluss aus dem Rohrsystem in den Puffertank. Eine
Steigerung des Pumpenaustrittsdrucks ist hier nicht zielfu¨hrend, da aufgrund der
erho¨hten Pumpleistung der Fu¨llstandspegel schneller fa¨llt, und es durch den Druck-
anstieg im Feld zum Kondensation der Dampfphase ka¨me. Damit kann das Volumen
im Rohrsystem mehr Masse aufnehmen und es somit nicht weiter in den Puffertank
transportieren.
Der Pegel im Tank verharrt durch die Einspritzung auf dem eingestellten Mi-
nimalwert. Diese Aufgabe wird von einem proportional-integral wirkenden Regler
u¨bernommen, dessen Eingangsgro¨ße der Fu¨llstand und dessen Ausgangsgro¨ße der
Massenstrom der Pumpe ist. Die Proportionalita¨tsgro¨ße (Kp = 10000
kg
s ) wird sehr
hoch gewa¨hlt. Ein sehr hoher Wert provoziert in dieser Verschaltung keine Schwin-
gungen, da die Regelung nur unterhalb des Schwellwertes aktiv wird. Allerdings
garantiert er eine schnelle Reaktion beim Unterschreiten des Minimalwertes. Die
Zeitkonstante des integralwirkenden Anteils wird moderat gewa¨hlt (T i = 10 s).
In der Phase der solaren Einstrahlung kommt es aufgrund der Verdampfung zur
Ausdehnung des Fluids. Die starke Ausdehnung des Fluids treibt einen Wasser-
schwall in den Puffertank, wodurch der Fu¨llstand im Puffertank stark ansteigt.
U¨bersteigt das Wasser im Puffertank eine einstellbare obere Grenze, so wird ihm
das u¨berschu¨ssige Wasser aus dem Sumpf entnommen. Die Einhaltung des oberen
Grenzwertes wird ebenfalls mittels eines PI-Reglers gewa¨hrleistet. Die Konfiguration
erfolgt mit den gleichen Werten wie die des vorher beschriebenen Reglers.
4.3.3 Ausbilden einer konstanten Stro¨mung ohne solare
Einstrahlung
Ziel der Rezirkulationsphase ist es, eine stabil ausgebildete, stationa¨re Stro¨mung
zu erlangen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eine Variante untersucht, in der
die solare Strahlungseinkopplung nicht sofort nach Abschluss der Tankentladung
durchgefu¨hrt wurde, sondern erst eine vollsta¨ndig ausgebildete, stationa¨re Stro¨mung
erreicht werden sollte.
Die Einhaltung der Fu¨llstandsgrenzen wurde in dieser Betrachtung im Gegen-
satz zum im letzten Abschnitt beschriebenen u¨ber eine Zweipunktregelung realisiert.
Fa¨llt der Fu¨llstand des Puffertanks auf 10% ab, so wird mit der Einspritzung eines
konstanten Massenstroms begonnen. Sie wird bei einem Fu¨llstand von 20% wieder
deaktiviert. Die Einspritzregelung verhindert ein Absinken des Fu¨llstandes unter
10%, da die Einspritzung mit 10 kgs ho¨her liegt als der Massenstrom, der durch die
Puffertankpumpe aus dem Tank gefo¨rdert wird. Der Fu¨llstand zu Beginn der Rezir-
kulation betra¨gt etwa 20%. Zu Beginn dieser Phase kommt es wiederholt zum Erlie-
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gen des Massenstroms vor dem Ru¨ckschlagventil 4 zum Puffertank. Zuru¨ckzufu¨hren
ist dies auf den im Rohrsystem enthaltenen Dampf. Er schafft Abschnitte in denen
sich das transportierte kalte Wasser sammelt, anstatt eine Stro¨mung zu entwickeln.
Nach jeder vollzogenen Einspritzung ist der Massenfluss in den Tank angeregt.
Durch das kalte Wasser sinkt die Fluidtemperatur unter die Wandtemperatur des
Tanks ab. Durch den Wa¨rmeeintrag von der Wand und, vor allem, durch den zu-
gefu¨hrten hohen Enthalpiestrom aus dem vorgewa¨rmten Frischdampfsammler steigt
der Tankdruck wiederum an und der Massenstrom aus dem Rohrsystem kommt zum
Erliegen. In dieser Zeit wird weiterhin das Wasser aus dem Sumpf entnommen und in
den Speisewasserverteiler gepumpt, der Fu¨llstand fa¨llt und aktiviert beim Erreichen
der unteren Grenze von 10% die Einspritzung. Im Referenzsystem wechseln sich
Stillstand mit anschließender Massenflussanregung durch die Einspritzung in den
ersten 1500 s nach Beginn der Rezirkulationsphase fu¨nfmal ab. Danach stellt sich
scheinbar ein stetiger Massenstrom in der gewu¨nschten Stro¨mungsrichtung ein. Bei
jeder Einspritzung sackt das mittlere Druckniveau im Rohrsystem um etwa 5 bar ab.
Der abfallende Druck begu¨nstigt die Dampfbildung in den vorgewa¨rmten Rohren.
Nach 1500 s ist die Stro¨mung relativ stabil, allerdings gibt es in der Absorber-
strecke noch Abschnitte in denen gesa¨ttigtes Wasser fließt. Das heiße Wasser in
diesen Abschnitten wurde zu Beginn der Rezirkulation in das System eingebracht,
zu diesem Zeitpunkt lag die Enthalpie im Puffertank noch verha¨ltnisma¨ßig hoch.
Die Stro¨mung transportiert das heiße Wasser weiter in Richtung Puffertank. Beim
Eintritt in den Puffertank steigt dort der Druck wiederum an und mindert somit
den Zustrom aus dem Frischdampfsammler, der Fu¨llstand sinkt wiederum ab. So-
mit kommt es etwa 1 Stunde bzw. 1,5 Stunden nach Beginn der Rezirkulationsphase
erneut zur Eindu¨sung kalten Wassers. Diese langen Totzeiten, verursacht durch die
Gro¨ße des Systems und den verha¨ltnisma¨ßig geringen Stro¨mungsgeschwindigkeiten,
verdeutlichen anschaulich die Schwierigkeiten beim kontrollierten Betrieb des So-
larfeldes. Versta¨rkt werden diese Schwierigkeiten noch wa¨hrend des Betriebes mit
transienten Randbedingungen, wie es hier bei den Aufwa¨rmvorga¨ngen der Fall ist.
Die Enthalpie des Systems liegt knapp unterhalb der Sa¨ttigungsenthalpie. Im Ab-
sorberfeld fa¨llt das Druckprofil fa¨llt kontinuierlich entlang der Strecke ab und damit
auch die Sa¨ttigungstemperatur. Heißes Wasser, das am Anfang des Absorbers wegen
des ho¨heren Drucks noch nicht verdampft, kann weiter stromabwa¨rts bei niedrigeren
Dru¨cken verdampfen. Dies hat zur Folge, dass es zu wiederkehrenden schwallartigen
Ansteigen des Massenstroms in den Puffertank kommen kann. Es konnte gezeigt
werden, dass ein gesteuertes Eingangsventil (Ventil 4), das den Massenstrom in den
Puffertank auf 10 kgs limitiert, dieses Problem mildert. Schnelle Fu¨llstandsanstiege
konnten somit wa¨hrend der gesamten Rezirkulationsphase vermieden werden.
Die Betriebsstrategie, mit der solaren Einkopplung zu warten, bis sich eine stati-
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ona¨re Stro¨mung ausgebildet hat, stellte sich als ungu¨nstig heraus. Nachdem schließ-
lich eine ausgebildete Stro¨mung vorlag, liegt der Druck auf sehr niedrigem Druckni-
veau und im System ist es zu einer ga¨nzlichen Angleichung der Temperaturen, sowohl
im Rohrstahl als auch im Fluid, gekommen. Außerdem wurde durch die notwendige
massive Einspritzung in den Puffertank erreicht, dass im gesamten Rohrsystem eine
flu¨ssige Phase vorliegt. Die Wassermassen im Rohrsystem sind nach Bildung einer
stationa¨ren Stro¨mung anna¨hernd so hoch, wie sie zu Beginn der Aufwa¨rmphase wa-
ren. Der angestrebte Vorteil, ein nach Abschluss der Vorwa¨rmung a¨hnliches Tempe-
ratur/Enthalpieprofil, wie bei Normalbetrieb zu erhalten, ist somit ga¨nzlich verloren
gegangen.
Ebenso nachteilig zeigte sich die Zweipunkteregelung zur Fu¨llstandskontrolle. Die
konstante Einspritzung kalten Wassers senkte den Druck im Puffertank wiederholt
und deutlich unter dem Druck im Rohrsystem ab. Durch den unstetigen Eingriff
wurde das Gesamtsystem in dem Ziel des Erreichens eines stationa¨ren Zustandes
wiederholt gesto¨rt. In der Machbarkeitsstudie und deren thermodynamische Analy-
se wird spa¨ter eine solare Einkopplung kurz nach Abschluss der Entladung durch-
gefu¨hrt und eine kontinuierliche Fu¨llstandsregelung verwendet.
Zusammenfassend sind mehrere Faktoren zu nennen, die gegen ein Anfahren in
dieser Systemkonfiguration aus Sicht der Energienutzung und des Zeitaufwands
sind. Durch die fehlende Einkopplung der Solarstrahlung konnte keine Verdamp-
fung im Absorber erzeugt werden, was es unmo¨glich macht eine stabile, mehr-
phasige Stro¨mung auszubilden. Ohne Solarstrahlung ist nur eine einphasige, un-
terku¨hlte Stro¨mung mo¨glich. Die dazu im Absorbersystem notwendigen Wassermas-
sen verzo¨gern den Abschluss des Anfahrvorgangs deutlich. Außerdem senkt die Zwei-
punktregelung mit jeder Einspritzung den Druck im System sta¨rker ab, als es mit
einer kontinuierlichen Regelung mo¨glich ist. Es wird somit mehr kaltes Wasser in
das System eingebracht, als eigentlich notwendig ist.
4.4 Zentrale Steuerung zur Koordination der
Teilprozesse
Aus den Erfahrungen der vorangegangenen Untersuchungen wurde ein Steuerungs-
konzept abgeleitet. Die Entladung der Tanks wird mit einer zentralen Steuerung
kontrolliert. Der in einzelne Phasen unterteilte Anfahrvorgang ist in Tabelle 4.6 zu-
sammenfassend dargestellt. In der ersten Phase wird der niedriger temperierte Spei-
sewassertank zur Vorheizung des Feldes entleert. Die Entleerung erfolgt dabei ent-
gegen der Stro¨mungsrichtung bei Normalbetrieb, die Ventile sind dementsprechend
geschaltet. Die Pumpe des Speisewassertanks und somit der Beginn des Anfahrvor-
gangs wird zu einem bestimmten Startzeitpunkt vor Sonnenaufgang aktiviert. Der
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Beginn soll dabei so gewa¨hlt werden, dass der Sonnenaufgang mit dem Beginn der
Phase 4 zeitgleich stattfindet. Die erste Phase ist mit Erreichen des Fu¨llstandes
von 10% im Speisewassertank abgeschlossen. Diese Pumpe wird, wie alle weite-
Tabelle 4.6: Beschreibung des Ablaufsplan der Steuerung aufgeteilt in die einzelnen Phasen.
Phase Kurzbeschreibung Abschlusskriterium
0 Start des Anfahrvorgangs
1.1 Speisewassertankpumpe aktivieren Fu¨llstand von 10% erreicht
1.2 Speisewasserpumpe deaktivieren
2.1 Puffertankpumpe aktivieren Fu¨llstand von 30% erreicht
2.2 Ablassventil o¨ffnen Druck im Tank ist auf das Niveau
im Frischdampfsammler gesunken
2.3 Ablassventilregelung aktivieren
Aktivierung der Einspritzregelung
3.1 Ventil 4 o¨ffnen
Ventil 14 schließen Zeitfortschritt 100 s
3.2 Ventil 21 schließen
Ventil 2 o¨ffnen Zeitfortschritt 50 s
4.1 Aktivierung der U¨berlaufregelung Erreichen eines Systemdrucks
Fokussierung der Parabolspiegel von 70 bar
4.2 O¨ffnen der Entnahmestelle Massenfluss von 5 kg
s
4.3 Aktivieren der Speisewasserregelung Erreichen der Zieltemperatur von 410 ◦C
5 O¨ffnen der Ventile zum
Maschinenhaus
ren Pumpen im System, mit Verzo¨gerungsverhalten 1. Ordnung abgebildet. Ihre
Zeitkonstanten betragen jeweils 10 s. Nachdem der untere Fu¨llstand im Speisewas-
sertank erreicht ist, aktiviert die Steuerung die Pumpe des zweiten Speichertanks.
Die Entladung des Puffertanks, Phase 2, beginnt. Nachdem der Puffertank auf 30%
Fu¨llho¨he entladen wurde, wird die Druckangleichung mit dem Feld durch Ablassen
der Dampfphase u¨ber das Ablassventil durchgefu¨hrt. Nachdem eine ausreichende
Entspannung im Tank stattgefunden hat, wird eine Regelung des Ablassventils ak-
tiviert. Sie vergleicht den Druck des Frischdampfsammlers mit dem des Puffertanks.
U¨bersteigt der Druck im Puffertank den des Sammlers oder den Maximaldruck von
70 bar, so wird dem Tank Dampf entnommen. Außerdem wird die Einspritzregelung
aktiviert. Das untere Fu¨llstandsniveau wird auf 10% festgelegt.
Danach beginnt Phase 3 des Anfahrvorgangs. Die Vorbereitung der Rezirkulati-
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on besteht in der Schaltung der einzelnen Ventile. Im ersten Abschnitt der Phase
werden die Ventile 4 und 14 geschaltet. Das Ventil 14 sperrt den Abfluss zum Kon-
densator ab. Das Ru¨ckschlagventil 4 gibt den Weg vom Frischdampfsammler in den
Puffertank frei. Das Schaltungsverhalten der Ventile ist ein Verzo¨gerungsglied erster
Ordnung mit einer Zeitkonstante von 10 s. Nach 100 s wird Ventil 2 geo¨ffnet und
das Ru¨ckschlagventil 21 geschlossen, dadurch fu¨hren sie nun das Fluid aus dem Puf-
fertank u¨ber den Speisewasserverteiler in das Feld. Nachdem die Ventile geschaltet
sind, ist der U¨bergang in die Rezirkulation abgeschlossen.
Das Fluid wird nun in Stro¨mungsrichtung des Normalbetriebs durch das Feld ge-
pumpt. Die Phase globale Rezirkulation und solare Einkopplung beginnt mit der
Aktivierung der U¨berlaufregelung des Puffertanks. Die U¨berlaufregelung verhindert
ein U¨ber- bzw. Volllaufen des Puffertanks, das durch die schwallartige Verdra¨ngung
des Wassers in den Puffertank bei einsetztender Verdampfung hervorgerufen werden
kann. Die obere Marke des Fu¨llstandes wird auf 40% gesetzt. Außerdem werden alle
Parabolspiegel des Feldes gleichzeitig fokussiert. Infolge der solaren Leistungsein-
kopplung steigt der Druck im System stetig an. Erreicht er im Frischdampfsammler
den Zieldruck von 70 bar so wird eine Entnahmestelle geo¨ffnet. Das heiße Fluid
wird zur Vorwa¨rmung der Turbine verwendet. Ab einen Mindestmassenstrom von
5 kgs wird die Speisewasserzufuhr aktiviert, um den Massenverlust im System zu
verhindern. Der Massenstrom an der Entnahmestelle stellt fu¨r die Speisewasser-
zufuhr die Sollwertvorgabe dar. Dabei erfolgt Nachfahren der Sollkurve mit einer
groß gewa¨hlten Zeitkonstante (500 s). Dies tra¨gt zum einen den großen Totzeiten
des Systems und zum anderen der schwierigen Betriebsfu¨hrung wa¨hrend des stark
transienten Betriebs zu Sonnenaufgang Rechnung. Die Speisewasserregelung mindert
auch den Massenstrom aus dem Puffertank. Der Massenstrom des Speisewassers er-
setzt das urspru¨nglich aus dem Puffertank geforderte Wasser, somit ist stets ein
konstanten Zufluss in den Speisewasserverteiler gewa¨hrleistet.
Ist die gewu¨nschte Zieltemperatur erreicht, kann der erzeugte Dampfmassenstrom
in das Maschinenhaus geleitet werden. Durch die Speisewasserregelung wird dieser
Bedarf ga¨nzlich aus dem Speisewassertank gedeckt. Der Anfahrvorgang ist abge-
schlossen. In Tabelle 4.6 sind die steuerungstechnischen Aspekte in den einzelnen
Phasen zusammengefasst.
4.5 Parameterstudie zur Kapazita¨tsbemessung der
Tanks
In diesem Abschnitt wird eine Parameterstudie durchgefu¨hrt, mit deren Ergebnissen
eine Dimensionierung des Puffer- und Speisewassertanks aus Sicht des Anfahrvor-
gangs ermittelt werden kann. Zu Beginn werden die interessierenden Gro¨ßen fest-
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gelegt, mit denen die Parameterstudie durchgefu¨hrt wird. Anschließend wird das
Vorgehen aufgezeigt, nach dem die Auswertung erfolgt. Abschließend werden die
Ergebnisse dargestellt. Grundlage der Studie ist das eingangs beschriebene Referenz-
kraftwerk. Den Abschluss des Abschnitts bildet eine detaillierte Sensitivita¨tsanalyse.
4.5.1 Definition des Referenzsystems
Die Abmessungen und Gro¨ßen des Referenzsystem sind in den Tabellen 4.1 und 4.2
gezeigt. Zu Beginn der ersten Phase sind die Temperaturen der Rohrwand und des
Fluids auf 70 ◦C festgelegt. Es herrscht ein stationa¨rer Zustand mit einem steten
Massenfluss von 8,4 kgs
1 in den Sammler- und Verteilerrohren bzw. 1,2 kgs in den
einzelnen Absorberrohren. Das Druckprofil reicht entsprechend der Massenstrom-
und der Randbedingungsvorgabe des Kondensators von 2 bar bis 4,8 bar in der Zu-
leitung am Puffertank. Unter diesen Bedingungen befindet sich das Fluid im ein-
phasigen, flu¨ssigen Zustand. Das Volumen des Speisewassertanks betra¨gt 15m3. Bei
einem Fu¨llstand von 83% und gesa¨ttigtem Zustand bei 8 bar befindet sich ein Masse
von 11,1 t Wasser in dem Tank. Der Puffertank liegt mit einem Druck von 70 bar
deutlich u¨ber dem Niveau des Speisewassertanks. Das enthaltene Wasser des 8m3
großen Tanks ist ebenfalls gesa¨ttigt und besitzt bei 80% Fu¨llstand eine Gesamtmas-
se von 4,7 t. Die sieben Feldabscheider sind von zylindrischer Form, sind 1m lang
und besitzen einen Innendurchmesser von 500mm. Ihr Speichervolumen betra¨gt so-
mit 196 l pro Abscheider. Alle Ventile des Gesamtsystems sind grundsa¨tzlich in beide
Stro¨mungsrichtungen gangbar, mit Ausnahme der Ventile am Ende des Frischdampf-
sammlers - Ventile 21 und 4. Die Ablaufsteuerung entspricht der in Abschnitt 4.4
beschriebenen.
Die Berechnung der konvektiven Wa¨rmeu¨berga¨nge zwischen Fluid und Rohrwand
wird mit einem konstanten Wa¨rmeu¨bergangskoeffizient durchgefu¨hrt. In der Rohr-
leitung betra¨gt er 5000 WkgK und in den Tanks 2500
W
kgK . Die Berechnungen des Mas-
senstroms werden mit einem konstanten Korrekturterm, wie in Abschnitt 3.2.3.2
beschrieben, durchgefu¨hrt. Das gewa¨hlte Stoffwertmodell deckt den gesamten Be-
reich von unterku¨hlten, gesa¨ttigten und u¨berhitzten Fluid in den Grenzen von 1 bis
120 bar und 80 bis 3750 kJkg ab. Ereignisse werden u.a. beim U¨bergang zwischen den
verschiedenen Phasen des Aufwa¨rmvorgangs erzeugt. Die Gesamtzahl der erzeugten
Ereignisse wa¨hrend der Simulation betra¨gt beim Referenzsystem 15. Die o¨rtliche
Diskretisierung der einzelnen Elemente betra¨gt 10 fu¨r den Speisewassersammler, 3
fu¨r die beiden Verbindungselemente, 16 fu¨r den Vorwa¨rmer/Verdampfer, 4 fu¨r den
U¨berhitzer, 12 fu¨r den Frischdampfsammler und 3 fu¨r die Zuleitung. Der DASSL-
Lo¨ser arbeitet in allen Simulationen mit einer Toleranz von 10−6.
1dies stellt keine Einschra¨nkung der realen Verha¨ltnisse dar, da das unterku¨hlte Medium nach
einschalten der Pumpe sehr schnell beschleunigt wird
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4.5.2 Interessierende Gro¨ßen
Zur Kapazita¨tsabscha¨tzung der installierten Speichertanks wird der Einfluss von
drei Gro¨ßen analysiert, die Gro¨ßen des Puffer- sowie des Speisewassertanks und
das anfa¨ngliche Druckniveau des Puffertanks. Die Tanks sind nach Vorgabe jeweils
mit rund 80% gefu¨llt und werden in den ersten Phasen auf 10% bzw. 30%2 ihres
Fu¨llstand entladen. Die Gro¨ße des Tanks bzw. die gespeicherte Wassermasse stellt
somit einen eindeutigen Einfluss auf Vorwa¨rmkapazita¨t dar. Im gesa¨ttigten Bereich
gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Druck und Temperatur. Vorgegeben
durch unterschiedliche Druckniveaus im Puffertank ko¨nnen bei konstanten volu-
menbezogenen Dampfgehalten somit unterschiedliche Enthalpieniveaus gespeichert
werden. Diese drei Gro¨ßen werden fu¨r diese Studie variiert. In Tabelle 4.7 sind die
Tabelle 4.7: Verwendete Parameter und deren untersuchte Bereiche
Bezeichnung Minimalwert Maximalwert Delta
Speisewassertankvolumen 5m3 20m3 5m3
Puffertankvolumen 5m3 14m3 3m3
Sa¨ttigungsdruck im Puffertank 50 bar 90 bar 20 bar
Parameter der Studie zusammengefasst. Zusa¨tzlich zu diesen Studien werden auch
Speisewassertanks mit gro¨ßeren Volumina von 30 und 40m3 untersucht.
4.5.3 Auswertungsmethode
Die Vorwa¨rmung des Absorbersystems erfu¨llt verschiedene Aufgaben. Es mu¨ssen an
jedem Wintermorgen sowohl die ausgeku¨hlte Verrohrung, als auch das kalte Was-
ser im System aufgeheizt werden. Außerdem sollte so viel kaltes Fluid wie mo¨glich
aus dem System verdra¨ngt werden, um die thermischen Tra¨gheiten zu verringern
und somit ein schnelleres Anfahren des Feldes gewa¨hrleisten zu ko¨nnen. Um ei-
ne Bewertung vornehmen zu ko¨nnen, werden zwei Zusta¨nde definiert. Zum einen
der Zustand des ausgeku¨hlten Systems (Zustand I) und zum anderen der Zustand
wa¨hrend des Normalbetriebs (Zustand III). Das ausgeku¨hlte System hat einheitliche
Fluidenthalpien (300 kJkg) und Rohrwandtemperaturen (70
◦C). Die Zustandsgro¨ßen
des Normalbetriebs werden aus [17] u¨bernommen. Das Ende des Vorwa¨rmvorgangs
(Zustand II) ist durch den Zeitpunkt definiert, an dem der Druckausgleich zwischen
Puffertank und Frischdampfsammler beginnt.
Die Auswertung wird mit den numerisch errechneten Ergebnisvektoren durchge-
2entspricht dem Fu¨llstand beim Wechsel in die Phase zur Vorbereitung der Rezirkulation
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fu¨hrt. Ihr Aufbau ist anhand des folgenden Vektors fu¨r die spezifische Enthalpie
hj = [hj1, h
j
2, . . . , h
j
i , . . . , h
j
N ]
T (i = 1, . . . , N ; j = 1, . . . ,M) (4.1)
gezeigt. Die Indizes fu¨r i entsprechen der Ortsdiskretisierung fortlaufend u¨ber alle
Komponenten und fu¨r j der Zeitdiskretisierung. Die Ausgabe der Ergebnisse er-
folgte auf einem zeitlich a¨quidistanten Gitter mit einer Weite von ∆t = 2 s. Zur
Vereinfachung der Darstellung wird die Bezeichnung hI fu¨r den Zustand I
hI = hk = h(t = tk) mit tk Zeitpunkt zum Zustand I
verwendet.
Um den Vorwa¨rmgrad der Eisenmassen ΦW zu bestimmen, werden die Wa¨rmemen-
gen integriert, die im Prozess von Zustand I zu II vom Fluid in den Rohrstahl
u¨bertragen werden. Sie werden auf die notwendige Wa¨rmemenge zur vollsta¨ndigen
Aufheizung bezogen. Der Vorwa¨rmgrad der Wandmassen im System wird mit
ΦW =
QI→IIW
QI→IIIW
=
cW
∑
imi
(
T IIi − T
I
i
)
cW
∑
imi
(
T IIIi − T
I
i
) (4.2)
bestimmt. Die Kennzahl ΦW bestimmt somit den prozentualen Vorwa¨rmgrad, der
im Zustand II erreicht wurde.
Weiterhin wird die in den Tanks gespeicherte Energie genutzt, um das Fluid vor-
zuwa¨rmen. Um die Vorwa¨rmung des Fluids quantifizieren zu ko¨nnen, muss beru¨ck-
sichtigt werden, dass die u¨bertragene Wa¨rmemenge eine Prozessgro¨ße anstatt ei-
ner Zustandsgro¨ße ist und es außerdem im System zu einer Massenvera¨nderung
kommt. Die Massenvera¨nderung des Fluids im System resultiert aus der Differenz
des Zustroms aus den Speichertanks und den Abfluss in den Kondensator. Um dem
Rechnung zu tragen, wird ein abstrakter Vergleichsprozess definiert, mit dem ein
Vorwa¨rmgrad bestimmt werden kann. Der Vergleichsprozess zwischen den kalten
Zusta¨nden I bzw. II und dem heißen Endzustand III untergliedert sich in zwei
Vorga¨nge. Zuerst werden die im Vergleich zum Endzustand vorliegenden, u¨ber-
schu¨ssigen Massen aus den Zusta¨nden I und II entfernt. Dabei werden die Was-
sermengen mit den ho¨chsten spezifischen Volumen im System belassen. Im na¨chsten
Schritt wird dann die notwendige Wa¨rmemenge (QI→IIIFl bzw. Q
II→III
Fl ) geza¨hlt, die
erforderlich ist um die verbleibenden Massen auf das Enthalpieniveau des Endzu-
standes anzuheben. Zur Bestimmung des Vorwa¨rmgrads des Fluids ΦFl
ΦFl =
QI→IIIFl −Q
II→III
Fl
QI→IIIFl
(4.3)
wird die bereits zugefu¨hrte Wa¨rmemenge auf die insgesamt notwendige Wa¨rme-
menge bezogen. Der Algorithmus ist nachfolgend dargestellt. Zur Berechnung sind
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die Vektoren fu¨r Enthalpie und Massen in den einzelnen Kontrollvolumina notwen-
dig. Der Code zeigt das Vorgehen der Berechnung von QI→IIIFl , dies ist analog zum
Vorgehen der Berechnung von QII→IIIFl .
setze i=1 (Za¨hlvariable fu¨r Volumina des Zustands III)
setze j=1 (Za¨hlvariable fu¨r Volumina des Zustands I)
setze Q=0 (gesuchte kumulierte Wa¨rmemenge)
sortieren der Massen nach ihrer spezifischen Enthalpie fu¨r alle Zusta¨nde
wa¨hle Volumenelement der ho¨chsten spez. Enthalpie des Zustandes III aus (i=1)
solange noch nicht alle Volumina des Zustands III abgearbeitet sind
−〉|setze m=0 (kumulierte aufgewa¨rmte Masse)
−〉|solange m < mIII(i)
−〉| −〉|wenn mI(j) > mIII(i)-m
−〉| −〉| −〉|nehme die notwendige Masse mIII(i)-m aus dem Element j
−〉| −〉| −〉|Q <-- Q + (mIII(i)-m) * (hIII(i) - hI(j))
−〉| −〉| −〉|setze m=mIII(i)
−〉| −〉|sonst
−〉| −〉| −〉|Q <-- Q + mI(j) * (hIII(i) - hI(j))
−〉| −〉| −〉|m <-- m + mI(j)
−〉| −〉| −〉|mI(j) <-- 0
−〉| −〉| −〉|wa¨hle na¨chste Element (j <-- j+1)
−〉|wa¨hle na¨chstes Element (i <-- i+1)
Das Absorbersystem ist wa¨hrend der Entladephase ein offenes System, das heißt,
dass mit dem Massenverlust auch Energie aus dem System transportiert werden
kann. Um beurteilen zu ko¨nnen, inwiefern der aus den Tanks entnommene Enthalpie-
strom auch im Solarfeld verbleibt und wieviel aus dem System ungenutzt ausfließt,
wurden die nachfolgenden zwei Gro¨ßen eingefu¨hrt. Wa¨hrend der Vorwa¨rmphasen
wird das kalte Wasser in den Kondensator verdra¨ngt. Die im heißen Fluid gespei-
cherte Wa¨rmemenge wird konvektiv durch das System in Richtung Kondensator
transportiert. Fu¨r die Bewertung der ins System u¨bertragene Enthalpie
∆HSys =
∫ T
0
(H˙PT + H˙ST − H˙K)dt (4.4)
wird der Enthalpiestrom an den Ein- und Ausga¨ngen des Systems mit der Tra-
pezregel zeitlich aufsummiert. H˙PT und H˙ST sind die Enthalpiestro¨me aus Puffer-
und Speisewassertank, H˙K ist der Enthalpiestrom, der das System Richtung Kon-
densator verla¨sst. T ist die Dauer des Anfahrvorgangs. Zum Vergleich wird die aus
den Tanks entweichende Enthalpiemenge auf die Enthalpiemenge bezogen, die das
System, beim Verdra¨ngen ausschließlich kalten Wassers, verlassen wu¨rde,
∆HTanks =
∫ T
0
(H˙PT + H˙ST − m˙Kh0)dt (4.5)
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berechnet. Die Gro¨ße ∆HTanks kann man sich anschaulich anhand eines unendlich
langen Rohrsystems vorstellen. Die gesamte Enthalpie aus den Tanks wird in das
System transportiert und verbleibt dort. Die verdra¨ngte Wassermasse hat die zeitlich
unvera¨nderliche spezifische Enthalpie des Anfangszustands h0. Dieser Wert ∆HTanks
stellt somit den maximalen Eintrag, der aus den Tanks gefo¨rderten Enthalpie, in
das System dar. Sobald warmes Wasser den Rohraustritt erreicht, ist die effektiv
genutzte Wa¨rme jedoch vermindert um den Anteil, der das System wieder verla¨sst
und betra¨gt nur noch ∆HSys.
Schließlich ist die Bewertung der im System verbleibenden Wassermasse von Be-
deutung. Sie stellt eine Angabe zur Abscha¨tzung der thermischen Tra¨gheit, die die
Dauer des Anfahrvorgangs wesentlich beeinflusst, dar. Die Masse im System nach
der Entleerung der Tank
mII =
(
ρ
II
)T
V (4.6)
wird zum Zeitpunkt des Zustands II u¨ber das innere Produkt des Dichte- und Vo-
lumenvektors berechnet.
4.5.4 Auswertung der Ergebnisse
Der Vorwa¨rmgrad des Rohrstahls steigt erwartungsgema¨ß mit den Gro¨ßen Puffer-
tankvolumen und Sa¨ttigungsdruck an (Diagramme 4.4 bis 4.7 o. l.). Die integrierte
Wa¨rme, um den Rohrstahl von Zustand I in den Zustand III zu versetzten, betra¨gt
QI→IIIFe = 11,4 · 10
3MJ. Die Kurven zeigen sowohl fu¨r das Speisewasservolumen (bis
20m3), wie auch fu¨r das Puffertankvolumen, einen linearen Verlauf. Die mittleren
Zuwa¨chse beim Speisewasservolumen betragen 0,9 bei gro¨ßeren Puffertanks bis 1,7
%-Punkte bei kleineren Tanks pro zusa¨tzliche 1000 l Tankvolumen. Ursache hierfu¨r
ist der zunehmende Verlust bei insgesamt steigenden Speichervolumina durch den
Ausfluss von warmen Wasser aus dem System, das somit nicht zur Vorwa¨rmung ge-
nutzt werden kann. Die Zuwa¨chse der Rohrwandvorwa¨rmung fallen bei der Puffer-
tankvariation ho¨her aus, da die pro Volumeneinheit gespeicherte Enthalpie im Puf-
fertank etwa das 1,5-fache von derjenigen im Speisewassertank entspricht. Vergro¨ßert
man den Tankinhalt des Puffertanks um 1m3, so wird die Wand um 2,7%-Punkte
bei Speisewassertankgro¨ßen von 5 bis 15m3 bzw. um 2,3%-Punkte bei 20m3 sta¨rker
vorgewa¨rmt. Bei Untersuchungen von gro¨ßeren Speisewassertankvolumina zeigt sich,
dass bei konstanten Puffertankvolumen der anfa¨nglich lineare Verlauf stark abflacht.
Hintergrund ist hier der ansteigende Ausstromverlust des warmen Wassers aus dem
System. Bei Variation des Puffertanks spiegelt sich dies in einem geringeren Zuwachs
der Vorwa¨rmung wieder, da mit den großen Speisewassertanks bereits große Teile
der Stahlmassen vorgewa¨rmt werden konnten und somit die Temperaturdifferenz fu¨r
den Wa¨rmeu¨bergang verkleinert wurde. Die Zuwa¨chse betragen noch 1,2%-Punkte
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Abbildung 4.4: Ergebnisse aus der Vorwa¨rmung fu¨r V ST = 5m
3
pro zusa¨tzliche 1000 l Puffertankvolumen bei Speisewassertankgro¨ßen von 30 und
40m3.
In den Diagrammen 4.4 bis 4.7 o. r. ist der Vorwa¨rmgrad des Fluids aufgetragen.
Die Verla¨ufe unterliegen Schwankungen, die allerdings nicht physikalisch verursacht
sind, sondern auf die endliche Diskretisierung des Rohrvolumens zuru¨ck zu fu¨hren
sind. Die Zuwa¨chse des Fluidvorwa¨rmgrads liegen hier bei den Speisewassertank-
vera¨nderungen ho¨her im Gegensatz zu denen des Puffertanks. Die Zuwa¨chse betragen
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Abbildung 4.5: Ergebnisse aus der Vorwa¨rmung fu¨r V ST = 10m
3
im Mittel 1,1%-Punkte pro m3 Puffertankvolumen bzw. 1,5%-Punkte pro m3 Spei-
sewassertankvolumen3. Grund hierfu¨r ist, dass sich die heißere Masse im Puffertank
bei Eintritt in das Absorbersystem sta¨rker entspannt und abku¨hlt, seine Energie also
vor allem fu¨r die Expansion der Verdampfung verwendet. Die Energie wird somit
versta¨rkt zur Verdra¨ngung der Fluidmasse verwendet, statt zur Vorwa¨rmung des
3betrachtet sind hier die Speisewassertanks bis einschließlich 15m3
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Abbildung 4.6: Ergebnisse aus der Vorwa¨rmung fu¨r V ST = 15m
3
Fluids. Der Zuwachs bei den Speisewassertanks verringert sich deutlich ab 20m3
Inhalt auf 0,3%-Punkte. Dieser Abfall hat damit zu tun, dass aufgrund des ein-
gefu¨hrten Algorithmus zur Bestimmung von ΦFl das vorgewa¨rmtes Fluid, das im
Vergleich zum Endzustand III u¨berflu¨ssig ist, aus dem System entfernt wird. Die
Vorwa¨rmung der entfernten Masse wird jedoch beim Vorwa¨rmgrad des Fluid nicht
bewertet. Der Einfluss des Puffertankdrucks und somit der Sa¨ttigungsenthalpien
spielt bei den Fluidvorwa¨rmgraden eine untergeordnete Rolle.
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Abbildung 4.7: Ergebnisse aus der Vorwa¨rmung fu¨r V ST = 20m
3
Zur Bewertung des Austromverluste wurden die tatsa¨chliche in das System einge-
brachte mit der theoretisch mo¨glichen Enthalpiemenge in die Diagramme 4.4 bis 4.7
u. l. eingetragen. Es zeigt sich, dass bei Speisewasservolumina von 5 und 10m3 an-
na¨hernd die gesamte eingebrachte Energie (> 95%) im System verbleibt. Bei einem
Speisewassertank von 20m3 sind mit a¨hnlicher Ausnutzung noch Puffertankgro¨ßen
von 8m3 mo¨glich. Steigert man das Speisewasservolumen auf 30 bzw. 40m3 so wer-
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den selbst mit kleinen Puffertankgro¨ßen von 5m3 nur 80 bzw. 60% der in das System
tranpsortierten Enthalpie auch tatsa¨chlich zur Vorwa¨rmung genutzt. Ein wesentli-
cher Einfluss des Sa¨ttigungsdrucks ist hier ebenfalls nicht zu beobachten.
Die Verdra¨ngung des kalten Wassers kann vor allem durch die Vergro¨ßerung des
Puffertanks versta¨rkt werden. In den Diagrammen 4.4 bis 4.7 u. r. ist ersichtlich,
dass die Verdra¨ngung pro 1000 l Tankinhalt beim Puffertank um den Faktor 3
bis 4 ho¨her ist. Mit 1m3 zusa¨tzlichen Speisewassertankvolumens ko¨nnen weitere
220 kg Fluidmasse aus dem System verdra¨ngt werden. Hingegen ko¨nnen bei glei-
cher Erho¨hung der Puffertankgro¨ße 730 kg der Wassermasse aus dem System ver-
dra¨ngt werden. Die Verla¨ufe der Wassermassen im System u¨ber den Volumina der
Tanks verhalten sich im untersuchten Bereich linear. Ursache fu¨r die sta¨rkere Ver-
dra¨ngung bei Zunahme des Volumens im Puffertank ist, dass im Puffertank mehr
zusa¨tzliche Enthalpie im Verlgeich zum Speisewassertank gespeichert wird. Diese
wird bei der Expansion in das Rohrsystem und der somit einsetzenden Verdamp-
fung in Volumena¨nderungsarbeit gewandelt, die das Wasser verdra¨ngt. Mit der Wahl
der Speicherkapazita¨ten zu 20m3 des Speichertanks und 14m3 des Puffertanks kann
anna¨hernd die Fluidmasse nach dem Vorwa¨rmvorgang auf die Masse bei Normal-
betrieb verringert werden, was aber nicht mit dem Erreichen des thermodynami-
schen Profils der Zustandsgro¨ßen zum Zeitpunkt III gleichzusetzen ist. Vielmehr
breitet sich, durch die große Pufferkapazita¨t und den niedrigen Systemdruck, der
Dampf weit in die Verdampfer- bzw. Vorwa¨rmstrecke aus. Die Temperaturen der
Vorwa¨rmstrecke im Zustand II ko¨nnen somit auch u¨ber den Temperaturen des Nor-
malbetriebs liegen, wo beispielsweise im Speisewasserverteiler ein unterku¨hltes, aus
dem Kondensator gespeistes, Medium vorliegt. Der Sa¨ttigungsdruck hat wiederum
kaum Einfluss auf diese Bewertungsgro¨ße.
Das im Zentrum stehende Referenzkraftwerk wurde noch einer Sensitivita¨tsana-
lyse unterzogen. Dabei wurden die Parameterabsta¨nde um die Referenz weiter ver-
feinert, um genauere Ergebnisse zu erhalten. Man kann das vorher beschriebene
Verhalten auch hier wieder finden. In Abbildung 4.8 sind die Abha¨ngigkeiten von
den Parametern dargestellt. Der gemeinsame Schnittpunkt in jedem Diagramm stellt
den Referenzfall dar, alle Ergebnisse wurden auf diesen Wert bezogen. Somit sind
die relativen Abweichungen der Bewertungsgro¨ßen aus den Diagrammen ablesbar.
Die errechneten Werte des Referenzfalls sind in Tabelle 4.8 zusammengefasst.
Tabelle 4.8: Ergebnisse des Referenzfallss (V ST = 15m
3, V PT = 8m
3, pPT = 70bar)
ΦW ΦFl ∆HTank ∆HSys m
II
35,6% 58,0% 4,02GJ 3,99GJ 13,3 t
In der Parameterstudie und vor allem aus der Sensitivita¨tsanalyse wird deut-
70
4.5 Parameterstudie zur Kapazita¨tsbemessung der Tanks
R
el
a
lt
iv
er
W
er
t
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
5 8 11 14 17 20
Volumen Speisewassertank
R
el
a
lt
iv
er
W
er
t
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
4 6 8 10 12 14
Volumen Puffertank
R
el
a
lt
iv
er
W
er
t
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
50 60 70 80 90
Sa¨ttigungsdruck
VW
V Fl
∆HTank
∆HSys
mII
Abbildung 4.8: Sensitivita¨tsanalyse der Parameter. Die Auswertungskriterien sind auf die Werte
des Referenzsystems bezogen.
lich, dass der Einfluss des Sa¨ttigungsdrucks auf alle Bewertungskriterien marginal
ist. Dies liegt daran, dass sich die Dichte der gesa¨ttigten Fluide bei steigendem
Druck anna¨hert. Die Vorgabe des Drucks legt, zusammen mit der Fu¨llstandsvorgabe
von 80% im Puffertank, den Dampfgehalt4 fest. Somit stellen die in Tabelle 4.9
aufgefu¨hrten Gro¨ßen die Proportionalita¨tsfaktoren zur Berechnung der Tankmas-
4in diesem Druckbereich rund 1%
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se in den Volumina dar. Damit ist ersichtlich, dass erwartete Vorteile eines ho¨heren
Sa¨ttigungsdruck durch eine geringere enthaltene Masse und damit gespeicherte Ener-
giemenge zum Teil kompensiert werden.
Tabelle 4.9: Der Einfluss des Sa¨ttigungsdrucks auf die enthaltene Masse im Tank.
Druck kg Dampf im Volumen kg Wasser im Volumen Niveau Energie∗)
p[bar] xρ kgD
m3 
(1− x)ρ kgW
m3 
[%] [MJ]
50 5,077 621,7 104,3 5769,7
70 7,332 593,7 100,0 6055,7
90 9,797 566,5 95,8 6211,1
∗) bei einem Puffertankvolumen von 8m3
Aus der Kapazita¨tsberechnungen lassen sich folgende Schlu¨sse ziehen:
• sehr große Speisewassertanks nutzen nicht ihre gesamte gespeicherte Energie
zur Vorwa¨rmung, da ab einem bestimmten Tankvolumen der Ausflussverlust
ebenfalls anwa¨chst.
• der Speisewassertank ist vor allem zur Vorwa¨rmung geeignet.
• mit dem Inhalt des Puffertanks la¨sst sich eine starke Verdra¨ngung des Wassers
realisieren.
• das untersuchte Druckniveau spielt wa¨hrend der Vorwa¨rmung keine entschei-
dende Rolle
4.6 Simulation des gesamten Anfahrvorgangs
Nachdem in den vorangegangen Abschnitten auf die regelungstechnischen Aspekte,
die Betriebsstrategie und Kapazita¨tsbestimmung eingegangen wurde, soll in diesem
Abschnitt eine detaillierte thermodynamische Analyse der Vorga¨nge im Referenz-
system, nach Abschnitt 4.5.1, durchgefu¨hrt werden. Die Analyse wird anhand der
in Tabelle 4.4 definierten Phasen schrittweise durchgefu¨hrt. Dieser Abschnitt ba-
siert auf den erstellten Modellen und stellt somit auch eine Machbarkeitsstudie zur
anschaulichen Demonstration der Simulation komplexer, zweiphasiger Systeme mit
Ru¨ckstrommo¨glichkeit dar.
4.6.1 Einleitung
Die nachfolgenden Ausfu¨hrungen zu den fluid- und thermodynamischen Vorga¨ngen
dienen zum tiefergehenden Versta¨ndnis des Systemverhaltens bei Anfahrvorga¨ngen
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mit wechselnden Stro¨mungsrichtungen. Hier werden die Auswirkungen beschrieben,
die durch die Regel- und Steuereingriffe hervorgerufen werden. Aus ihrer Erkenntnis
ko¨nnen weitergehende Ansa¨tze und Verfeinerungen fu¨r zuku¨nftige, weiter ausgereifte
Steuerungen gewonnen werden.
Im nachfolgenden Abschnitt werden unterschiedliche Diagramme verwendet. Im
Zentrum stehen die Darstellungen der Parameter zu ausgewa¨hlten, interessanten
Zeitpunkten u¨ber dem Ort im Solarfeld, Abbildungen 4.13 und 4.14. Damit la¨sst sich
ein U¨berblick u¨ber das gesamte System schnell verwirklichen. Es sind dabei die maß-
geblichen und anschaulichen Gro¨ßen des Systems dargestellt: Massenstrom, Druck,
Enthalpie, Wandtemperatur, Dampfgehalt und Dichte. Diese sechs Diagramme fin-
den sich zweimal, unterschieden durch ihre Flussrichtung, wieder. Die Abku¨rzungen
SWV steht fu¨r Speisewasserverteiler, ABS fu¨r Absorber und FDS fu¨r Frischdampf-
sammler. Auch wenn auf die Diagramme in den nachfolgenden Abschnitten nicht
direkt verwiesen ist, sollen sie stets der U¨berschaubarkeit des Gesamtzustandes die-
nen. Neben den Ortsdiagrammen werden auch zeitliche Verla¨ufe von Systemgro¨ßen
gezeigt, zu denen im Text direkt Bezug genommen wird. Sie dienen dem Versta¨ndnis
zum Verhalten von Gro¨ßen an wichtigen Positionen im Solarfeld im Laufe des An-
fahrvorgangs.
4.6.2 Phase 1: Entladung des Speisewassertanks
Der Aufwa¨rmvorgang startet noch vor Sonnenaufgang. Dabei wird der Beginn so
gesetzt, dass nach Entladen der beiden Tanks mit der solare Einkopplung gestar-
tet werden kann. Phase 1 beginnt mit der Entladung des Speisewassertanks. Die
vom 15m2 großen Speisewassertank in das Rohrsystem u¨bertragene Energie betra¨gt
4061MJ5, der mittlere Enthalpiestrom mit 3204 kW wird dabei der Dauer von 1167 s
entnommen. Das im Speisewassertank gesa¨ttigte Wasser verdampft sofort beim Ein-
tritt in die Zuleitung. Dies hat eine Massenstromerho¨hung im gesamten nachfolgen-
den Rohrsystem zur Folge, da der entstehende Dampf das unterku¨hlte, inkompressi-
ble Fluid vor sich her treibt. Der Massenstrom betra¨gt in dieser Phase am Austritt
anna¨hernd konstante 12,7 kgs , die Differenz zum Pumpenmassenstrom von 3,5
kg
s ist
demzufolge der Verdampfung zuzuschreiben, Abbidlung 4.9. Am Austritt wird Was-
ser mit einer mittleren Enthalpie von 297,9 kJkg aus dem System verdra¨ngt. Somit
kann davon ausgegangen werden, dass sa¨mtliche Energie in das System verlustfrei6
eingebracht wird. Das sich wa¨hrend der ersten Phase entwickelnde Druckprofil bildet
sich in den ersten 50 s bereits vollsta¨ndig aus und erreicht in der Zuleitung am Tank
den Wert von 7,5 bar, vgl. Abbildung 4.13. Das warme Wasser aus dem Speisewasser-
tank verdra¨ngt das kalte Wasser und wa¨rmt die großen Metallmassen. Der Einfluss
5E = 	 m˙(h(t)− h0)dt, mit h0 als Startzustand im Feld
6die Wa¨rmeverluste des aufgewa¨rmten Stahls an die Umgebung seien vernachla¨ssigt
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Abbildung 4.9: Massenstromaustrag aus
dem Absorbersystem.
Phase 1: t = 0 . . . 1167 s
Phase 2: t = 1167 . . . 1512 s
des warmen Wassers reicht bis in den Absorberstrang hinein. Etwa 200m des Ab-
sorberstrangs sind dabei vollsta¨ndig auf das Temperaturniveau des warmen Wassers
erwa¨rmt worden. Innerhalb der na¨chsten 500m bildet sich die Temperaturfront aus,
die stromabwa¨rts fortschreitet, vgl. Abbildung 4.13.
4.6.3 Phase 2: Entladung des Puffertanks
Wa¨hrend der 345 s der Phase 2 werden 2663 MJ heißes Wasser aus dem Puffertank
in das Rohrsystem u¨bertragen, der mittlere Enthalpiestrom betra¨gt dabei 7719 kW.
Wiederum kommt es zur unmittelbaren Verdampfung beim Austritt aus dem Tank,
es werden Dampfgehalte von 20% erreicht. In diesem Phasenabschnitt ist allerdings
keine schnelle Erho¨hung des Massenstroms am Kondensator zu beobachten. Da sich
in der Zuleitung im Laufe der ersten Phase bereits Dampf in den ersten 450m des
Rohrsystems gebildet hat (x ≤ 1%), vgl. Abbildung 4.13, und damit die Dichte des
Zweiphasengemisch etwa bei der Ha¨lfte der flu¨ssigen Phase liegt, wird das verdra¨ngte
Wasser zuna¨chst in diesem Bereich gepuffert. Hintergrund ist, dass sich durch den
Druckanstieg kurz nach O¨ffnens des Puffertanks diese Dampfphase kondensiert und
somit die einzelnen Bilanzra¨ume im Rohrsystem die Masse aufnehmen ko¨nnen ohne
sie direkt stromabwa¨rts weiter zu geben. Bis die Speicherkapazita¨t der Bilanzra¨ume
erreicht ist verstreichen etwa 60 s, anschließend ist ein erster Anstieg am Kondensa-
torauslass zu verzeichnen. Der Massenstrom beginnt innerhalb von 300 s auf seinen
Endwert von 27,7 kgs anzusteigen, in dieser Zeit ist ebenfalls ein schnelles Anwach-
sen des mittleren Druckniveaus zu beobachten, der stationa¨re Verlauf fu¨r Phase 2.1
wird erreicht. In diesem Phasenabschnitt liegt der Dampfgehalt in der Zuleitung, den
Frischdampfsammler und den U¨berhitzern bei 10 bis 15%. Wa¨hrend der Druckab-
senkung im Puffertank, Phase 2.2, stro¨mt eine gesa¨ttigte Dampfmasse von 421 kg aus
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dem Puffertank. Der resultierende Druckabfall im Tank betra¨gt 40,5 bar auf 20 bar.
Wa¨hrend der Entspannung sinkt mit dem Druck auch die Sa¨ttigungsenthalpie im
Sumpf. Damit wird in dieser Zeit Fluid mit niedrigerer Enthalpie in das System
eingebracht. Die Enthalpie des Gemischs im Tank sinkt von 1352 kJkg auf 1011
kJ
kg ab.
4.6.4 Phase 3: Vorbereitung der Rezirkulation
Nachdem der Puffertank auf 30% entleert wurde, wird der Auslass zum Kondensa-
tor geschlossen. Nach dem Schließen des Kondensatorventils ist das gesamte Druck-
niveau im Rohrsystem auf 20 bar angestiegen. Der Dampfgehalt sinkt infolge des
erho¨hten Drucks auf 6% ab. Das Fluid kommt im unterku¨hlten Bereich zum er-
liegen. Lediglich in den zweiphasigen kompressiblen Bereich wird weiterhin Masse
aus dem Puffertank durch die Pumpe transportiert. Die Schaltung der Ventile 2
und 21 a¨ndert die Stro¨mungsrichtung. Damit wird das warme Wasser nun u¨ber den
Speisewasserverteiler in den Absorber transportiert, das verbliebene kalte Wasser
wird wiederum in die Absorber gedru¨ckt. Um ein Leerlaufen des Puffertanks zu ver-
hindern, wird die Einspritzregelung in Phase 3 aktiviert. Damit ist das System fu¨r
den Betrieb der globalen Rezirkulation vorbereitet. Seit Beginn des Anfahrvorgangs
sind nun 1638 s vergangen, der Startpunkt wurde so gewa¨hlt, dass der Abschluss der
Phase 3 mit dem Sonnenaufgang erreicht wird.
4.6.5 Phase 4: Globale Rezirkulation und Fokussierung der
Parabolspiegel
Ab der Phase 4 wird nun das Fluid in entgegengesetzter Richtung von der Zuleitung
u¨ber den Frischdampfsammler ins Feld gefu¨hrt. Die globale Rezirkulation schließt
sich u¨ber den Frischdampfsammler. Aus den vorangegangenen Phasen herrscht vor
und in dem Abscheider Zweiphasengebiet. Durch den Richtungswechsel fu¨llt sich der
Abscheider, der Ausgang am Sumpf bleibt in dieser Phase geschlossen. Bis der Ab-
scheider gefu¨llt ist, trennt er die Phasen auf. In den U¨berhitzer gelangt nur Dampf.
Dieser Abschnitt dauert etwa 200 s. In dieser Zeit ist im gesamten Feld vor dem
Abscheider ausschließlich unterku¨hltes Medium und nach dem Abscheider reiner
Dampf vorhanden. Der Dampf im Abscheider hat zur Folge, dass nur wenig Was-
ser aus dem Solarfeld in den Puffertank zuru¨ckfließen kann. Die Einspritzregelung
spritzt dementsprechend Wasser ein. Zwischen den Zeiten 1610 und 2760 s wird 2,8 t
Wasser eingespritzt. Dies hat zu Beginn die Folge, dass das Druckniveau im Rohrsys-
tem von 20 auf 15 bar abfa¨llt. Etwa 500 s nach der Fokussierung der Parabolspiegel
beginnt der Druck durch die Wa¨rmeeinkopplung anzusteigen. Die Einstrahlniveau
ist zu diesem Zeitpunkt bis auf 288 W
m2
geklettert. Zum Zeitpunkt t=2650 s beginnt
im Vorwa¨rmer Verdampfung einzusetzen. Verdampft wird hier die Fluidmasse, die
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zu Beginn der Phase 4 in das System gepumpt wurden. Zu diesem Zeitpunkt lag die
spezifische Enthalpie im Tank bei etwa 1100 kJkg . Die Enthalpie nahm auf ihrem Weg
durch den ausgeku¨hlten Speisewasserverteiler auf 900 kJkg ab, damit lag sie bei knapp
20 bar Systemsdruck u¨ber der Sa¨ttigungsenthalpie. Der Ursprung der einsetzenden
Verdampfung hat somit ihren Ausgangspunkt in den gespeicherten Wassermassen
des Puffertanks. Die Einstrahlung auf den Absorber hat zu diesem Zeitpunkt 57%
erreicht. Infolge der einsetzenden Verdampfung breitet sich der Dampfbereich in-
nerhalb von 500 s stromabwa¨rts bis zum Eingang des Puffertanks aus. Der Dampf-
gehalt steigt dabei in der Vorwa¨rm-/Verdampferstrecke kontinuierlich auf 50% an.
Der Dampf treibt das gesamte Wasser, das zu Beginn der Verdampfung in weiten
Strecken des Rohrsystems unterku¨hlt vorlag, in den Puffertank, Abbildung 4.10.
Die in den Puffertank transportierte Menge bela¨uft sich dabei auf 14,7 t, dies ent-
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Abbildung 4.10: Massenstromzufluss des
Feldes in den Puffertank.
Phase 3: t = 1512 . . . 1688 s
Phase 4: t = 1688 . . . 4850 s
spricht einen mittleren Eintrag von 31,2 kgs , es werden Spitzen von u¨ber 100
kg
s be-
obachtet. Dies la¨sst den Fu¨llstand des Puffertanks schnell ansteigen, ab 40% des
Fu¨llstandes wird durch die Fu¨llstandskontrolle aus dem Tank Wasser entnommen.
Zur Sollwerteinhaltung mussten 8,9 t Wasser innerhalb von 166 s dem System ent-
nommen werden. Nach der starken Wasserabnahme im System reagiert das System
dynamischer auf die Einstrahlung, die mittlerweile bei 75% der Maximalstrahlung
angekommen ist. In den na¨chsten 300 s steigen alle Zustandsgro¨ßen rasant an. Der
Druck im Rohrsystem, Abbildung 4.11, steigt von 40 auf 70 bar, der Dampfgehalt
steigt am U¨berhitzerausgang auf 100% an und die Sa¨ttigungsenthalpie im Sumpf des
Puffertank steigt von 1000 auf 1267 kJkg . In diesem Abschnitt wird der letztendliche
Systemdruck von 70 bar erreicht. Ein Entnahmeventil am Ende des Frischdampf-
sammlers wird geo¨ffnet, um Dampf zu entnehmen und einen weiteren Druckanstieg
zu verhindern. Der Massenstrom an der Entnahmestelle steigt innerhalb von 60 s auf
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Abbildung 4.11: Druckverlauf an beiden
Enden des Absorberstrangs.
Phase 1: t = 0 . . . 1167 s
Phase 2: t = 1167 . . . 1512 s
Phase 3: t = 1512 . . . 1688 s
Phase 4: t = 1688 . . . 4850 s
Phase 5: ab t = 4850 s
den Schwellenwert von 5 kgs an, der die Speisewasserzufuhr aktiviert (t=3334 s).
Ab 3400 s fa¨llt der Dampfgehalt ab. Grund dafu¨r ist die wiederum aktivierte Ein-
spritzung in den Puffertank, der Fu¨llstand sank in der Zwischenzeit von 40% auf
10% seines Fu¨llstandes ab. Durch die Einspritzung wird der Massenfluss in den Puf-
fertank von etwa 1 auf 4 kgs angeregt. Die Stro¨mungsgeschwindigkeit erho¨ht sich so-
mit im gesamten Absorbersystem und die Verweildauer des Fluids im Absorber sinkt.
Damit verku¨rzt sich die Zeit der Leistungseinkopplung (Niveau 80%). Das Fluid er-
reicht nicht mehr die notwendige Enthalpie, um die Dampfqualita¨t zu gewa¨hrleisten.
Nachdem der angeregte Massenfluss in den Puffertank wieder auf konstante 1,5 kgs
abgefallen ist stabilisiert sich die Dampfqualita¨t am Ende des U¨berhitzers wieder
auf 100%. Dieser Wert wird ab t=3760 s immer erreicht. In den na¨chsten 1300 s
steigt die Speisewasserzufuhr auf 6 kgs und die Frischdampftemperatur auf 410
◦C
an, Abbildung 4.12. Der rezirkulierte Massenstrom betra¨gt 2,4 kgs
4.6.6 Phase 5: Einkopplung des erzeugten Dampfes in das
Maschinenhaus
Ab 4850 s ist die Temperatur von 410 ◦C im U¨berhitzer erreicht. Der Dampfmassen-
strom betra¨gt 6 kgs . Das System verha¨lt sich zu diesem Zeitpunkt relativ stabil, d.h.
die Fluidparameter unterliegen zwar Schwankungen, allerdings treten diese weder
kurzwellig, noch stark auf. Der Dampf hat mittlerweilen Temperaturen erreicht, die
die Turbine und weitere Teile auf Temperatur bringen kann, um mit der Strom-
produktion beginnen zu ko¨nnen. Seit Sonnenaufgang sind bis zu diesem Zeitpunkt
3312 s vergangen.
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Abbildung 4.12: Temperatur am Ende des
U¨berhitzers.
Phase 1: t = 0 . . . 1167 s
Phase 2: t = 1167 . . . 1512 s
Phase 3: t = 1512 . . . 1688 s
Phase 4: t = 1688 . . . 4850 s
Phase 5: ab t = 4850 s
4.6.7 Abschließende Phasen
Der na¨chste einzuleitende Schritt ist die Regelung der Absorberaustrittstempera-
tur mit Hilfe der Speisewasserzufuhr. Das Ziel der Regelung ist die Stabilisierung
der Austrittstemperatur. Weiterhin wird der Normalbetrieb bei lokaler Rezirkulati-
on betrieben, um die Regelbarkeit des Systems bei vera¨nderlicher Einstrahlung zu
verbessern. In Phase 5 ist die Pumpe des Abscheiders nicht aktiv. Das Feld wird
im sogenannten Durchlaufmodus betrieben. Aktiviert man die Abscheiderpumpe, so
wird der rezirkulierte Teil des Fluids nicht mehr u¨ber den U¨berhitzer, sondern di-
rekt vom Abscheider in den Puffertank gefu¨hrt. Das Ventil 4 kann dann geschlossen
werden. Das Feld befindet sich somit im Zustand des Normalbetriebs, der Anfahr-
vorgang ist abgeschlossen.
4.6.8 Fazit
Die Simulationsergebnisse zeigen die neu gewonnenen Mo¨glichkeiten zur Untersu-
chung von Solarfelder mit den erstellten Modellen. Ein kompletter Anfahrvorgang
demonstriert die Ru¨ckstromfa¨higkeit der Modelle. Die Ergebnisse zeigen die auftre-
tenden Problemstellungen, die der Ingenieur beim Gesamtentwurf zu beru¨cksichtigen
hat. Beim Wechsel der Stro¨mungsgeschwindigkeit muss der Druckausgleich zwischen
Puffertank und Frischdampfsammler vollzogen werden, um einen Massenfluss vom
Feld in den Puffertank zu ermo¨glichen. Weiterhin wirken sich A¨nderungen im Puffer-
tank ab Phase 3 merklich auf den Feldzustand aus, da er, zum einen, die Quelle fu¨r
die Wasserzufuhr in den Speisewasserverteiler ist und, zum anderen, den Druck am
Ende der Absorberstrecke festlegt. Damit der Puffertank ab Phase 4 nicht leerla¨uft
muss ihm kaltes Wasser zugefu¨hrt werden, somit wird die spezifische Enthalpie im
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Puffertank und das Druckniveau sowohl im Tank als auch im Feld abgesenkt. Ein
Ansatz, um dies zu verhindern, ist fru¨her mit der Drainage aus den Abscheidern zu
beginnen. In der Strecke vom Speisewasserverteiler bis zu den Abscheidern herrscht
ein deutlich geringerer Dampfanteil, was eine Ru¨ckfu¨hrung in den Puffertank verein-
facht und somit ein Leerlaufen (und die damit notwendige Einspritzung) verhindern
kann.
Ebenfalls werden die langen Totzeiten des Systems in den Ergebnissen offensicht-
lich, die bei einer Anlaufssteuerung des Kraftwerks zu beru¨cksichtigen sind. Die
geringen Stro¨mungsgeschwindigkeiten fu¨hren zu Verzo¨gerungen von mehreren Mi-
nuten. Beispielsweise setzt die Verdampfung im Absorber, die ihren Ursprung in
einer (kurzzeitigen) hohen Enthalpie im Puffertank besitzt, deutlich verzo¨gert ein.
Die kurzeitige, hohe Enthalpie im Tank zieht erhebliche Auswirkungen auf das Sys-
tem nach sich. Die Totzeiten erschweren somit die Steuerbarkeit des Systems.
In den Simulationen zeigte sich, dass sich nach Einsetzen der Verdampfung in Pha-
se 4 sehr hohe Massenstro¨me im System bewegen. Massenstro¨me von u¨ber 100 kgs
7
sind zu beobachten, diese werden in den Puffertank gefu¨hrt und mu¨ssen dort sicher
aus dem System entnommen werden. Dies stellt erhebliche Anspru¨che an die Pum-
pen, die dies zu bewerkstelligen haben. Nachdem durch diesen Wasserschwall die
Wassermasse im Solarfeld stark abgenommen hat, zeigt sich, dass sich die Dynamik
im System deutlich verbessert hat. Innerhalb von etwa 5Minuten wird das System
auf seinen Zieldruck gebracht. Der Anfahrvorgang dauert insgesamt etwa 5000 s, an-
schließend kann auf das normale Steuerprogramm des solarthermischen Kraftwerks
gewechselt werden.
4.6.9 Optimierungspotenziale
Als wichtigen Aspekt des Anfahrvorgangs ist die einfache Steuer- und Regelbarkeit
des Gesamtsystems zu nennen. Dies kann leichter erreicht werden, wenn transiente
durch eindeutig festgelegte Randbedingungen ersetzt werden ko¨nnen. In den bisheri-
gen Simulationen orientierte sich der Massenzufluss der Speisewasserpumpe ab Pha-
se 4 nach dem Massenstrom der Dampfentnahmestelle. Die Mischung aus Speisewas-
ser und Puffertankwasser am Eintritt des Systems hatte eine zeitlich vera¨nderliche
spezifische Enthalpie. Es ist mo¨glich, die unterschiedlichen Massenanteile von Puffer-
und Speisewasser nach einer gefu¨hrten Sollenthalpie zu mischen. Die definierte Rand-
bedingung am Eintritt des Feldes verspricht die Steuerbarkeit und Vorhersagbarkeit
des Systems zu erho¨hen.
Ebenfalls von besonderer Bedeutung ist die weitere Verku¨rzung des Anfahrvor-
gangs. Bisher werden zwei Ansa¨tze der Vorwa¨rmung untersucht: die Entladung in8
7vergleiche dazu den Massenstrom im Normalbetrieb von 8,4 kg
s
8im Projekt SOLDI
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und entgegen der Stro¨mungsrichtung des Normalbetriebs. Die Verbindung beider
Ansa¨tze verspricht ebenfalls interessante Aspekte. In den Simulationen zeigte sich,
dass die große Wassermenge, die in Phase 4 aufgrund einsetzender Verdampfung
im Absorber in den Puffertank transportiert wird, zwei Effekte bedingt. Die vor-
geheizte Wandtemperatur im U¨berhitzer und Frischdampfsammler wird durch das
ka¨ltere Wasser, das jetzt u¨ber den Frischdampfsammler in den Puffertank gepumpt
wird, abgesenkt. Außerdem treibt der verha¨ltnisma¨ßig kalte Wasserschwall das war-
me Fluid, das zu Beginn im Frischdampfsammler vorlag, in den Puffertank und fu¨llt
diesen bis zum Erreichen der oberen Fu¨llstandsmarke auf. Die Fu¨llstandsregelung
entnimmt das gemischte, warme Wasser dem System. Ein Ansatz ist denkbar, in dem
nach der Vorwa¨rmung von Frischdampfsammler und U¨berhitzer mit dem verbleiben-
den, gespeicherten heißen Wasser die Verdra¨ngung in Richtung des Normalbetriebs
durchgefu¨hrt wird. Dabei soll das verdra¨ngte Wasser nicht in den U¨berhitzer geleitet,
sondern bereits aus dem Abscheider dem Feld entnommen werden. Somit wird sicher-
gestellt, dass nur kaltes Wasser das System verla¨sst und außerdem das gewu¨nschte
Temperaturprofil dem des Normalbetriebs entspricht. Mit dieser Betriebsstrategie
kann das gespeicherte Wasser besser genutzt werden, was eine Verku¨rzung der An-
fahrdauer verspricht.
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Abbildung 4.13: Darstellung wichtiger Gro¨ßen in Phase 1 und 2 des Aufwa¨rmvorgangs
Phase 1: t = 0 . . . 1167 s,
Phase 2: t = 1167 . . . 1512 s,
Phase 3: t = 1512 . . . 1688 s
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Abbildung 4.14: O¨rtliche Darstellung wichtiger Gro¨ßen in den Phasen 3 bis 5 mit Stro¨mungs-
richtung des Normalbetriebs
Phase 3: t = 1512 . . . 1688 s,
Phase 4: t = 1688 . . . 4850 s,
Phase 5: ab t = 4850 s
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In der vorliegenden Arbeit stehen Anfahrvorga¨nge von solarthermischen Kraftwerken
mit direktverdampfenden Parabolrinnenkollektoren im Mittelpunkt. Ziel der Arbeit
ist es zum einen, fu¨r dieses System ein Werkzeug zu erschaffen, das Stro¨mungen
mit wechselnden Richtungen abbilden kann. Mit diesem neuen Werkzeug werden
einleitende Analysen zu dem Ansatz der Feldvorwa¨rmung mit dem Ziel, a¨hnliche
Temperaturprofile zum Normalbetrieb zu erhalten, durchgefu¨hrt.
Im ersten Teil kann gezeigt werden, dass durch die Einfu¨hrung weiterer Gro¨ßen
in den Konnektor die Abbildung von Modellen ohne fest vorgegebene Stro¨mungs-
richtung mo¨glich ist. Entscheidend ist dabei die Gro¨ße Enthalpiestrom. Die scheinbar
redundante Definition zu Massenstrom und spezifischer Enthalpie ermo¨glicht einen
Massen- und Energietransport, deren Richtung wa¨hrend der Laufzeit durch den
momentanen Druckgradienten errechnet wird.
Aufbauend auf diesem neuen Konnektoransatz werden sa¨mtliche Modelle und de-
ren Anpassungen vorgestellt. Im Zentrum stehen dabei vor allem die thermofluid-
mechanischen Modelle des Parabolkollektors. Bei den neu erstellten Modellen zei-
gen sich einige Schwierigkeiten, die beim Erliegen des Massenstroms auftreten. Die
Druckverlustkorrelation erweist sich wa¨hrend der numerischen Integration bei sehr
kleinen Druckgradienten als problematisch. Der Zusammenhang zwischen Massen-
strom und Druckgradient m˙ ∝ (∂p/∂x)4/7 verursacht in seiner Ableitung bei Druck-
ausgleich eine Polstelle. Damit sinkt die Konvergenzgeschwindigkeit drastisch. Zur
Behebung wurde ein weiterer Term in die Korrelation eingefu¨gt, der das Problem
der unbeschra¨nkten Ableitung verhindert.
Außerdem zeigt sich, dass die Modelle bei erliegendem Massenstrom physika-
lisch nicht begru¨ndete, hochfrequente Oszillationen verursachen. Die Oszillationen
verla¨ngern deutlich die Simulationsdauer. Die durchgefu¨hrte Stabilita¨tsanalyse zeigt,
dass die Ursache fu¨r dieses Pha¨nomen sehr schlecht konditionierte Systemmatrizen
sind. Ausgehend von dieser Analyse werden mehrere Ansa¨tze zur Behebung unter-
sucht. Die in den Systemgleichungen enthaltenen Ableitungen wurden analytisch
berechnet, um die numerische bedingte Ungenauigkeit zu beheben. Ebenfalls wurde
eine Normierung der Zustandsgro¨ßen durchgefu¨hrt, um die stark unterschiedlichen
Gro¨ßenordnungen der Ergebnisse anzugleichen. Außerdem wurden alle Differenzen
formell durch logarithmische Ausdru¨cke ersetzt, um dem numerischen Pha¨nomen
der Auslo¨schung zu begegnen. Auch direkte Eingriffe mittels Gewichtungsfaktoren
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bei der Berechnung des Massenstroms, die die Amplitude der Oszillationen auf Null
zwingen sollten, wurden untersucht. Schließlich wurde ein Da¨mpfungsglied fu¨r die
Zustandsgro¨ße Druck eingefu¨hrt. Dabei stellt sich der Ansatz des Da¨mpfungsglied
als erfolgreich heraus. Somit ist mit vertretbarem Zeitaufwand die Simulation von
Systemen mit wechselnden Stro¨mungsrichtungen mo¨glich.
Mit dem neu erstellten Werkzeug wird ein Gesamtsystem zur Abbildung der An-
fahrvorga¨nge eines Parabolrinnenfeldes aufgebaut. Wa¨hrend des Aufbaus des Sys-
tems zeigt sich, dass vor allem aus Sicht der Betriebsfu¨hrung die Umschaltung der
Stro¨mungsrichtung problematisch ist. Hier werden verschiedene Lo¨sungsansa¨tze un-
tersucht und bewertet. Mit den Vorgaben einer guten Steuerbarkeit und einer hohen
Energieausnutzung wird ein Steuerungslayout entwickelt, das vollautomatisiert den
Anfahrvorgang u¨bernimmt.
Um fu¨r das betrachtete Kraftwerk eine Kapazita¨tsabscha¨tzung der im Feld befind-
lichen Tanks machen zu ko¨nnen, wird eine Parameterstudie durchgefu¨hrt. Zur Be-
wertung werden verschiedene Parameter eingefu¨hrt. Sie beschreiben die Wand- und
Fluidvorwa¨rmung, die Ausnutzung des gespeicherten Enthalpievorrats und die Mas-
senabnahme im Feld. Es kann gezeigt werden, dass der Sa¨ttigungsdruck in dem Puf-
fertank keinen wesentlichen Einfluss auf diese Gro¨ßen hat. Eine Volumena¨nderungen
der Tanks wirken sich solange linear auf diese Gro¨ßen aus, solange der Austromver-
lust von warmen Fluid nur unwesentlich ist.
Abschließend wird ein gesamter Anfahrvorgang des solarthermischen Kraftwerkes
mit direktverdampfenden Parabolrinnenkollektoren dargestellt. Dabei wird die ent-
wickelte Steuerung zugrunde gelegt. In dieser Arbeit wird detailliert beschrieben, wie
sich Steuerungseinflu¨sse im System bemerkbar machen. Dabei treten A¨nderungen
unmittelbar oder auch mit erheblicher Verzo¨gerung auf. Sie sind durch die Gro¨ße
des Systems und damit seiner Totzeiten verursacht. Die Erkenntnisse ermo¨glichen
ein Ableiten von weitergehenden Optimierungen der Anfahrvorga¨nge.
Die Arbeit stellt einen wichtigen ersten Schritt, sowohl bei der Simulation von
thermo-fluidmechanischen Komponenten mit wechselnden Stro¨mungsrichtungen, als
auch bei Simulation von Anfahrvorga¨ngen solarthermischer Rinnenkraftwerke dar.
Vorhandenen Modelle konnten auf Ru¨ckstromfa¨higkeit erweitert und die Bibliothek
erga¨nzt werden. Somit konnte die Restriktion der bisherigen Modelle, Stro¨mungen
nur in einer Richtung abbilden zu ko¨nnen, aufgehoben werden. Mit der neuen Biblio-
thek ist es jetzt mo¨glich ein breiteres Spektrum an denkbaren Lo¨sungsansa¨tzen, die
das System des Solarfeldes betreffen, zu untersuchen. Weitere Arbeiten sollten sich
auf zwei Gebieten bescha¨ftigen, der Verbessung des numerischen Verhaltens und der
Optimierung der Anfahrvorga¨nge. In der Numerik ist eine weitere Verbesserung des
Verhaltens, vor allem bezu¨glich des Zeitaufwandes, bei erliegenden Massenstro¨men
anzustreben. Die Komplexita¨t des vorgestellten Referenzsystems eines solarthermi-
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schen Kraftwerkes ist, was die Verschaltung und Feinheit der Ortsdiskretisierung be-
trifft, noch mit vertretbaren Zeitaufwand zu simulieren. Die Simulationsdauer eines
kompletten Anfahrvorgangs auf einen aktuellen PC lag zwischen 0,5 und 2 Tagen.
Nach der Theorie der Numerik partieller Differentialgleichungen ko¨nnen die Glei-
chungen in verschiedene Typen unterteilt werden. Dabei sind je Typ unterschiedli-
che Anfangsbedingungen zu stellen und spezifische Lo¨sungsmo¨glichkeiten vorhanden.
Der Typ der Gleichung ist nicht fest u¨ber alle Lo¨sungsbereiche, er kann in unter-
schiedlichen Bereichen variieren. Es ist vorstellbar, dass beim Erliegen des Massen-
stroms eine Typena¨nderung stattfindet. Hier sind weiterfu¨hrende Aufgaben hinsicht-
lich der genauen Typenbestimmung und der daraus abzuleitenden Anpassung der
Grundgleichungen mo¨glich.
Ein weiterer Ansatz dieses Problem zu beheben, ist es die Diskretisierung nach der
FVM beispielsweise durch Kollokation oder Finite Elemente zu ersetzen. Damit kann
man die Ursachen des Verhaltens bei erliegenden Massenstro¨men weiter eingrenzen.
Der Konnektoransatz zeigte sich hinsichtlich der Handlichkeit des Systemaufbaus
vorteilhaft. Somit ist es ratsam bereits vorhandene Bibliotheken zu diesem Konnek-
toransatz zu migrieren oder Adapter zu erstellen, die Modelle mit unterschiedlichen
Konnektoren kompatibel machen.
In den energietechnischen Arbeiten sind verschiedene Optimierungsansa¨tze mo¨-
glich. Neben dem Ziel eines kurzen Anfahrvorgangs ist ebenfalls die Einfachkeit
der Steuer- und Regelbarkeit ein wichtiges Kriterium. Das Ziel einer einfacheren
Regelbarkeit ist durch zeitlich vera¨nderliche Randbedingungen erschwert. Ansa¨tze,
wie beispielsweise den Zufluss eines konstanten Enthalpiestroms in Phase 4, ko¨nnen
die steuer- und regelbarkeit deutlich erho¨hen. In den bisherigen Arbeiten wurden die
Vorwa¨rmphase immer in eine Richtung durchgefu¨hrt. In dieser Arbeit stets gegen
die Richtung des Normalbetriebs und in Arbeiten aus dem Projekt SOLDI stets
in Richtung des Normalbetreibs. Um eine weitere Verku¨rzung der Anfahrdauer zu
realisieren, sind auch Varianten mit unterschiedlichen Stro¨mungsrichtungen in der
Vorwa¨rmphase denkbar und vielversprechend. Die Untersuchungen ko¨nnen mit dem
in dieser Arbeit eingefu¨hrten Werkzeug durchgefu¨hrt werden.
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